
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 128 del  18/10/2022

 OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI 
MARINAI - PRIMO E TERZO LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
COME REVISIONATO IN BASE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZI AI SENSI 
DELL'ART. 26 COMMA 2, DL 50/2022 DEL 17/5/2022
CUP: C33D19000080004

L’anno duemilaventidue addì diciotto del mese di ottobre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalita’ telematica.
All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 6 Assenti n. 0 

Partecipa all'adunanza il  Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla  redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:
VISTI:

 che con la  deliberazione della  Giunta Comunale n.  91 del  30.07.2021 è stato approvato il 
progetto esecutivo (prot. 15063 del 3/7/2021) relativo ai lavori di “Ampliamento della sede di 
Porto Emergenza in Piazza dei Mariani I  e III  Stralcio”,  dell’importo complessivo di  Euro 
750.000,00#,  di  cui  Euro 586.344,90# per lavori  a  corpo, Euro 8.750,00# per oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  Euro  154.905,10#  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

 che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Porto Mantovano n. 669 
del  26.11.2021  è  stata  avviata  la  gara  di  “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO 
DENOMINATO AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI 
MARINAI  I  E  III  STRALCIO:  APPROVAZIONE  LETTERA DI  INVITO  E  RELATIVI 
ALLEGATI – IMPEGNO DI SPESA - CUP C33D19000080004 - N. GARA 8340351 - CIG 
89686403DC”;

 l’attestazione di gara deserta del 15.12.2021 rilasciata dal dirigente del settore Appalti della 
Provincia di Mantova, a seguito di gara esperita il 13.12.2021 da cui si evince che non era 
pervenuta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, nei termini e con le modalità stabilite 
dalla Lettera di Invito, alcuna offerta;

CONSIDERATA  la  necessità  di  revisionare  i  prezzi  esposti  nel  suddetto  progetto  alla  luce 
dell’incremento dei costi verificatosi nel settore dell’edilizia e nel rispetto del DL 50 del 17/5/2022 
art. 26 comma 2 che prevede di far riferimento ai prezzari aggiornati;

VISTA la Determina n. 345 del 13/7/2022 di affidamento dell’incarico di aggiornamento prezzi del 
progetto in esame, secondo l’art.26 c.2 del D.L. 50/2022, all’architetto Vittorio Di Turi in qualità di 
progettista capo gruppo RTI dell’opera;

VISTO che con prot. n. 23556 del 08/10/2022 l’arch. Vittorio Di Turi ha presentato la revisione del 
progetto di AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI MARINAI 
– PRIMO E TERZO LOTTO consegnando soltanto gli elaborati che risultano modificati per effetto 
dell’adeguamento  dei  prezzi  e  che  vanno  a  sostituire  i  corrispondenti  elaborati  del  progetto 
15063/2021;

VISTO  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “AMPLIAMENTO  DELLA  SEDE  DI  PORTO 
EMERGENZA IN PIAZZA DEI MARINAI – PRIMO E TERZO LOTTO”, composto dagli elaborati 
non modificati prot. 15063 del 3/7/2021 e dagli elaborati revisionati prot. 23556 del 8/10/2022 e 
recante l’importo complessivo di euro 1.100.000,00, di cui € 834.686,89 per lavori, € 9.754,49 per 
oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso,  per un totale di  844.441,38 ed euro 255.558,62 per 
somme a disposizione dell’amministrazione;

PRECISATO che la tipologia delle opere da realizzare riguardanti l’ampliamento della sede di Porto 
Emergenza non ha subito modifiche in forza dell’aggiornamento dei prezzi;

VISTI i seguenti elaborati del progetto esecutivo:

1 – GENERALE ESECUTIVO

1 - RELAZIONE GENERALE con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 
ESTERNE

02.1 RELAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO-NZEB
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02.2 ALL.1.1-SCHEDE IMPIANTI E VANI

02.3 ALL.1.2-SCHEDE STRATIGRAFIE E VETRATE

03 RELAZIONE ACUSTICA

04.1 QE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO D'APPALTO, (aggiornamento prezzi)

05.1 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI, (aggiornamento prezzi)

05.3 CME IMPIANTI MECCANICI, (aggiornamento prezzi)

05.4 CME IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, (aggiornamento prezzi)

06.1 EPU ELENCO PREZZI UNITARIO OPERE EDILI, (aggiornamento prezzi)

06.3 EPU IMPIANTI MECCANICI, (aggiornamento prezzi)

06.4 EPU IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, (aggiornamento prezzi)

07.1 APU ANALISI PREZZI OPERE EDILI, (aggiornamento prezzi)

07.3 APU IMPIANTI MECCANICI, (aggiornamento prezzi)

07.4 APU IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, (aggiornamento prezzi)

08.1 SIM STIMA INCIDENZA MANODOPERA GENERALE e RIEPILOGO CME, (aggiornamento 
prezzi)

09 CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 
DELLE AREE ESTERNE, (aggiornamento prezzi)

10 SC SCHEMA DI CONTRATTO, (aggiornamento prezzi)

11 PSC PIANO DI SICUREZZA e di COORDIN. con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 
DELLE AREE ESTERNE, (aggiornamento prezzi)

12.1 PM PIANO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI e del PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLE 
AREE ESTERNE

12.2 PM PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI

12.3 PM PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI

13.1 CAM COMPONENTI EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI - 
DISASSEMBLABILITÀ, (aggiornamento prezzi)

14 CP CRONOPROGRAMMA, (aggiornamento prezzi)

2 - PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

01 RELAZIONE ARCHITETTONICA con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE 
ESTERNE

02 INQUADRAMENTO GENERALE - PARAMETRI URBANISTICI

03 STATO ATTUALE - STATO DI PROGETTO - CONFRONTO, tavola grafica 1:200 1:100

04 PLANIMETRIA GENERALE ARCHITETTONICA DI PROGETTO, tavola grafica 1:100

04.1 PLANIMETRIA PROGETTO di AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA e 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE, tavola grafica 1:200

05 PIANTA PIANO TERRA, tavola grafica 1:50

06 PIANTE LOCALE TECNICO a quota +2.97 m e a quota +3.96 m, tavola grafica 1:50

07 PIANTA COPERTURE, tavola grafica 1:50

08 PIANTE CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI, tavola grafica 1:50

09 SEZIONI LONGITUDINALI 07-08, tavola grafica 1:50
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10 PROSPETTI E SEZIONI LONGITUDINALI 09-10, tavola grafica 1:50

11 PROSPETTI E SEZIONI TRASVERSALI 01-05-06, tavola grafica 1:50

12.1 SEZIONE TRASVERSALI 02, tavola grafica 1:25

12.2 SEZIONE TRASVERSALI 03, tavola grafica 1:25

12.3 SEZIONE TRASVERSALE 04, tavola grafica 1:25

13 ABACO MURATURE, book e tavole A3 1:2

14 ABACO STRATIFICAZIONI ORIZZONTALI con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 
DELLE AREE ESTERNE, book e tavole A3 1:5

15 ABACO SERRAMENTI FINESTRE e VETRATE, book e tavole A3 1:20

16 NODI SERRAMENTI FINESTRE e VETRATE, book e tavole A3 1:2 1:1

17 ABACO SERRAMENTI PORTE, book e tavole A3 1:20

18 NODI SERRAMENTI PORTE, book e tavole A3 1:2 1:1

19 DETTAGLI COSTRUTTIVI D01/D08-D12/D17, book e tavole A3 1:5 1:2

20 DETTAGLIO COSTRUTTIVO D09, tavola singola 1:2

21 DETTAGLI COSTRUTTIVI D10 D11, tavola singola 1:2

22 DETTAGLIO COSTRUTTIVO D13, tavola singola 1:2

23 DETTAGLIO COSTRUTTIVO D14, tavola singola 1:2

24 DETTAGLI COSTRUTTIVI dal D18 a.b.c.d.e.f.g.h INVOLUCRO LOCALE TECNICO, book e tavole 
A3 1:1 1:2 1:5 1:10

25 DETTAGLI COSTRUTTIVI D04 e D15, tavola singola 1:2

3 - PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO

01 PIANTA CARPENTERIA FONDAZIONI, tavola grafica 1:50

02 PIANTA CARPENTERIA PIANO TERRA, tavola grafica 1:50

03 PIANTA CARPENTERIA COPERTURE, tavola grafica 1:50

04 TIPOLOGIE STR - ARMATURE FONDAZIONI, tavola grafica 1:50

05 TIPOLOGIE STR - PARETI X-LAM, tavola grafica 1:50

06 TIPOLOGIE STR - TELAI COPERTURA LEGNO LAM, tavola grafica 1:50

07 TIPOLOGIE STR - TELAI ACCIAIO, tavola grafica 1:50

08 DETTAGLI COSTRUTTIVI STRUTTURALI, tavola grafica 1:50 1:5

09 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

10 TABULATI DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

4 - PROGETTO MECCANICO ESECUTIVO

01.0 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI

01.1 SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI

01.2 SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI

01.3 SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI

01.4 SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI
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01.5 SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI

02 SCHEMA FUNZIONALE

03 PIANTA - IMPIANTO PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO tavola grafica 1:50

04 PIANTA - IMPIANTO CDZ E VENTILAZIONE MECCANICA tavola grafica 1:50

05 PIANTA - IMPIANTO CDZ A FAN-COILS tavola grafica 1:50

06 IMPIANTI MECCANICI - LOCALE TECNICO tavola grafica 1:20

07 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO tavola grafica 1:50

08 PIANTA - IMPIANTO DI SCARICO tavola grafica 1:50

5 - PROGETTO ELETTRICO ESECUTIVO

01 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

02 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI

03 DISCIPLINARE DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI - IMPIANTI ELETTRICI E

SPECIALI

04 QUADRI ELETTRICI

05 SCHEMI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI, schemi

06 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE, tavola grafica 1:100

07 IMPIANTO FORZA MOTRICE, TRASMISSIONE DATI E ANTINTRUSIONE, tavola grafica 1:100

08 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA - PIANTA PIANO TERRA E

TECNICO, tavola grafica 1:100

09 IMPIANTO DI TERRA, tavola grafica 1:100

10 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PIANO COPERTURA, tavola grafica 1:100

RITENUTO  di  allegare  alla  presente  delibera  unicamente  i  seguenti  elaborati  del  progetto 
architettonico compreso quelli aggiornati in base alla revisione prezzi di cui all’art.26 c.2 del D.L. 
50/2022:

1 – GENERALE ESECUTIVO

1 - RELAZIONE GENERALE con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLE 
AREE ESTERNE

04.1 QE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO D'APPALTO, (aggiornamento 
prezzi)

05.1 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI, (aggiornamento prezzi)

05.3 CME IMPIANTI MECCANICI, (aggiornamento prezzi)

05.4 CME IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, (aggiornamento prezzi)

09  CSA  CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  con  NOTE  sul  PROGETTO 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE, (aggiornamento prezzi)

10 SC SCHEMA DI CONTRATTO, (aggiornamento prezzi)

14 CP CRONOPROGRAMMA, (aggiornamento prezzi)
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2 - PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

01 RELAZIONE ARCHITETTONICA con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 
DELLE AREE ESTERNE, relazione/testo

02 INQUADRAMENTO GENERALE - PARAMETRI URBANISTICI, tavola grafica

03 STATO ATTUALE - STATO DI PROGETTO - CONFRONTO, tavola grafica 1:200 1:100

04 PLANIMETRIA GENERALE ARCHITETTONICA DI PROGETTO, tavola grafica 1:100

04.1 PLANIMETRIA PROGETTO di AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA e 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE, tavola grafica 1:200

05 PIANTA PIANO TERRA, tavola grafica 1:50

06 PIANTE LOCALE TECNICO a quota +2.97 m e a quota +3.96 m, tavola grafica 1:50

07 PIANTA COPERTURE, tavola grafica 1:50

08 PIANTE CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI, tavola grafica 1:50

09 SEZIONI LONGITUDINALI 07-08, tavola grafica 1:50

10 PROSPETTI E SEZIONI LONGITUDINALI 09-10, tavola grafica 1:50

11 PROSPETTI E SEZIONI TRASVERSALI 01-05-06, tavola grafica 1:50

12.1 SEZIONE TRASVERSALI 02, tavola grafica 1:25

12.2 SEZIONE TRASVERSALI 03, tavola grafica 1:25

12.3 SEZIONE TRASVERSALE 04, tavola grafica 1:25

dando atto dell’impossibilità di allegare tutti i documenti di progetto per le eccessive dimensioni dei 
file e che l’intero progetto è quello depositato agli atti del comune prot. 15063 del 3/7/2021 come 
aggiornato negli elaborati interessati dalla revisione prezzi e di cui al prot. 23556 del 8/10/2022;

VISTO il quadro economico aggiornato del progetto esecutivo in esame:

Lavori soggetti a ribasso (1° e 3° stralcio): 834.686,89 €

Oneri della sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso 9.754,49 €

Totale lavori 844.441,38 €

Somme a disposizione:

Iva 10 % sui lavori 84.444,14 €
Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza in progettazione ed 
esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità (cassa ed IVA incluse) 63.617,08 €
Incremento Direzione Lavori, CSE, Contabilità e CRE,  (cassa ed IVA 
comprese) 17.156,00 €
Spese pubblicità gara 2.000,00 €

Spese per copertura assicurativa RC Professionale e Verificatore 600,00 €

Contributo ANAC (Appalto lavori) 375,00 €

Contributo ANAC (Gara progettazione DL e CSE) 30,00 €

Incentivo per servizi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016 16.888,83 €
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Imprevisti 29.764,78 €

Collaudi 3.000,00 €

Affidamento lavori preliminari 1.500,00 €

Revisione prezzi 26.589,00 €

Assistenza al RUP 9.593,79 €

Totale somme a disposizione 255.558,62 €

  

Totale complessivo 1.100.000,00 €

SOTTOLINEATO che per procedere nell’esecuzione dei lavori finanziati è necessario approvare il 
progetto esecutivo aggiornato nei  prezzi ai  sensi del D.L. n.  50 del 17.05.2022 ed al  successivo 
affidamento dei lavori secondo la normativa vigente;

PRESO ATTO che l’importo del progetto esecutivo aggiornato di euro 1.100.000,00 risulta finanziato 
e  imputato secondo il  cronoprogramma nel  bilancio dell’Ente  ai  seguenti  capitoli  di  spesa degli 
esercizi finanziari del 2022:

 per  euro  750.000,00  al  cap.  2306371000  “Ampliamento  Porto  Emergenza  I  e  III  lotto” 
finanziato con avanzo di amministrazione 2018, dando atto che la spesa risulta confluita per 
euro 713.674,92 in FPV mentre la restante somma, in parte già liquidata, risulta imputata agli 
esercizi 2019, 2020 e 2021;

 per  euro  350.000,00  al  cap.  2306411000  “Ampliamento  Porto  Emergenza  I  e  III  lotto” 
finanziati con avanzo libero 2021;

DATO ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto non comporta oneri diretti o indiretti, 
aggiuntivi rispetto alla situazione attuale, da imputare al bilancio dell’Ente negli esercizi futuri;

VERIFICATO che il presente progetto esecutivo come previsto dagli art. 23 comma 7 ed 8 del D.Lgs 
50/2016 rispetta i contenuti della progettazione del DPR 207/2010 (dall’art. 24 al 49) ed è pertanto 
meritevole di approvazione;

RITENUTA efficace la validazione già redatta in data 26.07.2021 dal Responsabile del Procedimento 
arch.  Rosanna Moffa ai  sensi  dell’art.  26 comma 8 del D.lgs.  50/2016 in quanto i  contenuti  del 
progetto non risultano modificati e la modifica riguarda esclusivamente l’aggiornamento dei prezzi ai 
sensi del DL 50/2022;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nell’arch.  Rosanna  Moffa 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano;

VISTO che il  progetto  è  inserito  nel  Programma Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2022 –  2024 
ELENCO ANNUALE 2022 di cui alla Variante n. 2 approvata con Deliberazione di C.C. n. 66 del 
26/7/2022;

VISTI:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/03/2022 di approvazione del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022 e la D.C.C. n. 66 del 
26.07.2022 di approvazione della seconda variazione del programma triennale delle opere 
pubbliche 2022 - 2024;
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la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2022 -2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 
2024 – parte contabile;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/5/2022 di approvazione del PEG – PDO – 
Piano della performance 2022 – 2024;

il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti 
ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali n.267 del 18/08/2000 e 
s.m.i.;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente atto;

2. DI APPROVARE il  progetto esecutivo dei  lavori  di  “AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI 
PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI MARINAI – PRIMO E TERZO LOTTO”, aggiornato 
in base alla revisione prezzi e composto dagli elaborati non modificati prot. 15063 del 3/7/2021 
e dagli elaborati revisionati prot. 23556 del 8/10/2022, recante l’importo complessivo di euro 
1.100.000,00, di cui € 834.686,89 per lavori, € 9.754,49 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  per  un  totale  di  844.441,38  ed  euro  255.558,62  per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione e costituito dagli elaborati in premessa elencati;

3. DI ALLEGARE alla presente delibera unicamente i seguenti elaborati:

1 – GENERALE ESECUTIVO

1 - RELAZIONE GENERALE con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLE 
AREE ESTERNE

04.1 QE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO D'APPALTO, (aggiornamento 
prezzi)

05.1 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI, (aggiornamento prezzi)

05.3 CME IMPIANTI MECCANICI, (aggiornamento prezzi)

05.4 CME IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI, (aggiornamento prezzi)

09  CSA  CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  con  NOTE  sul  PROGETTO 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE, (aggiornamento prezzi)

10 SC SCHEMA DI CONTRATTO, (aggiornamento prezzi)

14 CP CRONOPROGRAMMA, (aggiornamento prezzi)

2 - PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

01 RELAZIONE ARCHITETTONICA con NOTE sul PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 
DELLE AREE ESTERNE, relazione/testo
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02 INQUADRAMENTO GENERALE - PARAMETRI URBANISTICI, tavola grafica

03 STATO ATTUALE - STATO DI PROGETTO - CONFRONTO, tavola grafica 1:200 1:100

04 PLANIMETRIA GENERALE ARCHITETTONICA DI PROGETTO, tavola grafica 1:100

04.1 PLANIMETRIA PROGETTO di AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA e 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE, tavola grafica 1:200

05 PIANTA PIANO TERRA, tavola grafica 1:50

06 PIANTE LOCALE TECNICO a quota +2.97 m e a quota +3.96 m, tavola grafica 1:50

07 PIANTA COPERTURE, tavola grafica 1:50

08 PIANTE CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI, tavola grafica 1:50

09 SEZIONI LONGITUDINALI 07-08, tavola grafica 1:50

10 PROSPETTI E SEZIONI LONGITUDINALI 09-10, tavola grafica 1:50

11 PROSPETTI E SEZIONI TRASVERSALI 01-05-06, tavola grafica 1:50

12.1 SEZIONE TRASVERSALI 02, tavola grafica 1:25

12.2 SEZIONE TRASVERSALI 03, tavola grafica 1:25

12.3 SEZIONE TRASVERSALE 04, tavola grafica 1:25

a causa dell’impossibilità di allegare tutti i documenti di progetto per le eccessive dimensioni dei file 
e  che  l’intero  progetto  è  quello  depositato  agli  atti  del  comune  prot.  15063  del3/7/2021  come 
aggiornato negli elaborati interessati dalla revisione prezzi e di cui al prot. 23556 del 8/10/2022;

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico aggiornato:

Lavori soggetti a ribasso (1° e 3° stralcio): 834.686,89 €

Oneri della sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso 9.754,49 €

Totale lavori 844.441,38 €

Somme a disposizione:

Iva 10 % sui lavori 84.444,14 €
Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza in progettazione ed 
esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità (cassa ed IVA incluse) 63.617,08 €
Incremento Direzione Lavori, CSE, Contabilità e CRE,  (cassa ed IVA 
comprese) 17.156,00 €
Spese pubblicità gara 2.000,00 €

Spese per copertura assicurativa RC Professionale e Verificatore 600,00 €

Contributo ANAC (Appalto lavori) 375,00 €

Contributo ANAC (Gara progettazione DL e CSE) 30,00 €

Incentivo per servizi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016 16.888,83 €

Imprevisti 29.764,78 €

Collaudi 3.000,00 €

Affidamento lavori preliminari 1.500,00 €
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Revisione prezzi 26.589,00 €

Assistenza al RUP 9.593,79 €

Totale somme a disposizione 255.558,62 €

  

Totale complessivo 1.100.000,00 €

5. DI RITENERE efficace la validazione già redatta  in data 26.07.2021 dal  Responsabile del 
Procedimento arch. Rosanna Moffa ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 in quanto i 
contenuti  del  progetto  non  risultano  modificati  e  la  modifica  riguarda  esclusivamente 
l’aggiornamento dei prezzi ai sensi del DL 50/2022;

6. DI STABILIRE che l’importo del progetto esecutivo aggiornato di euro 1.100.000,00 risulta 
finanziato e imputato secondo il cronoprogramma nel bilancio dell’Ente ai seguenti capitoli di 
spesa degli esercizi finanziari del 2022:

 per  euro  750.000,00  al  cap.  2306371000  “Ampliamento  Porto  Emergenza  I  e  III  lotto” 
finanziati con avanzo di amministrazione 2018, dando atto che la spesa risulta confluita per 
euro 713.674,92 in FPV mentre la restante somma, in parte già liquidata, risulta imputata agli 
esercizi 2019, 2020 e 2021;

 per  euro  350.000,00  al  cap.  2306411000  “Ampliamento  Porto  Emergenza  I  e  III  lotto” 
finanziati con avanzo libero 2021;

7. DI PRECISARE  che la realizzazione dell’intervento in oggetto non comporta oneri diretti o 
indiretti,  aggiuntivi  rispetto  alla  situazione  attuale,  da  imputare  al  bilancio  dell’Ente  negli 
esercizi futuri;

8. DI CONSIDERARE infine che la struttura interessata dal presente progetto è sede operativa 
dell’Associazione di Volontariato “Porto Emergenza” onlus e pertanto si procederà ad informare 
l’Associazione dei programmi che l’Amministrazione intende attuare in qualità di proprietario;

9. DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico comunale di avviare la successiva procedura di gara 
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso la Provincia di Mantova ai sensi del 
D.lgs.  50/2016  art.  37  comma  4  ed  in  forza  della  Convenzione  tra  il  Comune  di  Porto 
Mantovano e la Provincia di Mantova, approvata dalla Provincia di Mantova con deliberazione 
della  Giunta  Provinciale  n.  34/2013  e  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  649  del 
06.08.2013 e dal Comune di Porto Mantovano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
51/2013.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.  
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi

DELIBERA
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Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi  
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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RELAZIONE GENERALE 

 

 

1.1 – Criteri delle Scelte Progettuali ed Architettoniche. (*) 

Il Progetto riguarda la Sede di “Porto Emergenza” (Sede Operativa Trasporto Sanitario). 

L’oggetto principale della richiesta è quello di un ampliamento per soddisfare i bisogni degli 

operatori, sia per un adeguamento normativo (numero insufficiente di servizi igienici e spazi di 

Spogliatoi), sia per ragioni di crescita dell’attività, legata anche a corsi per l’addestramento ed il 

soccorso, che implicano una migliore e più duttile fruizione.  

A questo primo aspetto va aggiunta l’insufficienza di spazi per l’Archivio e per il Magazzino 

materiali. 

Inoltre l’ubicazione e la forma dell’Autorimessa delle Autoambulanze non risponde alle superfici 

necessarie, e ad una pratica e agevole funzionalità nella movimentazione dei mezzi, che 

attualmente sono differenziati secondo 3 distinte attività, ovvero: n.2 mezzi per il “Soccorso 

Emergenze”, n.2 mezzi per il servizio “Trasporto Malati” e n.2 mezzi per il trasporto persone 

“Pulmini”. 

L’edificio, di proprietà del Comune di Porto Mantovano e censito al NCEU al Foglio 9 Mappale 861, 

è collocato su un lotto rettangolare di 1340 mq attestato alla Piazza dei Marinai in angolo con Via 

Papa Giovanni XXIII. 

E’ un fabbricato ad un piano di modeste dimensioni (mq 140) realizzato nel 1986 come circolo 

ricreativo e poi come sede ARCI fino al 1997, anno in cui l’Amministrazione decide di trasformarlo 

nell’attuale sede di Porto Emergenza attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia con il quale 

si è effettuato un ampliamento del fabbricato per la realizzazione dell’autorimessa (mq 149). 

La distribuzione interna attuale dell’edificio comprende i seguenti spazi: 

 Uno spazio ingresso (mq 4); 

 Una sala equipaggi (mq 35) che è uno spazio di smistamento con tutti i locali; 

 Una sala riposo (mq 16); 

 Una sala ambulatorio (mq 8); 

 Un magazzino per attrezzature speciali (mq 4,40); 

 Un centralino (mq 9); 

 Un ufficio (mq 8); 

 Un ripostiglio (mq 2); 

 Un WC disabili (mq 4,40); 

 N° 2 WC separati per sesso con antibagno promiscuo (mq 18); 
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 Un disimpegno/deposito vestiario (mq 4,40); 

 Una rimessa ambulanze (mq 149). 

Questi i punti da cui ha preso avvio la fase del Progetto. 

Nello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica (di seguito chiamato SFTE) e nel Progetto Definitivo 

(di seguito chiamato PDEF), precedentemente svolti, si è diviso il Progetto in n.3 Stralci operativi e 

funzionali, per dare possibilità nella fase esecutiva di dividere la costruzione anche in tempi 

differenti. 

▪ Il Primo Stralcio prevede la costruzione del cuore principale dell'edificio, ed equivale al 70% 

dell’edificio. Si tratta della parte deputata alle attività di Soccorso e dei servizi correlati 

indispensabili: sala equipaggi, dormitori, centralino/ufficio, servizi e spogliatoi, bagno disabili, 

magazzini e lavanderia. In questo stralcio è compresa anche la sala corsi con l'ingresso 

riservato. 

▪ Il Secondo Stralcio è l’area destinata ad una programmazione futura dell'ampliamento 

dell'edificio, e completerà l'area di intervento. 

▪ Il Terzo Stralcio, è dedicato alla costruzione dell'autorimessa delle ambulanze, ed a tutte le 

opere esterne di finitura. 

 

 

Schema degli Stralci 

 

Nell'attuale Progetto l'Amministrazione ha scelto di approfondire e portare avanti lo Stralcio 1 

dedicato alla “Stazione d’Emergenza” e lo Stralcio 3 relativo all’Autorimessa delle Ambulanze ed 

alle Sistemazioni Esterne, limitatamente ai percorsi di ingresso, ai marciapiedi perimetrali ed alla 

pavimentazione di accesso all'autorimessa. 

(*)  

Le AREE DI INTERVENTO del PROGETTO B di _RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLA 

NUOVA SEDE DI PORTO EMERGENZA_ non fanno parte del presente appalto. 
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Per una migliore comprensione si faccia riferimento all'elaborato grafico PE_AE_04.1_Planimetria 

generale architettonica di progetto. 

 

 

 

1.1.1 IL LOTTO, L'AREA DI PROGETTO E LA VIABILITA'. 

L'area inerente il Progetto è situata, come detto, nella parte Nord di Piazza dei Marinai d'Italia.  

Nel PGT l'area è inserita nell’ambito “SERVIZI ALLA RESIDENZA”. 

Il lotto rettangolare è orientato secondo l’asse Est/Ovest, leggermente ruotato rispetto all'asse 

orizzontale. A Nord confina con un’area artigianale. Sugli altri tre lati Sud, Est ed Ovest il lotto è 

circondato dalla viabilità di quartiere, dove la Via Papa Giovanni XXIII costituisce l’arteria 

principale, che collega a Nord la Strada SR62 della Cisa ed a Sud costeggia la Piazza dei Marinai 

d’Italia, Piazza della Resistenza, fino a Drasso Park sull’estremo opposto a Porto Emergenza. 

In questa grande area, che è il baricentro principale della zona residenziale di Porto Mantovano, 

insistono i servizi quali: il Parco Giochi di Drasso Park, la Palestra Pertini, e la Piscina Comunale a 

Sud; ed il grande spazio per i Mercati Settimanali a Nord proprio a ridosso all’area di intervento. 

Un asse viario molto significativo che relaziona il lotto di Porto Emergenza con il centro del 

Comune di Porto Mantovano è Via Alessandro Manzoni che percorre un lungo tratto urbano 

parallelamente alla 62 della Cisa, collegando Via F.lli Kennedy con Via Papa Giovanni XXIII 

proprio in corrispondenza con Porto Emergenza, mettendo in evidenza la posizione “strategica” del 

lotto. 

Schema con individuazione dell'area di intervento e viabilità 
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1.1.2 NECESSITA’ DEL NUOVO PROGETTO E BREVI CONSIDERAZIONI 

SULL’EDIFICIO ESISTENTE. 
 

 

 

L'edificio esistente, attuale sede di Porto Emergenza 

 

A seguito delle esigenze richieste, gli spazi considerati nel Progetto sono: 

 N° 2 Spogliatoi separati per sesso; 

 N° 2 WC con antibagno separati per sesso; 

 N° 1 WC Disabili; 

 Una sala corsi dimensionata per 25/30 persone; 
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 Una sala sosta equipaggi; 

 Spazio d’ingresso e centralino; 

 Spazio Uffici e sale riunioni; 

 N° 1 sala riposo per un numero minimo 3 persone contemporaneamente; 

 Un locale vivande per scaldare e conservare gli alimenti, e ristoro; 

 Un deposito medicinali ed attrezzature speciali; 

 Un locale deposito per indumenti; 

 Uno spazio lavanderia per le attrezzature sporche; 

 Una autorimessa per un totale di 7 mezzi: n° 2 ambulanze per l'emergenza. 

                                              n° 2 ambulanze di servizio, 

                                                                      n° 2 pulmini, 

                                                                      n° 1 auto medica. 

 

Tali esigenze hanno portato a considerare da subito due questioni: 

 La prima, relativa all’effettiva capacità dell’involucro edilizio esistente a trasformarsi (se pur 

ampliandosi) ed a soddisfare la domanda dei fabbisogni. 

 La Seconda, più delicata, riguardante la consistenza edilizia dell’Edificio, in relazione non 

solo alle funzioni, ma anche alle nuove esigenze Normative - sia in ambito Energetico, sia in 

ambito Antisismico - che bisogna obbligatoriamente soddisfare. 

Pertanto, già da una prima lettura della documentazione esistente sull’edificio, la direzione e 

l’indirizzo progettuale sono stati quelli di volgersi verso una nuova demolizione con costruzione. 

Già nello SFTE e nel PDEF, il Progetto considerava la demolizione dell’attuale edificio. 

 

Nei Capitoli Specifici della Relazione Tecnica Strutturale verrà approfondita l’analisi, qui ne viene 

accennata una prima descrizione che ne rileva le ponderate motivazioni: 

a) Struttura dell’edificio: secondo la descrizione dell’Ing. Alberto Togliani, il 09 Gennaio 1986, 

nella Relazione di Collaudo delle Strutture:  

“Trattasi di un fabbricato isolato a pianta rettangolare ed avente le seguenti dimensioni: 

            - lunghezza totale m. 15,80 

            - larghezza totale m. 8,80 comprese in queste dimensioni lo spessore delle 

              murature. 

Da un punto di vista strutturale l’edificio consta di due pareti portanti (pareti più lunghe), che 

vengono a costruire gli appoggi di un solaio latero cementizio ordito evidentemente in senso 

trasversale, eseguito piano e sul quale sono stati eseguiti i muretti in laterizi forati a sostegno 

del tavellonato costituente i piani di copertura eseguiti a padiglione. Il manto di copertura è 

stato realizzato mediante l’impiego di tegole piane cementizie.  

Il solaio prosegue con due limitati sbalzi di estremità (≈ 80 cm.) costituenti la cornice di gronda.  
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L’edificio è completato evidentemente dai muri di testata; ne deriva un edificio imp 

rontato quindi ad una estrema semplicità strutturale.” 

Si tratta quindi di un edificio ben lontano dal rispondere alla Normativa Antisismica vigente. 

b)  Efficienza Energetica: la stessa descrizione della struttura sopra esposta aiuta a capire che, 

in base alla conformazione dell'edificio, anche se le murature in laterizio avrebbero modo di 

essere rivestite e coibentate, la copertura, per la sua struttura di grande “monolite” in 

laterocemento atto a forti dispersioni e ponti termici, troverebbe invece grandi difficoltà di 

intervento sia in termini di forma che di costi. 

c)  Duttilità funzionale dell'involucro: l’edificio esistente con il suo perimetro murario obbligato 

impedirebbe una funzionale distribuzione delle attività richieste, limiterebbe gli ampliamenti e le 

distribuzioni, mortificando gli spazi necessariamente separati e collegati solo da passaggi 

limitati. 

Edificio esistente 
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Appare abbastanza prevedibile l’opera di completa riedificazione anche per quel che riguarda 

l’Autorimessa retrostante ed addossata al muro di confine. Costruita in struttura metallica a vista 

con due pareti in laterizio intonacato sui fianchi e pannelli sandwich come copertura. 

 

 

1.1.3 IL PROGETTO ARCHITETTONICO. 

 

La proposta “concettuale” che esprime questo Progetto è quella di un radicale orientamento verso 

tecnologie innovative che da subito caratterizzino l'edificio per l'efficienza energetica, un'elevata 

sicurezza antisismica e la bassa richiesta di manutenzione. 

Infatti, prima ancora di riflettere sull'organizzazione funzionale e formale, è stata fatta la scelta di 

individuare le tecnologie costruttive ed i materiali. 

L'edificio proposto sarà un edificio “leggero” con necessità di una fondazione minima, concepito 

strutturalmente con pannelli di X-LAM, ovvero, elementi in legno lamellare di ampia superficie che 

compongono l'edificio già organizzato con le proprie pareti, giustapposte tra loro. Si ottiene così 

velocità di esecuzione, efficacia strutturale e buon livello di resistenza termica già dal principio. 

 

Immagini di cantiere con X-LAM 3 o 4 
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Questo sistema permette di caratterizzare l'edificio anche dal punto di vista architettonico, in 

quanto il materiale stesso - dove viene lasciato a vista - diventa elemento espressivo. 

Le pareti portanti in X-LAM, saranno rivestite secondo una stratigrafia dipendente dalle funzioni 

relative alla posizione ed alle caratteristiche che dovranno assumere, siano esse coibentazioni 

termiche o acustiche o solamente per il contenimento degli impianti. 

Nel caso specifico, il Progetto privilegia la possibilità, ove possibile, di lasciar libera almeno una 

faccia delle pareti in X-Lam, specie nelle Zone Operative, più vissute dell’edificio, ovvero: sala 

equipaggi, uffici, sala riunioni, sala corsi e, naturalmente, sull’intradosso dei soffitti. Ciò renderà 

caratteristico l’ambiente e metterà in luce la natura della struttura lignea della costruzione. 

I rivestimenti di tali pannelli saranno dedicati ad esigenze tecnico-funzionali delle: 

a) pareti esterne di perimetro, per migliorare le coibentazioni termiche e le risposte acustiche; 

b) pareti dei servizi, spogliatoi, depositi e lavanderia per funzionalità igieniche ed 

impiantistiche; 

c) pareti della sala riposo, per esigenze prettamente acustiche. 

Questo tipo di tecnologia ha imposto nella fase di progettazione esecutiva di approfondire l'analisi 

dei dettagli. Inoltre questo materiale è dotato di caratteristiche di resistenza al fuoco. 

 

 

Pianta piano terra 

 

L'edificio così concepito non è più un “semplice” organismo “edilizio” tradizionale, dove con un 

minimo esercizio di valutazione delle quantità si riusciva a dedurre un costo sommario. In questo 

caso si è dovuto ipotizzare abbastanza dettagliatamente una serie di tipologie di pareti e chiusure 
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orizzontali, definite secondo le loro funzioni e distribuzioni nell'edificio, per classificare con più 

precisione i Valori Economici della Costruzione. 

 

 

 

 

Esempi di tipologie di pareti 
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 L'organizzazione delle funzioni. 

La pianta del nuovo edificio si organizza sul tracciato dell'edificio esistente, ricalcandone 

pressoché il perimetro e riorganizzandone le attività. 

 

 

Pianta di confronto tra vecchio e nuovo progetto 

 

Ovvero: 

La zona A comprende la sala equipaggi, con annessa zona vivande, lo spazio riposo, gli uffici con 

centralino ed il locale medicinali ed attrezzature speciali. 

La zona B è dedicata all’area corsi, ai depositi vestiari e lavanderia.  

La zona C è destinata ai servizi igienici divisi per sesso, al servizio igienico per disabili, agli 

spogliatoi per gli equipaggi, anch’essi divisi per sesso. 

La zona D è dedicata all’autorimessa per le ambulanze, i due pulmini e l’auto medica. 

La zona E, tratteggiata nello schema, individua lo Stralcio 2, di futura programmazione funzionale. 

 

Le Ambulanze saranno suddivise in tre corsie a due a due secondo le 3 caratteristiche d'uso: 

“Soccorso”, “Servizio” e “Pulmini”; una quarta corsia sarà destinata allo spazio tecnico per la 

manutenzione dei mezzi e ad un posto per Auto Medica. 

Tale involucro è completamente autonomo dal resto dell'Edificio, sia fisicamente sia 

costruttivamente, separato da esso tramite una parete in Gasbeton REI 60. 

Si tratta di una semplice “scatola” concepita in struttura metallica, con la facciata ad Est e la 

copertura rivestite in pannelli tipo RW-Panel in lamiera coibentata. 
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Lay-out distributivo 

 

 

Prospetto sud  

 

 

Prospetto est 
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1.1.4 IL “SISTEMA” COPERTURA. 

 

La copertura dell’edificio è l’elemento caratterizzante dal punto di vista architettonico, oltre ad 

essere il più prezioso e morfologicamente determinante. 

L'edificio si compone di due falde inclinate, contrapposte ed autonome che si sviluppano su tutta la 

lunghezza dell'edificio. 

 

 

Sezione trasversale 

 

La più importante e anche più grande è la copertura che si rivolge verso la Piazza dove si trova 

l'ingresso, inclinata di 15°, con l’intradosso della linea di gronda che parte da una quota minima di 

soli 2,15 mt. al limite dello sbalzo, fino a raggiungere in un unico spiovente il bordo superiore a 

5,64 mt. da terra. 

La seconda copertura, molto meno inclinata (6°), ricopre la zona dei corsi e dei magazzini, 

partendo dalla propria gronda posta lungo il muro a confine ed innalzandosi fino alla zona degli 

impianti con un apice massimo a quota 3,82 mt..  

Le due coperture convergono tra loro verso l'alto senza mai toccarsi ma andando a definire, con la 

falda più grande, tutta la “Zona Impiantistica” che si trova al di sopra dei servizi igienici e spogliatoi. 

La copertura inclinata più grande e rivolta a Sud è destinata e predisposta ad accogliere pannelli 

dell'impianto fotovoltaico (n° 36). 

Nel progetto si prevede il manto in lattoneria in zinco-titanio che garantisce l'assenza quasi totale 

di manutenzione, oltre ad essere un materiale di estrema qualità ecologica e capace di inserirsi 

esteticamente nel contesto. 

Lo stesso sistema è adottato anche sulla copertura sul retro dell'edificio. 

Entrambe le falde hanno lo stesso genere di composizione. Questo tipo di copertura è una 

tecnologia all’avanguardia nelle costruzioni con elevata efficienza costruttiva e durabilità. 
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La stratigrafia del “Pacchetto di Copertura” ad elevata prestazione di efficienza termica, è riportata 

a titolo esemplificativo nell’immagine sotto riportata.  

Per la stratigrafia effettiva di dettaglio si rimanda agli abaci del Progetto esecutivo con i dettagli 

costruttivi. 

 

    

Stratigrafia del "pacchetto di copertura" a titolo esemplificativo 

Su di essa è predisposta la Linea Vita con accessi dalla zona impianti verso le due falde. 

 

Sezione trasversale in corrispondenza del Locale tecnico 
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Pianta Locale tecnico 

 

 

Pianta Coperture 

 

1.1.5 ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’AREA ESTERNA. (*) 

Il lotto, come accennato, rettangolare e racchiuso tra le strade è adornato da due grandi Platani 

che caratterizzano fortemente lo spazio. 

Il Progetto valorizza i due grandi Platani esistenti che, con la loro presenza, identificano con 

chiarezza il sito del nuovo edificio, centrato planimetricamente proprio tra le due piante. 

A contorno di esse ed a definire il bordo esterno dell'area, una serie di piccoli alberi del genere 

Ciliegio da fiore ne decora il perimetro. 
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Al centro dell'area, grazie al Nuovo Edificio, nascono due spazi ben leggibili che vengono 

ridisegnati come contorno dei due grandi esemplari di Platano. 

Davanti al corpo di fabbrica, in corrispondenza dell'attuale fermata dei mezzi pubblici e vicino al 

piccolo servizio pubblico, che verrà conservato, si prevede di infoltire i filari per ricalibrare il 

rapporto di densità arborea richiesta, con altri alberi ed arbusti di varie specie oltre a riordinare con 

superficie a prato le aree intorno ai Platani. 

La pavimentazione davanti all'Autorimessa sarà realizzata con elementi drenanti, per consentire 

ampi spazi permeabili in tutta l'area e rispettare gli standard richiesti. 

 

 

 

Aerofoto dell'attuale sede di Porto Emergenza e della prospiciente Piazza dei Marinai 
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Lotto di intervento ed area antistante allo stato di fatto 

 

 

 

Lotto di intervento e considerazione dell'area antistante per adeguamento invarianza idraulica 
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Nello sviluppo del Progetto esecutivo si è presa in considerazione l'area esterna prospiciente la 

piazza antistante, vista l'esigua superficie del lotto a disposizione, dove l'inserimento dei manufatti 

relativi all'invarianza idraulica avrebbe compromesso la funzionalità del lotto stesso. 

In quest'area si prevede un ridisegno dell'area verde con riorganizzazione dei parcheggi. 

 

 

 

Planimetria generale per adeguamento invarianza idraulica 

 

(*)  

Le AREE DI INTERVENTO del PROGETTO B di _RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE ALLA 

NUOVA SEDE DI PORTO EMERGENZA_ non fanno parte del presente appalto. 

Per una migliore comprensione si faccia riferimento all'elaborato grafico PE_AE_04.1_Planimetria 

generale architettonica di progetto. 
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1.2 – Criteri di Progettazione Strutture. 

L’impianto strutturale del Nuovo edificio si suddivide in due porzioni una in legno e una in 

carpenteria metallica. La prima è caratterizzata da un sistema di murature portanti in X-LAM aventi 

spessore 160 mm che si ripetono parallelamente al lato più corto dell’edificio in una serie di 

elementi sagomati in modo da dare l’inclinazione alla copertura. Questi elementi sono collegati da 

travi lamellari, che portano a loro volta la copertura in X-LAM, in alcuni punti a sbalzo. Dove le 

campate sono minori e le murature non sono interrotte la copertura poggia direttamente sulle 

murature in X-LAM. 

La geometria strutturale si ripete nelle fondazioni per le quali si è scelto di mantenere le travi 

rovesce in cemento armato del fabbricato esistente, che corrono parallele al lato lungo del 

fabbricato, ma estendendole fino alle murature che chiudono i due lati corti del nuovo fabbricato. In 

senso trasversale a quest’ultime, saranno realizzate delle travi di collegamento in C.A. di altezza 

50 cm sulle quali si imposterà una platea continua. Questo tipo di scelta per le opere di fondazione 

è estremamente vantaggiosa dal punto di vista anti-sismico e consente inoltre un facile e diretto 

collegamento con le murature X-LAM tramite cordoli e cravatte di ancoraggio. 

Per la seconda parte dell’edificio (autorimessa) è stata utilizzata una struttura in acciaio con travi e 

pilastri HEB HEB e/o tubolari. Il solaio sarà anch’esso in acciaio con lamiera grecata pre-

coibentata. La struttura è fissata su plinti di fondazione in CA. La principale norma di riferimento 

utilizzata per le verifiche è la NTC/2018 (D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 

n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) “Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni” con le eventuali 

integrazioni, comunque non in contrasto con le NTC/2018, date dagli Eurocodici e dalle norme 

CNR. Tutti i carichi e i sovraccarichi sono stati desunti dalle tavole di progetto definitivo e tratti dai 

dati normati per il sito in esame. Tutte le verifiche sono state condotte tramite modellizzazione ad 

elementi finiti dell’edificio, la parte relativa al suolo e alle fondazioni esistenti è stata desunta dalla 

documentazione di progetto dello stato di fatto.  

 

Tipologie strutturali: dettaglio di parete X-lam 
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1.3 – Criteri di Progettazione Impianti Elettrici e Speciali. 

Gli impianti elettrici del Nuovo Centro Emergenze saranno collegati con un interruttore 

magnetotermico differenziale  selettivo installato sul nuovo quadro contatori previsto in apposita 

cassetta esterna del locale distributore. La linea sarà interrata e completa di tubi e pozzetti 

dedicati. 

Gli impianti saranno distribuiti in tubi pvc a pavimento e conduttori FS17 completi di scatole di 

derivazione basse opportunamente incassate o in controsoffitto, dove questo è presente, per la 

parte di illuminazione. 

In generale gli impianti risponderanno alle norme CEI vigenti ed in particolare alle norme CEI 64-8, 

dovranno essere garantite le protezioni dai contatti diretti ed indiretti  per un sistema TT, e la 

protezione dei conduttori dai sovraccarichi e dalle correnti di cortocircuito. 

 

1.3.1 IMPIANTO F.M. E DISTRIBUZIONE ELETTRICA. 

 

In generale la distribuzione elettrica si dipartirà dal quadro generale posizionato all’interno dell’area 

edificata nel primo stralcio, le condutture saranno costituite prevalentemente da tubazioni 

corrugate sia per la distribuzione primaria che per le alimentazioni terminali. Le linee elettriche 

saranno conformi al nuovo disposto CPR UE 305/11. I cavi sono classificati in 7 classi di reazione 

al fuoco Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.  

L’impianto sarà costituito da prese universali a parete e da prese interblocco CEE17 per il ricovero 

ambulanze. 

Si prevede anche l’alimentazione di tutte le utenze dell’impianto termoidraulico sempre completo di 

linee e protezioni dedicate. 

 

1.3.2 IMPIANTO LUCI NORMALI E DI EMERGENZA. 

 

L’impianto d’illuminazione sarà realizzato con corpi illuminanti a LED, il livello degli illuminamenti 

sarà conforme alla regola tecnica UNI 12464, il sistema di comando delle luci sarà di tipo 

domotico, su bus konnex, mentre tutti i corpi illuminanti saranno muniti di alimentatore DALI. Per 

ogni ambiente sarà previsto un multi sensore in grado sia di rilevare la presenza delle persone che 

di regolare l’illuminamento in funzione dell’apporto della luce naturale esterna.  

 

1.3.3 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. 

 

Gli impianti di illuminazione di sicurezza saranno conformi ai dettami della norma UNI 1338, 

saranno quindi garantiti gli illuminamenti minimi per le vie di esodo e la segnaletica luminosa per 

l’indicazione delle uscite di sicurezza. L’impianto sarà realizzato con lampade dedicate con batterie 
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in tampone.  

 

1.3.4 IMPIANTI SPECIALI. 

 

Il centro sarà provvisto di impianti speciali quali:  

▪ impianti dati su rete cablata di classe 6  

▪ Impianto telefonico 

▪ Postazioni videocitofonica agli ingressi di tipo IP e relative postazioni interne 

▪ Predisposizione impianto TV   

▪ Impianto di allarme intrusione  

▪ Impianto di rivelazione incendio secondo le norme UNI 9795 

▪ BMS di classe B 

Per l’impianto dati sarà previsto un quadro rack e una serie di linee dati colleganti le prese RJ45, 

contemplate nel progetto ed in linea di massima previste in tutti i locali. 

L’edificio dovrà rispondere ai criteri NZEB, per cui ogni ambiente dovrà essere controllato da un 

BMS di classe non inferiore a B, in grado di controllare la regolazione climatica, l’illuminazione e gli 

eventuali schermi mobili. Il sistema sarà completo di supervisore su protocollo Bacnet e di 

regolatori installati sul campo per il comando ed il controllo dei sistemi di emissione climatica, dei 

generatori e delle eventuali unità di trattamento d’aria. La supervisione sarà interfacciata con 

l’impianto konnex e dali per la regolazione degli illuminamenti e la presenza delle persone negli 

ambienti. 

 

1.3.5 IMPIANTO DI TERRA E PARAFULMINE. 

 

Il centro sarà completo di proprio impianto di messa a terra costituito da corda in rame nuda 

interrata e da pozzetto ispezionabile collegato alla barra di terra dei due quadri generali. 

Saranno eseguiti tutti gli equipotenziali per le masse metalliche estranee. 

Da una prima verifica l’edificio risulta autoprotetto dalle scariche atmosferiche, saranno muniti i 

quadri in ingresso di opportuni dispositivi SPD di classe 1. 

 

1.3.6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 

 

Il centro sarà dotato di un impianto fotovoltaico di potenza minima di 12 kWp secondo quanto 

disposto dal D.Lgs 3 Marzo 2011, che prevede una potenza installata minima ottenuta dividendo la 

superficie in pianta per 50 e maggiorata del 10% in quanto edificio pubblico. L’energia prodotta 

sarà immessa ed utilizzata dalla rete privata con regime di funzionamento in parallelo con la rete di 

distribuzione pubblica, in accordo con le norme tecniche (norma CEI 0-21). L’impianto sarà 

installato in copertura su superficie con caratteristiche di resistenza  fuoco almeno  EI30, e sarà 
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munito di un pulsante di emergenza  per  la messa fuori tensione dell’impianto. 

 

 

Impianto illuminazione ordinaria e di emergenza 

 

 

Impianto meccanico: schema funzionale  
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1.4 – Sicurezza – Funzionalità – Economia di Gestione. 

1.4.1 CAVE E DISCARICHE, AMBIENTE E GESTIONE MATERIE. 

 

In tema di discariche e gestione delle materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, si segnala 

che è stata compiuta un’indagine sul territorio della Provincia di Mantova, allo scopo di verificare 

l’esistenza di discariche e/o di centri di raccolta e di trattamento e smaltimento dei materiali, in 

particolar modo dei materiali di risulta delle demolizioni dell’edificio esistente. 

Da tale indagine si ricava la possibilità di reperire facilmente in un’area circostante il luogo di 

esecuzione dei lavori, entro un raggio di circa 15 chilometri, numerosi siti di conferimento dei 

materiali provenienti dalla demolizione del fabbricato di cui trattasi, materiali inerti, legno, ferro ecc.  

 

1.4.2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI. 

In base all’esame della effettiva consistenza dei lavori da eseguirsi per la realizzazione 

dell’intervento di Porto Emergenza, 1° e 3° stralcio, si è elaborato nel documento PE_GE_14 il 

Cronoprogramma dei lavori, ricavato con impiego di apposito software Project. Da tale programma, 

dettagliato per ogni tipologia di lavorazione, risulta che il tempo previsto per il completamento delle 

opere è stato stimato in 365 giorni solari, corrispondenti a 12 mesi di calendario. 

Tale programma è stato ipotizzato, in mancanza di dati temporali certi di aggiudicazione e inizio 

dei lavori, e al solo scopo di definire i termini di tempo richiesti dall’uso del software utilizzato, con 

inizio teorico al 10 gennaio 2022 e ultimazione il 9 ottobre 2023 e quindi con la citata durata di 12 

mesi complessivi. Questi tempi tengono conto del periodo di rallentamento dei lavori per le ferie 

estive e sono ritenuti accettabili, considerato che l’edificio è una costruzione del tipo “a secco”. 

Infatti tutte le strutture dell’edificio, escluse le sole fondazioni, sono state previste di tipo 

prefabbricato, in legno X–LAM per il lotto 1 e in acciaio per il lotto 3, pertanto verranno costruite in 

stabilimento e successivamente montate in cantiere. Questa tipologia costruttiva consentirà di 

programmare i tempi di realizzazione delle opere con grande precisione e affidabilità. 
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AMPLIAMENTO PORTO EMERGENZA 1° E 3° STRALCIO - 

QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO PREZZI

Lavori soggetti a ribasso (1° e 3° stralcio): 834.686,89 €

Oneri della sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso 9.754,49 €

Totale lavori 844.441,38 €

Somme a disposizione:

Iva 10 % sui lavori 84.444,14 €

Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza in progettazione ed 

esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità (cassa ed IVA incluse) 63.617,08 €

Incremento Direzione Lavori, CSE, Contabilità e CRE,  (cassa ed IVA 

comprese) 17.156,00 €

Spese pubblicità gara 2.000,00 €

Spese per copertura assicurativa RC Professionale e Verificatore 600,00 €

Contributo ANAC (Appalto lavori) 375,00 €

Contributo ANAC (Gara progettazione DL e CSE) 30,00 €

Incentivo per servizi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016 16.888,83 €

Imprevisti 29.764,78 €

Collaudi 3.000,00 €

Affidamento lavori preliminari 1.500,00 €

Revisione prezzi 26.589,00 €

Assistenza al RUP 9.593,79 €

Totale somme a disposizione 255.558,62 €

Totale complessivo 1.100.000,00 €
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AMPLIAMENTO DI PORTO EMERGENZA  (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

PONTEGGI  (SbCat 16)

1 / 1 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra,
NC.10.350.0 i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
010.a degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 421,93 11,15 4 7́04,52

2 / 2 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra,
NC.10.350.0 i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
010.b degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

SOMMANO m² 421,93 2,30 970,44

3 / 3 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
NC.10.350.0 fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o
040.a frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 202,44 5,68 1́ 149,86

4 / 4 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
NC.10.350.0 fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30
040.b giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 202,44 0,58 117,42

5 / 5 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,
NC.10.350.0 compresa la struttura di sostegno e quanto altro occorre, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi
050.a 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

SOMMANO m² 17,57 7,94 139,51

6 / 6 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,
NC.10.350.0 compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni
050.b successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO m² 17,57 1,19 20,91

DEMOLIZIONI E SCAVI  (SbCat 1)

7 / 7 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla
1C.01.020.00 mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e
10.b solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo

SOMMANO m³ 622,00 16,32 10 1́51,04

8 / 8 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad
1C.01.020.00 impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
50

SOMMANO kg 4 1́44,73 1,35 5 5́95,39

9 / 9 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio
00.f di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 22 8́49,09
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 22 8́49,09

SOMMANO 100 kg 373,20 1,90 709,08

STRUTTURE IN C.A.   (SbCat 2)

10 / 10 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max
1C.04.020.00 degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20
10.a

SOMMANO m³ 21,00 154,94 3 2́53,74

11 / 11 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
1C.04.020.00 garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
20.a consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SOMMANO m³ 75,00 180,96 13 5́72,00

12 / 12 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
1C.04.400.00 lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi
10.a rovesce, platee

SOMMANO m² 150,00 18,72 2 8́08,00

13 / 13 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1C.04.450.00 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla
10.a norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,

in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 6 0́00,00 2,24 13 4́40,00

STRUTTURE IN ACCIAIO  (SbCat 3)

14 / 14 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
1C.22.020.00 pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati
10.a di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti

e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

SOMMANO kg 5 7́00,00 5,05 28 7́85,00

15 / 15 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due
1C.24.340.00 mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso  (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09
10.a l/m² per una mano)

SOMMANO m² 142,50 10,14 1́ 444,95

PANNELLI IN LEGNO X - LAM E STRUTTURE LAMELLARI  (SbCat 4)

16 / 16 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno X-LAM, certificati CE 1359-CPR-0673 secondo la ETA 10/0339,
NP.04 composti da strati di tavole di abete essiccate e incrociate tra di loro a 90°, incollate con colla poliuretanica

monocomponente priva di formaldeide, tagliate a misura. 5 strati, spessore mm 160, per pareti.

SOMMANO m2 440,00 231,00 101́ 640,00

17 / 17 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno X-LAM, certificati CE 1359-CPR-0673 secondo la ETA 10/0339,
NP.06 composti da strati di tavole di abete essiccate e incrociate tra di loro a 90°, incollate con colla poliuretanica

monocomponente priva di formaldeide, tagliate a misura. 5 strati, spessore mm 160, per solai.

SOMMANO m2 43,00 231,00 9 9́33,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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R I P O R T O 198 4́34,86

18 / 18 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno X-LAM, certificati CE 1359-CPR-0673 secondo la ETA 10/0339,
NP.05 composti da strati di tavole di abete essiccate e incrociate tra di loro a 90°, incollate con colla poliuretanica

monocomponente priva di formaldeide, tagliate a misura. 5 strati, spessore mm 120, per solai.

SOMMANO m2 297,00 194,00 57 6́18,00

19 / 19 C.35019.a ( EPU DEI ) Fornitura in opera di travi a sezione rettangolare in legno lamellare GL24. Si assume come
NP.07 riferimento il Prezziario DEI edizione 1° semestre 2022.

SOMMANO m3 6,80 2 1́20,87 14 4́21,92

20 / 20 Levigatura di un lato a vista dei pannelli in legno X-LAM.
NP.26

SOMMANO m² 1́ 060,00 12,50 13 2́50,00

21 / 21 Trattamento impregnante dei pannelli in legno X-LAM.
NP.27

SOMMANO m² 1́ 560,00 10,00 15 6́00,00

22 / 22 C.35011.a ( EPU DEI ) Fornitura in opera di pilastri a sezione rettangolare in legno lamellare GL 24 . Si assume
NP.08 come riferimento il Prezziario DEI edizione 1° semestre 2022.

SOMMANO m3 0,70 1́ 854,56 1́ 298,19

MURATURE E CARTONGESSI  (SbCat 5)

23 / 23 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E'
1C.06.350.01 compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di
00.f lavoro interni: - spessore 15 cm; REI 180'

SOMMANO m² 135,73 50,84 6 9́00,51

24 / 24 Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in
1C.06.550.03 profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresa la
50 rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa

SOMMANO m² 418,39 28,41 11́ 886,46

25 / 25 Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con
1C.06.550.00 incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita
50 dall'impresa

SOMMANO m² 11,71 27,08 317,11

26 / 26 Controparete in lastre di gesso a bordi assottigliati, idrorepellenti, a basso grado di assorbimento, per bagni e cucine,
1C.06.550.01 spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di
00 lavoro interni  e l'assistenza muraria fornita dall'impresa

SOMMANO m² 9,00 22,68 204,12

27 / 27 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di
1C.06.560.00 acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i
50.b fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia

SOMMANO m² 15,12 48,09 727,12

28 / 28 Isolamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con
1C.10.500.00 resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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R I P O R T O 320 6́58,29

40.a Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con  qualsiasi mezzo a
qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 20 mm

SOMMANO m² 303,41 7,79 2 3́63,56

29 / 29 Isolamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con
1C.10.500.00 resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
40.b Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con  qualsiasi mezzo a

qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- per ogni 10 mm in più

SOMMANO m² x cm 925,88 1,27 1́ 175,87

30 / 30 Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a bordi assottigliati, larghezza 120 cm: - spessore 13
MC.06.550.0 mm
050.a

SOMMANO m² 216,53 3,97 859,62

31 / 31 Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm,
MC.06.550.0 spessore 13 mm
100

SOMMANO m² 163,98 5,74 941,25

32 / 32 Posa in opera di lastra in cartongesso tipo Knauf spessore mm 12,5 aggiuntiva su pareti in cartongesso già installate.
NP.10

SOMMANO m2 450,02 2,96 1́ 332,06

AUTORIMESSA : Copertura per tetti o parete di tamponamento,
 
con pannelli metallici precoibentati fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato

 
mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 -

 
100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa

 
la sola lattoneria accessoria. Con: -

 
lana di roccia spessore 100 mm fuori greca

33 / 33 AUTORIMESSA : Copertura per tetti o parete di tamponamento,
 
con pannelli metallici precoibentati 

1C.11.150.00 fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato
 
mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 

90.c mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con 
colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 -

 
100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante 

profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato 
sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. 
Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, 
assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa

 
la sola lattoneria accessoria. Con: -

 
lana di roccia 

spessore 100 mm fuori greca

SOMMANO m² 50,00 41,49 2 0́74,50

COIBENTI  (SbCat 7)

34 / 34 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie
1C.10.300.00 ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,035, reazione al
10.a fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164,  marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 100. Il sistema

dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Compreso il
fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre
polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea
all’esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta
monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche  ed  additivi
speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di
partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di
finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni.
Per spessore di isolante:- 40 mm

SOMMANO m² 161,22 68,60 11́ 059,69

35 / 35 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie
1C.10.300.00 ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,035, reazione al
10.f fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164,  marcatura CE; resistenza a trazione ≥ kPa 100. Il sistema

dovrà essere provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Compreso il
fissaggio delle lastre con malta monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre
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polipropileniche ed additivi speciali; fornitura e posa di rete in fibra di vetro resistente agli alcali idonea
all’esecuzione di rasature armate dal peso di 155 g/m², assicurata alle lastre con rasatura a due mani di malta
monocomponente a base di cemento, sabbie selezionate, resine sintetiche, fibre polipropileniche  ed  additivi
speciali; chiodatura con tasselli in propilene con chiodo/vite in acciaio zincato per il fissaggio meccanico; profili di
partenza con gocciolatoio e profili di arrivo in alluminio; angolari in alluminio con rete premontata, pezzi speciali di
finitura e completamento, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni.
Per spessore di isolante:- per ogni 10 mm in più

SOMMANO m² 2 2́57,08 2,27 5 1́23,57

36 / 36 Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o
1C.24.160.00 stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi: - bucciato medio (rilievo
10.c massimo 2 mm), finitura opaca

SOMMANO m² 161,22 4,59 740,00

37 / 37 Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli composti da strato
1C.10.500.00 interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati
50.a da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI

EN13168. Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con  qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza
muraria e piani di lavoro. Negli spessori: - 35 mm (5+25+5 mm)

SOMMANO m² 30,57 24,23 740,71

38 / 38 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso a
1C.10.250.00 superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla
30.a compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE,

bordo battentato.Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 30 mm

SOMMANO m² 95,36 9,43 899,24

39 / 39 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso a
1C.10.250.00 superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla
30.b compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE,

bordo battentato.Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più

SOMMANO m² x cm 1́ 239,68 1,99 2 4́66,96

40 / 40 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine
1C.10.250.00 termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
40.a Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su

qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 30 mm

SOMMANO m² 40,35 6,72 271,15

41 / 41 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine
1C.10.250.00 termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034,  conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
40.b Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su

qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più

SOMMANO m² x cm 282,45 1,12 316,34

42 / 42 Isolamento termico a tetto rovescio o a tetto caldo di coperture piane pedonabili, realizzato con lastre di polistirene
1C.10.100.00 espanso estruso,  superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività
30.a termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla

compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco
Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature,
adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - 30 mm

SOMMANO m² 31,89 18,02 574,66

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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43 / 43 Isolamento termico a tetto rovescio o a tetto caldo di coperture piane pedonabili, realizzato con lastre di polistirene
1C.10.100.00 espanso estruso,  superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività
30.b termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla

compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco
Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature,
adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori: - per ogni 10
mm in più

SOMMANO m² x cm 223,23 4,48 1́ 000,07

44 / 44 Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai  (cappotto orizzontale), con
1C.10.200.00 pannelli in lana di vetro ad alta densità, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
60.a del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, idrorepellente, prodotti con almeno l'80% di

vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le
emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività
termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con deformazione  del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione
perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0,
con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali.
Negli spessori:- 40 mm

SOMMANO m² 31,89 21,59 688,51

45 / 45 Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai  (cappotto orizzontale), con
1C.10.200.00 pannelli in lana di vetro ad alta densità, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
60.b del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, idrorepellente, prodotti con almeno l'80% di

vetro riciclato e con una resina termoindurente che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le
emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC); conduttività
termica W/mK 0,034, resistenza alla compressione con deformazione  del 10% > 15 kPa, resistenza alla trazione
perpendicolare alle facce > 7,5 kPa; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0,
con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali.
Negli spessori:- per ogni 10 mm in più

SOMMANO m² 127,56 3,70 471,97

46 / 46 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e
1C.13.100.00 assistenze murarie alla posa.
20

SOMMANO m² 136,87 4,95 677,51

SOTTOFONDI   (SbCat 8)

47 / 47 1.4.8.4 ( EPU MN ) Sottofondo di pavimenti con formazione del piano di posa realizzato con calcestruzzo cellulare
NP.11 leggero a 300 kg/m3 di cemento 325 ( tipo foamcem ). Prezzo ricavato da Prezziario Provincia di Mantova edizione

2022.

SOMMANO m3 63,00 110,00 6 9́30,00

48 / 48 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa
1C.08.050.00 di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo
20 lungo, spessore cm 5:

SOMMANO m² 255,58 15,69 4 0́10,05

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 9)

49 / 49 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o
1C.13.150.00 inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo,  formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
10 sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume

2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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SOMMANO m² 307,51 10,77 3 3́11,88

50 / 50 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma
MC.13.150.0 tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o
010.b strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP.

Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilità a freddo  ≤ -5°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori: - spessore 4 mm

SOMMANO m² 615,02 5,28 3 2́47,31

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (SbCat 10)

51 / 51 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di
1C.18.150.00 puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie,
30.e escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari

SOMMANO m² 38,13 37,46 1́ 428,35

52 / 52 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla
1C.19.050.00 su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e
40.c le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari

SOMMANO m² 196,56 38,81 7 6́28,49

53 / 53 Manto sintetico elastico impermeabile colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con sabbia
1U.07.070.00 quarzifera. L'impasto colorato e le cariche sono mescolate in cantiere con l'aiuto di una piccola betoniera. Consumo
10 impasto circa 3 kg al m². E' steso a freddo senza giunte, in strati incrociati, su sottofondo predisposto  in asfalto

impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività
sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. In opera,
compresa ogni assistenza muraria.

SOMMANO m² 217,45 24,38 5 3́01,43

54 / 54 Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di
1C.18.020.00 cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la  formazione dei giunti e l'assistenza
20.a muraria.

Esclusa la rete elettrosaldata.
Applicato a fresco su: - massetto  spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata

SOMMANO m² 167,00 34,13 5 6́99,71

55 / 55 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del
1C.04.450.00 Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
20 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera

compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

SOMMANO kg 670,00 2,20 1́ 474,00

56 / 56 Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi
1C.16.150.00 ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello
60.a spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - colore grigio

SOMMANO m² 31,89 29,71 947,45

COPERTURE  (SbCat 11)

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 394 4́14,20
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R I P O R T O 394 4́14,20

57 / 57 Copertura in zinco titanio, tipo Zintek, realizzata mediante impiego di lastre di spessore mm 0,7 prepatinate, con
NP.12 aggraffatura di irrigidimento. In opera, escluso il pacchetto di isolamento sottostante.

SOMMANO m2 298,66 134,00 40 0́20,44

58 / 58 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di zinco titanio spessore mm 0,7, sviluppo medio mm 1000,
NP.14 compreso cicogne e ogni altro elemento di fissaggio in opera, compreso inoltre le griglie parafoglie inox in

corrispondenza dei pluviali di scarico.

SOMMANO m 17,40 201,00 3 4́97,40

59 / 59 Fornitura e posa in opera di pacchetto di isolamento termico posto sotto il manto di copertura in lastre di zinco
NP.13 titano, composto - dall'alto verso il basso - da telo freno vapore, tavolato in legno di abete spessore mm 24,  doppio

pannello isolante in lana di roccia, spessore totale mm 160, membrana impermeabile traspirante, intercapedine
ventilata spessore mm 50 costituita da listelli di legno posti a passo 80 cm,  strato separatore a filamenti spessore
mm 8.

SOMMANO m2 298,66 146,00 43 6́04,36

60 / 60 Fornitura e posa in opera di scossaline e mantovane di chiusura testate della copetura e del colmo in lamiera di zinco
NP.15 titanio spessore mm 0,7, compreso ogni accessorio per il fissaggio alla struttura sottostante.

SOMMANO m 71,00 158,00 11́ 218,00

61 / 61 Fornitura e posa in opera di converse e raccordi di corpi emergenti dalla copertura in lamiera di zinco titanio
NP.16 spessore mm 0,7 compreso ogni accessorio di fissaggio alla struttura sottostante. Fino ad una superficie massima di

mq 1,00.

SOMMANO cadauno 8,00 795,00 6 3́60,00

62 / 62 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di zinco titanio spessore mm 0,7, compreso ogni onere di
NP.17 fissaggio e il raccordo con i canali di gronda.

SOMMANO m 4,40 64,00 281,60

63 / 63 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,
1C.14.050.00 copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
20.c fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8

mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO m² 26,04 97,41 2 5́36,56

64 / 64 Realizzazione di nasello di gronda posto sulla parte frontale della copertura eseguito come da disegni di progetto,
NP.18 compresa la struttura portante in tubolari di acciaio e in legno, il rivestimento in lamiera di zinco titano spessore mm

0,7, la controsoffitttura inferiore in doghe di lamiera in zinco titanio, il canale di gronda e le relative lattonerie di
finitura.

SOMMANO m 18,10 1́ 354,00 24 5́07,40

65 / 65 Fornitura e posa in opera di sistema anticaduta di tipo "A" realizzato con agganci antipendolo puntuali in acciaio
NP.23 inox tip A/B LUX, in opera sulla copertura in lamiera di zinco titanio, completi di certificazione UNI 975/2012 e

UNI 11278/2015.

SOMMANO cadauno 8,00 359,00 2 8́72,00

66 / 66 Fornitura e posa in opera di sistema anticaduta di tipo "C" costituito da funi in acciaio inox e ancoraggi puntuali,
NP.24 compreso tenditore terminale a forcella pressato, ancoraggi LUX top FALZ e regolatore di tensione tipo LUX top

SKE, in opera sulla copertura in lamiera di zinco titanio o d'acciaio, completo di certificazione UNI 975/2012 e UNI
11278/2015.

SOMMANO m 16,00 331,00 5 2́96,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 534 6́07,96
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R I P O R T O 534 6́07,96

AUTORIMESSA : Copertura per tetti o parete di tamponamento,
 
con pannelli metallici precoibentati fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato

 
mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 -

 
100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa

 
la sola lattoneria accessoria. Con: -

 
lana di roccia spessore 100 mm fuori greca

67 / 67 AUTORIMESSA : Copertura per tetti o parete di tamponamento,
 
con pannelli metallici precoibentati 

1C.11.150.00 fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato
 
mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 

90.c mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con 
colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 -

 
100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante 

profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato 
sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. 
Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, 
assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa

 
la sola lattoneria accessoria. Con: -

 
lana di roccia 

spessore 100 mm fuori greca

SOMMANO m² 170,00 41,49 7 0́53,30

CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE  (SbCat 6)

68 / 68 Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 - 17 mm,  con cornice perimetrale
1C.20.100.00 di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi  in acciaio zincato preverniciato, con
10.b adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con

allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm a bordi disegnati, orditura seminascosta

SOMMANO m² 30,00 36,78 1́ 103,40

69 / 69 Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini
1C.20.050.00 portanti e profili.  Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento
50 dei materiali di risulta.

SOMMANO m² 25,00 39,91 997,75

70 / 70 Controsoffitto acustico con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm, rispondenti ai Criteri Ambientali
1C.20.150.00 Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il
20.a pannello ha più elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc),

è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno è
costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi  in acciaio zincato preverniciato. E' compresa la
fornitura e posa di tutti i materiali necessari e della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di trabattelli, tutte le
assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - 600 x 600 mm, lato a
vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione,
Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/
W; orditura a vista;

SOMMANO m² 162,34 48,93 7 9́43,30

71 / 71 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed
1C.24.100.00 assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa
20.a

SOMMANO m² 316,50 2,34 740,61

72 / 72 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate ed isolate.
1C.24.120.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI
20.d EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con

sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola

SOMMANO m² 316,50 4,96 1́ 569,84

SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI - PARAPETTI  (SbCat 12)

73 / 73 Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore  finito
1C.21.200.00 mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e
10.a contromostre, telaio ad imbotte da cm 8 a 12. Compresa la  maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo

anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria
per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 554 0́16,16
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R I P O R T O 554 0́16,16

85-90x210-220.
Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato

SOMMANO cad 16,00 509,74 8 1́55,84

74 / 74 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di
1C.21.250.00 meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in
10.c tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del

telaio si intendono compresi nella valutazione della parete.  Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni
di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210

SOMMANO cad 1,00 440,25 440,25

75 / 75 Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici
1C.21.250.00 coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio
50.a ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni
di luce libera di passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210

SOMMANO cad 1,00 589,74 589,74

76 / 76 Persiane scorrevoli (a coulisse) ad una o due ante,  con intelaiatura dello spessore di 45x80 mm, alette dello
1C.21.050.00 spessore di 10/12 mm, interasse 38 mm, con scorrimento a sospensione montate su guida con carrucola in ghisa su
50.a cuscinetti a sfere e registri in alto e in basso, complete di accessori, maniglie di bronzo; verniciatura a tre mani,

trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima
della posa in opera. Compresa la posa in opera nonchè tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.
Eseguite in legno massello di: - larice nazionale

SOMMANO m² 2,81 360,93 1́ 014,21

77 / 77 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,
1C.22.250.00 impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura
10.b spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in

EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra
falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i
fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del
serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/
5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta
all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica
minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - ad uno o più battenti

SOMMANO m² 10,08 291,49 2 9́38,22

78 / 78 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/
1C.23.190.00 metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa
10.a e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i

materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e
contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

SOMMANO m² 10,08 35,75 360,36

79 / 79 Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
MC.23.180.0
010.a SOMMANO m² 10,08 44,26 446,14

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 567 9́60,92
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R I P O R T O 567 9́60,92

80 / 80 Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo magnetronico
MC.23.180.0
010.e SOMMANO m² 10,08 51,68 520,93

81 / 81 Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata.Compresa la posa in
1C.22.400.01 opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; dei tipi: - avvolgibile, con
20.a comando a molla

SOMMANO m² 10,08 59,70 601,78

82 / 82 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato,
1C.11.260.00 policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in
20.a stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata  VTR, realizzato con appositi morsetti e

guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,
esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 60x60 cm, spessore 3+3 mm

SOMMANO cad 3,00 161,23 483,69

83 / 83 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato,
1C.11.270.00 policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in
20.e stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata  VTR, realizzato con appositi morsetti e

guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,
esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 185x135 cm, spessore 4+3 mm

SOMMANO cad 7,00 439,53 3 0́76,71

84 / 84 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato,
1C.11.270.00 policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in
20.c stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata  VTR, realizzato con appositi morsetti e

guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,
esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm

SOMMANO cad 1,00 266,94 266,94

85 / 85 Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta
1C.11.270.00 ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata  VTR. L'apertura viene ottenuta
30.e azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine,

collegato al telaio.  Per lucernari rettangolari con dimensione: - interno 185x135 cm

SOMMANO cad 7,00 316,07 2 2́12,49

86 / 86 Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta
1C.11.270.00 ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata  VTR. L'apertura viene ottenuta
30.c azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine,

collegato al telaio.  Per lucernari rettangolari con dimensione: - interno 135x85 cm

SOMMANO cad 1,00 223,83 223,83

87 / 87 Maggiore costo, rispetto ai telai con apertura manuale, del dispositivo per l'apertura elettrica, con motore a 220 v
1C.11.270.01 con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le forme e dimensioni. Escluse linee
00 elettriche, pulsantiere ed allacciamento.

SOMMANO cad 8,00 101,59 812,72

88 / 88 Formazione di basamento in legno per lucernari quadrati di cm 60 x 60, compreso raccordo a pozzo in cartongesso
NP.19 al controsoffitto dei locali sottostanti, isolamento esterno in pannelli di lana di roccia e ogni altra lavorazione per

consentire il montaggio successivo dei lucernari a regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 221,00 663,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 576 8́23,01
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R I P O R T O 576 8́23,01

89 / 89 Formazione di basamento in legno per lucernari rettangolari delle dimensioni da cm 135 x 85 a cm 185 x 135,
NP.20 compreso isolamento esterno in pannelli di lana di roccia e ogni altra lavorazione per consentire il montaggio

successivo dei lucernari a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 212,00 1́ 696,00

90 / 90 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1,
1C.09.240.00 costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
20.c pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta;  telaio in angolari o lamiera

pressopiegata,  munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata
con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di
molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a
richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa

SOMMANO cad 1,00 432,72 432,72

91 / 91 Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 60; in opera, compresa assistenza muraria: - REI 60, da cm
1C.09.260.00 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 21 mm
10.a

SOMMANO cad 2,00 126,65 253,30

92 / 92 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio con
1C.22.150.01 zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo
00.b a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni: - 90x200-210 cm

SOMMANO cad 2,00 313,13 626,26

93 / 93 Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - due ante
1C.09.250.00 tamburate, simmetriche o asimmetriche,  in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri
30.a termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta;  telaio in angolari

o lamiera pressopiegata,  munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente, regolatore di
chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti
misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: -
passaggio netto cm 120x200-210 circa

SOMMANO cad 1,00 884,83 884,83

94 / 94 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento
1C.09.400.00 rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed
20.b applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia esterna senza serratura

SOMMANO cad 1,00 211,23 211,23

95 / 95 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento
1C.09.400.00 rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed
20.d applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco

SOMMANO cad 1,00 213,82 213,82

96 / 96 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento
1C.09.400.00 rossa con carter nero,  serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed
20.a applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno, esterno cieco senza maniglia

SOMMANO cad 1,00 200,68 200,68

97 / 97 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza,
1C.09.400.00 completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega
30.b leggera, legno; dei tipi: - carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale,

senza comandi esterni

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 581́ 341,85

Copia informatica per consultazione



pag. 14

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 581́ 341,85

SOMMANO cad 1,00 180,90 180,90

98 / 98 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza,
1C.09.400.00 completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento,  fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega
30.e leggera, legno; dei tipi: - comando esterno maniglia-cilindro

SOMMANO cad 2,00 60,70 121,40

99 / 99 Fornitura e posa in opera di portoni a libro in lamiera di acciaio coibentata, a quattro ante, con guida superiore, delle
NP.21 dimensioni di circa m 3,00 x 3,00. I pannelli saranno preverniciati con colori standard bianco grigio simil RAL

9002. Ogni portone sarà dotato di oblò in vetro di sicurezza con guarnizione in gomma. I portoni saranno dotati di
motorizzazione  con comando elettrico con pulsante apri e chiudi e telecomando a distanza, con possibilità di
sblocco per manovra manuale.

SOMMANO cadauno 4,00 6 1́98,00 24 7́92,00

100 / 100 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno
1C.22.040.00 semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera,
20.a la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi

SOMMANO kg 450,00 8,42 3 7́89,00

101 / 101 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due
1C.24.340.00 mani di: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)
10.b

SOMMANO m² 30,00 10,11 303,30

OPERE ESTERNE  (SbCat 13)

102 / 102 Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati
1C.16.120.00 secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile
20 pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di

usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela
di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza
all'abrasione  ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia o la
graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure.

SOMMANO m² 87,56 37,36 3 2́71,24

103 / 103 Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi
1C.16.150.00 ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello
60.a spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie. - colore grigio

SOMMANO m² 38,30 29,71 1́ 137,89

ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI MECCANICI  (SbCat 14)

104 / 104 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli
1C.28.100.00 relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per
10.c terminali (1M.10.130): - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione

ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 111́ 683,63 4,00 4 4́67,35

ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ELETTRICI  (SbCat 15)

105 / 105 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo,
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1C.28.200.00 e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
10.c conferma che dagli importi  da considerare  ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere

detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da
appoggiare a tavolo o pavimento: - tubazioni esterne a vista, sia per nuove costruzioni che per interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 101́ 343,89 2,00 2 0́26,88

ONERI DELLA SICUREZZA  (SbCat 17)

106 / 106 ONERI DELLA SICUREZZA
NP.25

SOMMANO a corpo 1,00 7 2́63,56 7 2́63,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 628 6́95,37

T O T A L E   euro 628 6́95,37
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 001 DEMOLIZIONI E SCAVI 16 4́55,51

 
 002 STRUTTURE IN C.A. 33 0́73,74

 
 003 STRUTTURE IN ACCIAIO 30 2́29,95

 
 004 PANNELLI IN LEGNO X - LAM E STRUTTURE LAMELLARI 213 7́61,11

 
 005 MURATURE E CARTONGESSI 28 7́82,18

 
 006 CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE 12 3́54,90

 
 007 COIBENTI 25 0́30,38

 
 008 SOTTOFONDI 10 9́40,05

 
 009 IMPERMEABILIZZAZIONI 6 5́59,19

 
 010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 22 4́79,43

 
 011 COPERTURE 147 2́47,06

 
 012 SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI - PARAPETTI 56 5́12,29

 
 013 OPERE ESTERNE 4 4́09,13

 
 014 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI MECCANICI 4 4́67,35

 
 015 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ELETTRICI 2 0́26,88

 
 016 PONTEGGI 7 1́02,66

 
 017 ONERI DELLA SICUREZZA 7 2́63,56

Totale SUB CATEGORIE euro 628 6́95,37
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 628 6́95,37 100,000

C:001 AMPLIAMENTO DI PORTO EMERGENZA euro 628 6́95,37 100,000

C:001.001
 
    OPERE EDILI euro 628 6́95,37 100,000

C:001.001.001
 
         DEMOLIZIONI E SCAVI euro 16 4́55,51 2,617

C:001.001.002
 
         STRUTTURE IN C.A. euro 33 0́73,74 5,261

C:001.001.003
 
         STRUTTURE IN ACCIAIO euro 30 2́29,95 4,808

C:001.001.004
 
         PANNELLI IN LEGNO X - LAM E STRUTTURE LAMELLARI euro 213 7́61,11 34,001

C:001.001.005
 
         MURATURE E CARTONGESSI euro 28 7́82,18 4,578

C:001.001.006
 
         CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE euro 12 3́54,90 1,965

C:001.001.007
 
         COIBENTI euro 25 0́30,38 3,981

C:001.001.008
 
         SOTTOFONDI euro 10 9́40,05 1,740

C:001.001.009
 
         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 6 5́59,19 1,043

C:001.001.010
 
         PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 22 4́79,43 3,576

C:001.001.011
 
         COPERTURE euro 147 2́47,06 23,421

C:001.001.012
 
         SERRAMENTI INTERNI E ESTERNI - PARAPETTI euro 56 5́12,29 8,989

C:001.001.013
 
         OPERE ESTERNE euro 4 4́09,13 0,701

C:001.001.014
 
         ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI MECCANICI euro 4 4́67,35 0,711

C:001.001.015
 
         ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ELETTRICI euro 2 0́26,88 0,322

C:001.001.016
 
         PONTEGGI euro 7 1́02,66 1,130

C:001.001.017
 
         ONERI DELLA SICUREZZA euro 7 2́63,56 1,155

TOTALE  euro 628 6́95,37 100,000

 
    Data, 23/09/2022

Il Tecnico
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

PROVINCIA DI MANTOVA - REGIONE LOMBARDIA 
 

AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA 

I e lII STRALCIO 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

PROPONENTE 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
Strada Statale Cisa, n°112 -46047 Porto Mantovano (MN) 

 
RTP 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

ARCHITETTO VITTORIO DI     TURI 
Casale Setteventi, n°95 

15060 - Silvano d'Orba (AL) 

 

STRUTTURE, ACUSTICA, TERMOTECNICA, IMP. MECC. 

ING. EMANUELE DELLA TORRE 
SUISSE CONSULENCES SAGL 

Via Mastri Ligornettesi, n"24 

CH - 6853 - Ligornetto (Tessin) 

SICUREZZA 

ARCHITETTO CLAUDIO MANFREDDO 
Via Trento, n°43 

16145 - Genova (GE) 

 

IMPIANTI ELETTRICI INVARIANZA  IDRAULICA 

PER. IND. ANTONIO DANESI 
STAIN Engineering S.r.l. 
Viale Verona, n° 190/14 

38123 - Trento (TN) 

ING. ENRICO BONETTO 
ETC Studio 

Via E.Meda, n°1 

3501O - Vigonza (PD) 

 

PROGETTO  ESECUTIVO 

 

 
 
 

CME – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
- IMPIANTI MECCANICI - 

 
Data Settembre 2022 

 
Scala - 

     Revisione per :"Aggiornamento Prezzi ai sensi del D.L.50 del 17.05.2022" 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AMPLIAMENTO DI PORTO EMERGENZA  (SpCat 1)
OPERE MECCANICHE  (Cat 1)

CENTRALE TERMICAFRIGORIFERA  (SbCat 1)

1 / 1 Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad
1M.02.050.0 inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte
020.a da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di

resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di
ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo
di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a
microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con
sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di
regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con
sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a
caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di
contenimento in peralluman smontabile.
Serie con le caratteristiche seguenti:
- refrigerante HFC R-407c
- compressori ALTERNATIVI ERMETICI
- versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m
1.
Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C
35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°:
numero minimo compressori): - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2

1,00

SOMMANO cad 1,00 12 2́21,39 12 2́21,39

2 / 2 Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione
1M.03.070.0 d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C,
010.m scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda,

coibentazione sp. 50 mm in lana minerale o poliuretano o guaina
flessibile con guscio in pvc, corredati di protezione catodica.
Grandezze (l: capacità - l/h: produzione minima d'acqua calda
sanitaria da 10 a 45 °C con acqua calda primaria da 80 a 70 °C): -
scambiatore in acciaio inox - 500 l - fino a 600 l/h
Serbatoi d'accumulo di acqua tecnica d'impianto. 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 258,16 1́ 258,16

3 / 3 Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/
1M.04.020.0 UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l).
030.b Grandezze (l: capacità): - 50 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 275,07 275,07

4 / 4 Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione
1M.03.070.0 d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C,
010.m scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda,

coibentazione sp. 50 mm in lana minerale o poliuretano o guaina
flessibile con guscio in pvc, corredati di protezione catodica.
Grandezze (l: capacità - l/h: produzione minima d'acqua calda
sanitaria da 10 a 45 °C con acqua calda primaria da 80 a 70 °C): -
scambiatore in acciaio inox - 500 l - fino a 600 l/h

1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 258,16 1́ 258,16

5 / 5 Aumento per secondo scambiatore.
NP.01 - mecc 1,00

SOMMANO cad 1,00 607,00 607,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 15 6́19,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15 6́19,78

6 / 6 Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari,
1M.04.020.0 conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio
010.f massime 99 °C e 4 bar.

Grandezze (l: capacità): - 24 l
1,00

SOMMANO cad 1,00 191,91 191,91

7 / 7 Centralina solare precablata completa di sonde per il controllo
NP.02 - mecc differenziale di temperatura per sistema solare standard con 1

collettore ed 1 accumulatore. Display luminoso ad alto contrasto e
retroilluminato con pittogrammi rappresentativi per gli schemi
idraulici disponibili. - 4 ingrssi per sonde di temperatura PT1000 - 2
relè di uscita ( 230 V ) - 1 uscita PWM/0-10 V per circolatore ad alta
efficienza - connessione esterna tramite CAN-Bus o Ethernet -
completa di 3 sonde di temeratura PT 1000 in silicone.

1,00

SOMMANO cad 1,00 580,00 580,00

8 / 8 Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione
1M.04.030.0 elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
010.e Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità

massima): - oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
1,00

SOMMANO cad 1,00 322,86 322,86

9 / 9 Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva
1M.04.020.0 PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 4 bar.
020.d Grandezze (l: capacità): - 12 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 141,08 141,08

10 / 10 Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale,
1M.04.060.0 completo di pozzetto
010.a 2,00

SOMMANO cad 2,00 23,02 46,04

11 / 11 Valvole di sicurezza, per acqua, in bronzo verticale a scarico libero
1M.13.100.0 tipo molla - PN16
040.c Attacco filettato tipo gas.

Corpo in bronzo, stelo in ottone, otturatore in ottone, cappellotto in
ottone, molla in acciaio inox.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25

1,00

SOMMANO cad 1,00 32,35 32,35

12 / 12 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.b Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in

alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

4,00

SOMMANO cad 4,00 9,88 39,52

13 / 13 Collettore solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 16 9́73,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 9́73,54

1M.04.015.0 varie, colori standard scuro, superficie trattata superficialmente,
010 piastra captante in rame e/o altre leghe similari, vetro solare

temperato antiriflesso resistente alla grandine e agli agenti
atmosferici, completo di telaio di contenimento e vasca di
alloggiamento, dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con possibilità
di variazione inclinazione di posa. Compreso il trasporto e la fornitura
al piano di lavoro, nonchè tutte le movimentazioni varie nell'ambito di
cantiere. Completo di ogni elemento di fissaggio quali bulloni, viteria,
staffe, tiranti, piccole opere di complemento. Compreso il trasporto in
quota e l'assistenza muraria. Esclusa la realizzazione della rete
distributiva, da computarsi a parte.

5,00

SOMMANO m² 5,00 1́ 051,45 5 2́57,25

14 / 14 Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante,
1M.14.040.0 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
020.f staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De22 x 1,5 mm

60,00

SOMMANO m 60,00 19,37 1́ 162,20

15 / 15 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse
1M.16.040.0 senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
040.a permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25

mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 25 x 22 mm - DN15

60,00

SOMMANO m 60,00 18,48 1́ 108,80

16 / 16 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.
1M.16.090.0 Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme
010.a speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte),

sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno,
materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.
Tipi di finiture: - gusci o lamine in pvc

15,00

SOMMANO m² 15,00 8,01 120,15

17 / 17 Caldaietta murale  a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria
NP.03 - mecc aspirata, a condensazione. Combustione a premiscelazione totale e

modulazione di fiamma. Completa di kit di scarico fumi e aspirazione
fino a 2 metri, vaso di espansione chiuso ed elettropompa. Protezione
elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. Grandezza ( kW : potenza
termica utile ) : - finoa 35 kW, riscaldamento e produzione acqua
calda sanitaria.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 7́65,00 3 7́65,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 28 3́86,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28 3́86,94

18 / 18 Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da tubazione
1M.17.060.0 con pozzetto
010.o 3,00

SOMMANO cad 3,00 71,31 213,93

19 / 19 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.c Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in

alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25

4,00

SOMMANO cad 4,00 16,47 65,88

20 / 20 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete
1C.12.300.00 semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi
10.a combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,

assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi
speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø
interno 80-100  mm

1,50

SOMMANO m 1,50 58,20 87,30

21 / 21 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox monotubo, per
1C.12.300.00 generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo
20.d autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a

diametri da 80 a 120 mm.  Compresi accessori per la posa, assistenze
murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: -
cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO cad 1,00 111,76 111,76

22 / 22 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.a Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in

alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15

6,00

SOMMANO cad 6,00 8,89 53,34

23 / 23 Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non
1M.13.110.0 ritorno, manometro.
040 Campo di regolazione: 0,3÷4 bar

Pressione massima in entrata: 16 bar
Temperatura massima d'esercizio: 70 °C
Grandezza (DN: diametro nominale):
- DN15

2,00

SOMMANO cad 2,00 43,20 86,40

24 / 24 Collettore di distribuzione in acciaio nero. Collettore e tronchetti di
NP.04 - mecc attacco in tubo nero UNI EN 10255 del 2005 SM, targhetta

indicatrice, piantane o staffe per fissaggio a pavimento o a parete,
tronchetti nei vari diametri predisposti per l'accoppiamento filettato o
flangiato, tronchetti di attacco tra loro distanziati onde consentire una
agevole manovra degli organi di comando del valvolame e con
lunghezza tale da ottenere l'allineamento estetico degli assi, tenuto
conto dell'eventuale isolamento.

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 29 0́05,55

Copia informatica per consultazione



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29 0́05,55

1,00

SOMMANO cad 1,00 995,00 995,00

25 / 25 Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione
1M.04.030.0 elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
010.e Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità

massima): - oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa
3,00

SOMMANO cad 3,00 322,86 968,58

26 / 26 Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione
1M.04.030.0 elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli
010.i Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità

massima): - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa
1,00

SOMMANO cad 1,00 426,73 426,73

27 / 27 Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio,
1M.17.030.0 servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale.
010.c Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - attacchi filettati -

DN25
4,00

SOMMANO cad 4,00 534,18 2 1́36,72

28 / 28 Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da tubazione
1M.17.060.0 con pozzetto
010.o 4,00

SOMMANO cad 4,00 71,31 285,24

29 / 29 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.c Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in

alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25

16,00

SOMMANO cad 16,00 16,47 263,52

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
(SbCat 2)

30 / 30 Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi
1M.10.060.0 in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno,
030.b secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene

espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI EN 13163, tipo a
nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 40, spessore mm
da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per
massetto protettivo in cemento.
Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura
ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3
- mm: interasse tubi): - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm

170,00

SOMMANO m² 170,00 39,49 6 7́13,30

31 / 31 Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da:
1M.10.070.0 valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 40 7́94,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40 7́94,64

010.d sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo
monoblocco a più derivazioni con eventuale by pass e staffe; valvole
d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte per
comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); raccordi e
guarnizioni per allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica;
cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con
portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri
sistemi abbinati); n° derivazioni: - derivazioni 6 + 6

3,00

SOMMANO cad 3,00 570,19 1́ 710,57

32 / 32 Strumentazione per temperatura: - crono-termostato ambiente
1M.17.060.0 settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display
010.e digitale con batteria

3,00

SOMMANO cad 3,00 181,84 545,52

33 / 33 Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500,
1M.10.030.0 pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi
050.l di raccordi, guarnizioni e staffaggi.

Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm:
altezza radiatori): - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 450 mm - 2 o
più colonne

1,70

SOMMANO kw 1,70 225,43 383,23

34 / 34 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie
1M.14.020.0 leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.c raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,

guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x
2,9 mm

20,00

SOMMANO m 20,00 20,48 409,60

35 / 35 Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN
1M.15.010.0 2458, isolamento secondo   UNI EN 253 in schiuma di poliuretano
010.c con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di

raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte),
giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo
kit ripristino, da computare a parte).
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
(raccorderia esclusa) misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno
nominale dell'isolamento, in mm):- DN 40 - 110 mm

75,00

SOMMANO m 75,00 30,37 2 2́77,75

36 / 36 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie
1M.14.010.0 leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.d saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo

VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN32 x

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 46 1́21,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46 1́21,31

2,9 mm
50,00

SOMMANO m 50,00 18,46 923,00

37 / 37 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o
1C.24.350.00 di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali
10.b tubi, paraspigoli, profilati e simili,  con diametro o sviluppo

equivalente.  Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di
lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: -
da 3,1 a  5 cm di diametro

50,00

SOMMANO m 50,00 1,94 97,00

38 / 38 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse
1M.16.040.0 senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
040.d permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25

mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 25 x 42 mm - DN32

50,00

SOMMANO m 50,00 24,85 1́ 242,50

39 / 39 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie
1M.14.010.0 leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.c saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo

VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x
2,9 mm

160,00

SOMMANO m 160,00 15,91 2 5́45,60

40 / 40 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o
1C.24.350.00 di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali
10.b tubi, paraspigoli, profilati e simili,  con diametro o sviluppo

equivalente.  Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di
lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: -
da 3,1 a  5 cm di diametro

160,00

SOMMANO m 160,00 1,94 310,40

41 / 41 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse
1M.16.040.0 senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
040.c permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25

mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 51́ 239,81

Copia informatica per consultazione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51́ 239,81

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 25 x 35 mm - DN25

160,00

SOMMANO m 160,00 20,67 3 3́07,20

42 / 42 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie
1M.14.010.0 leggera complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.b saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo

VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN20 x
2,3 mm

60,00

SOMMANO m 60,00 10,41 624,60

43 / 43 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o
1C.24.350.00 di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali
10.a tubi, paraspigoli, profilati e simili,  con diametro o sviluppo

equivalente.  Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di
lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: -
fino a 3 cm di diametro

60,00

SOMMANO m 60,00 1,46 87,60

44 / 44 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse
1M.16.040.0 senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
030.b permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 19

mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 28 mm - DN20

60,00

SOMMANO m 60,00 13,46 807,60

45 / 45 Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 1 batteria, composti da
1M.10.010.0 filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa,
100.a ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera

verniciata e mensole.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26
UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - fino a 2800 W

6,00

SOMMANO cad 6,00 1́ 239,93 7 4́39,58

46 / 46 Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio,
1M.17.030.0 servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale.

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 63 5́06,39

Copia informatica per consultazione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63 5́06,39

010.b Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - attacchi filettati -
DN20

6,00

SOMMANO cad 6,00 512,24 3 0́73,44

47 / 47 Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione
1M.10.130.0 o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del
020.a ventilconvettore, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario.

Inclusioni:
- tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico
o plastico;
- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;
- valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità.
Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a
valle delle valvole a sfera e assistenza muraria.
Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi

6,00

SOMMANO cad 6,00 225,39 1́ 352,34

IMPIANTO DI VENTILAZIONE A RECUPERO DI CALORE
(SbCat 3)

48 / 48 Ventilazione a recupero di calore a basso consumo energetico. Filtri
NP.05 - mecc antipolvere a maglia fine e media M6, F7. Free cooling. Portata 800

mc.
1,00

SOMMANO nr 1,00 3 0́90,00 3 0́90,00

49 / 49 Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature,
1M.09.120.0 giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi.
010.a I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra

indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati
dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati
all'interno e lunghezza misurata sull'asse).
Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessore lamiera d'acciaio
zincato per canali a sezione rettangolare:

 
 fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm

400,00

SOMMANO kg 400,00 5,03 2 0́12,00

50 / 50 Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a
1M.16.030.0 cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1,
020.c fattore di permeabilità µ minimo 4.000.

I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata
da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del
coibente.
I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e
pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti
lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari
di montaggio e sfridi.
Spessori lastra: - sp. 25 mm

50,00

SOMMANO m² 50,00 77,17 3 8́58,50

51 / 51 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali.
1M.16.030.0 Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme
040.a speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati

all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.
Tipi di finiture, spessore lamierino: - lamierino in alluminio, sp. 0,6

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 76 8́92,67

Copia informatica per consultazione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 8́92,67

mm
25,00

SOMMANO m² 25,00 32,66 816,50

52 / 52 Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di
1M.09.100.0 isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm.
020.c Strato esterno, barriera al vapore, in PVC.

Grandezze (mm: diametro): - 150 mm
20,00

SOMMANO m 20,00 20,05 401,00

53 / 53 Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette
1M.09.050.0 regolabili, con serranda di regolazione.
010.c Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 m² fino a

0,08 m²
0,50

SOMMANO m² 0,50 830,40 415,20

54 / 54 Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e
1M.09.060.0 con serranda di regolazione.
010.d Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,08 fino a

0,12 m²
0,25

SOMMANO m² 0,25 625,65 156,41

55 / 55 Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette
1M.09.080.0 antipioggia e rete antivolatile.
010.c Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,50 m² fino a

0,80 m²
0,50

SOMMANO m² 0,50 315,94 157,97

56 / 56 Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata.
1M.09.090.0 Grandezze (mm: diametro): - 200 mm
020.c 5,00

SOMMANO cad 5,00 30,28 151,40

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
SALA CORSI E AUTORIMESSA  (SbCat 4)

57 / 57 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50
1M.07.030.0 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A
040.i SOFFITTO CANALIZZABILE a 3 velocità (statica utile minima a

velocità alta 100 Pa), unità esterna con supporti antivibranti e
comando a distanza.
I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed
elettrici per distanza tra unità fino a 15 m.
Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta -
kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di
calore): - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 5́42,52 4 5́42,52

58 / 58 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50
1M.07.030.0 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 83 5́33,67

Copia informatica per consultazione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 5́33,67

040.j SOFFITTO CANALIZZABILE a 3 velocità (statica utile minima a
velocità alta 100 Pa), unità esterna con supporti antivibranti e
comando a distanza.
I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed
elettrici per distanza tra unità fino a 15 m.
Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta -
kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di
calore): - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt

1,00

SOMMANO cad 1,00 5 2́12,30 5 2́12,30

59 / 59 Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature,
1M.09.120.0 giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi.
010.a I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra

indicati sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati
dalle dimensioni geometriche dei canali (lati o diametro misurati
all'interno e lunghezza misurata sull'asse).
Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessore lamiera d'acciaio
zincato per canali a sezione rettangolare:

 
 fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm

350,00

SOMMANO kg 350,00 5,03 1́ 760,50

60 / 60 Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a
1M.16.030.0 cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1,
020.c fattore di permeabilità µ minimo 4.000.

I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata
da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del
coibente.
I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e
pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti
lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari
di montaggio e sfridi.
Spessori lastra: - sp. 25 mm

40,00

SOMMANO m² 40,00 77,17 3 0́86,80

61 / 61 Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali.
1M.16.030.0 Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme
040.a speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati

all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.
Tipi di finiture, spessore lamierino: - lamierino in alluminio, sp. 0,6
mm

25,00

SOMMANO m² 25,00 32,66 816,50

62 / 62 Diffusori a ugello orientabile  con serranda di regolazione
1M.09.040.0 Costruzione in alluminio, realizzati senza saldature.
080.c Corpo fisso montato a canale o su parete, ugello orientabile in ogni

direzione.
Grandezze (mm: diametro parte fissa): - 150 mm

7,00

SOMMANO cad 7,00 94,66 662,62

63 / 63 Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette
1M.09.050.0 regolabili, con serranda di regolazione.
010.c Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 m² fino a

0,08 m²
0,50

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 0,50 95 0́72,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,50 95 0́72,39

SOMMANO m² 0,50 830,40 415,20

64 / 64 Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e
1M.09.060.0 con serranda di regolazione.
010.d Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,08 fino a

0,12 m²
1,00

SOMMANO m² 1,00 625,65 625,65

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E RETE DI SCARICO
(SbCat 5)

65 / 65 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte
1C.12.010.00 di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a
40.a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De
110 - s = 3,2

24,00

SOMMANO m 24,00 11,55 277,20

66 / 66 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte
1C.12.010.00 di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a
40.b bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso

mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi
con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De
125 - s = 3,2

18,00

SOMMANO m 18,00 12,68 228,24

67 / 67 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con
1C.12.030.00 bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e
10.f suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde

(permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI
EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
- De 110 - s = 2,7

3,00

SOMMANO m 3,00 14,25 42,75

68 / 68 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con
1C.12.030.00 bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e
10.d suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde

(permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI
EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
- De 75 - s = 1,9

21,00

SOMMANO m 21,00 10,69 224,49

69 / 69 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con
1C.12.030.00 bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e
10.c suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde

(permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI
EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 96 8́85,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96 8́85,92

- De 50 - s = 1,8
60,00

SOMMANO m 60,00 7,98 478,80

70 / 70 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con
1C.12.030.00 bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e
10.a suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde

(permanente  = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI
EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):
- De 32 - s = 1,8

40,00

SOMMANO m 40,00 6,80 272,00

71 / 71 Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene
1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per
20.f scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =

95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. con diametro esterno (De): - De 110, curve varie

3,00

SOMMANO cad 3,00 7,87 23,61

72 / 72 Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene
1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per
20.d scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =

95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. con diametro esterno (De): - De 75, curve varie

6,00

SOMMANO cad 6,00 7,15 42,90

73 / 73 Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene
1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per
20.c scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =

95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. con diametro esterno (De): - De 50, curve varie

30,00

SOMMANO cad 30,00 6,34 190,20

74 / 74 Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene
1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per
20.a scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =

95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. con diametro esterno (De): - De 32, curve varie

25,00

SOMMANO cad 25,00 6,30 157,50

75 / 75 Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene
1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per
30.d scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =

95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametri esterni (De): - De 110/50

3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 3,00 98 0́50,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 98 0́50,93

SOMMANO cad 3,00 9,67 29,01

76 / 76 Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene
1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per
30.b scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =

95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametri esterni (De): - De 75/75

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,58 8,58

77 / 77 Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene
1C.12.030.00 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per
30.a scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente  =

95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametri esterni (De): - De 50/50

10,00

SOMMANO cad 10,00 7,37 73,70

78 / 78 Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo
1C.12.550.00 prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e
30.a rinterri, in opera: - capacità 1000 litri

1,00

SOMMANO cad 1,00 685,89 685,89

79 / 79 Fornitura e posa di piletta sifonata in ghisa sferoidale carrabile dim.
NP.06 - mecc 150x150. Per giardini ed aree residenziali pedonali.

4,00

SOMMANO cad 4,00 30,00 120,00

80 / 80 Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze
1C.12.010.01 orizzontali,  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040,
30.d 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o

interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle
norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 125
- s = 3,2

1,00

SOMMANO cad 1,00 50,55 50,55

81 / 81 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie
1M.14.020.0 leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.a raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,

guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN15 x
2,3 mm

25,00

SOMMANO m 25,00 11,36 284,00

82 / 82 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie
1M.14.020.0 leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.b raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,

guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99 3́02,66

indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN20 x
2,3 mm

60,00

SOMMANO m 60,00 13,52 811,20

83 / 83 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie
1M.14.020.0 leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.c raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,

guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x
2,9 mm

35,00

SOMMANO m 35,00 20,48 716,80

84 / 84 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie
1M.14.020.0 leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con
010.d raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,

guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra
indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN32 x
2,9 mm

20,00

SOMMANO m 20,00 25,48 509,60

85 / 85 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse,
1M.16.060.0 resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
040.a 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 22 mm - DN15

25,00

SOMMANO m 25,00 10,35 258,75

86 / 86 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse,
1M.16.060.0 resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
040.b 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 28 mm - DN20

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101́ 599,01

60,00

SOMMANO m 60,00 10,87 652,20

87 / 87 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse,
1M.16.060.0 resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
040.c 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 35 mm - DN25

15,00

SOMMANO m 15,00 11,73 175,95

88 / 88 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse,
1M.16.060.0 resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
050.c 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 25 x 35 mm - DN25

15,00

SOMMANO m 15,00 15,25 228,75

89 / 89 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse,
1M.16.060.0 resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo
050.d 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica
ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno
tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] -
DN: diametro nominale tubazione): - 25 x 42 mm - DN32

20,00

SOMMANO m 20,00 17,66 353,20

90 / 90 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 µm, tipo semi-
1M.03.050.0 automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico
080.c (avvio e lavaggio automatici).

Grandezze (mm: diametro attacchi): - semi-automatico - DN32
1,00

SOMMANO cad 1,00 891,31 891,31

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103 9́00,42

91 / 91 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.d Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in

alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32

2,00

SOMMANO cad 2,00 19,98 39,96

92 / 92 Collettore per impianto drico sanitario prodotto a partire da barra
NP.07 - mecc estrusa sagomata in ottone completo di attacchi femmina ai due

estremi, uscite filettate maschio, adatte per l'alloggiamento degli
adattatori per tubi in rame e/o plastica, tappo terminale, calvola a
sfera cromata con maniglia a farfalla, passaggio a norma UNI. Nel
prezzo si intende compreso la fornitura e la posa in opera di zanche
metalliche per l'alloggiamento in cassetta e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Freddo 3/4" x 4 attacchi +
Caldo 3/4" x 2 attacchi.

5,00

SOMMANO nr 5,00 140,00 700,00

93 / 93 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - sospeso,
1M.11.010.0 completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico
010.d e guarnizioni

2,00

SOMMANO cad 2,00 256,52 513,04

94 / 94 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da
1M.11.010.0 incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con
030.f comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso,

cannotto con rosone e guarnizioni
2,00

SOMMANO cad 2,00 178,35 356,70

95 / 95 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in
1M.11.010.0 poliestere con coperchio
040.a 2,00

SOMMANO cad 2,00 34,57 69,14

96 / 96 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni,
1M.11.200.0 cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente
010.b prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50%
per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in
materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per
raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria

2,00

SOMMANO cad 2,00 189,10 378,20

97 / 97 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm
1M.11.020.0 circa, completo di mensole

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105 9́57,46

010.b 2,00

SOMMANO cad 2,00 111,00 222,00

98 / 98 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto
1M.11.020.0 da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto
040.a e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta,

guarnizioni
2,00

SOMMANO cad 2,00 99,50 199,00

99 / 99 Completamenti per lavabi: - colonna lavabo a parete
1M.11.020.0 2,00
060.a

SOMMANO cad 2,00 46,71 93,42

100 / 100 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni,
1M.11.200.0 cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente
010.a prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico
Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del
locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale
cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50%
per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in
materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per
raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria

2,00

SOMMANO cad 2,00 184,06 368,12

101 / 101 Piatto doccia colore bianco in acrilico da 80 x 80 cm. Gruppo di
NP.08 - mecc erogazione per doccia da incasso da 1/2" composto da : rubinetto

miscelatore termostatico, braccio doccia con soffione anticalcare
orientabile e guarnizioni.

2,00

SOMMANO nr 2,00 755,00 1́ 510,00

102 / 102 Piatti doccia colore bianco: - in acrilico, da 80 x 80 cm
1M.11.050.0 2,00
010.c

SOMMANO cad 2,00 255,35 510,70

103 / 103 Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2", composto da:
1M.11.050.0 rubinetto miscelatore termostatico, braccio doccia con soffione
020.c anticalcare orientabile, guarnizioni

2,00

SOMMANO cad 2,00 260,14 520,28

104 / 104 Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2
1M.11.050.0 con piletta grigliata e guarnizioni
030 2,00

SOMMANO cad 2,00 47,26 94,52

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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R I P O R T O 109 4́75,50

105 / 105 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni,
1M.11.200.0 cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente
010.a prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico
Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del
locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale
cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50%
per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in
materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per
raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria

1,00

SOMMANO cad 1,00 184,06 184,06

106 / 106 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - sospeso in
1M.11.080.0 ceramica bianca, con catino allungato, apertura anteriore per
005.d consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna

per uso bidet, completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti
di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni.

1,00

SOMMANO cad 1,00 348,77 348,77

107 / 107 Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico
1M.11.080.0 pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per
010.b facilitarne l’installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in

polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio,
rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC
per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/
cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/
45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 159,49 159,49

108 / 108 Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico
1M.11.080.0 agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad
010.c incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,41 25,41

109 / 109 Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico
1M.11.080.0 universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore
010.d per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di

coperchio.
1,00

SOMMANO cad 1,00 69,71 69,71

110 / 110 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni,
1M.11.200.0 cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente
010.b prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50%

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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R I P O R T O 110 2́62,94

per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in
materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per
raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria

1,00

SOMMANO cad 1,00 189,10 189,10

111 / 111 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi,
1M.11.080.0 in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare
020.a l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di

rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello
estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a
scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso

1,00

SOMMANO cad 1,00 532,29 532,29

112 / 112 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni,
1M.11.200.0 cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente
010.a prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico
Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del
locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale
cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50%
per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in
materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per
raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria

1,00

SOMMANO cad 1,00 184,06 184,06

113 / 113 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di
1M.11.080.0 maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale
040.a anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 510,36 510,36

114 / 114 Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile
1M.11.080.0 con sistema di fissaggio.
040.b 1,00

SOMMANO cad 1,00 232,44 232,44

ONERI DELLA SICUREZZA  (SbCat 6)

115 / 115 ONERI DELLA SICUREZZA
NP.11 - mecc 1,00

SOMMANO ac 1,00 1́ 306,38 1́ 306,38

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113 2́17,57

Parziale LAVORI A CORPO euro 113 2́17,57

T O T A L E   euro 113 2́17,57
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 AMPLIAMENTO DI PORTO EMERGENZA 113 2́17,57

Totale SUPER CATEGORIE euro 113 2́17,57

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 

Copia informatica per consultazione



pag. 24

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OPERE MECCANICHE 113 2́17,57

Totale CATEGORIE euro 113 2́17,57
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COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO

A   R I P O R T A R E 

Copia informatica per consultazione
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 CENTRALE TERMICAFRIGORIFERA 34 0́81,34 30,103

 
 002 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 33 8́50,83 29,899

 
 003 IMPIANTO DI VENTILAZIONE A RECUPERO DI CALORE 11́ 058,98 9,768

 
 004 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SALA CORSI E AUTORIMESSA 17 1́22,09 15,123

 
 005 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E RETE DI SCARICO 15 7́97,95 13,954

 
 006 ONERI DELLA SICUREZZA 1́ 306,38 1,154

Totale SUB CATEGORIE euro 113 2́17,57 100,000

 
    Data, 23/09/2022

Il Tecnico
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Ampliamento della sede di Porto Emergenza - Stralci I e III

Comune di Porto Mantovano
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OS30 - IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 1)

IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  (Cat 1)

IMPIANTI ELETTRICI

  (SbCat 5)

1 / 19 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2

1E.02.010.0010.e compresi anche gli acces

12/06/2020 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2

compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 40mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 1 - IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

117,24

SOMMANO... m 117,24 5,71 669,44

2 / 20 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di

1E.02.030.0020.a montaggio e fissaggio (alt

12/06/2020 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e

fissaggio (altezza 50mm)

Grado di protezione IP2X, con coperchio - 50 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 1 - IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

18,23

SOMMANO... m 18,23 13,19 240,45

3 / 51 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con

1E.02.010.0030.c resistenza allo schiacciamento di

12/06/2020 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo

schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 1 - IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

11,14

SOMMANO... m 11,14 6,72 74,86

4 / 52 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di

1C.12.620.0120.a cm 40x40, completo di ch

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm

40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del

fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le

seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 1 - IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

3,00

SOMMANO... cad 3,00 70,57 211,71

5 / 53 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di

1C.12.620.0110.a cm 30x30, completo di ch

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm

30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del

fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le

seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 1 - IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 53,46 106,92

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 1´303,38
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´303,38

6 / 63 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con

1E.02.010.0030.f resistenza allo schiacciamento di

12/06/2020 Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo

schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 1 - IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

27,58

SOMMANO... m 27,58 8,11 223,67
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´527,05

IMPIANTO FORZA MOTRICE  (Cat 2)

7 / 21 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase

1E.02.060.0055.a con linea fino a 4 mmq

12/06/2020 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con

tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione

apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese:

linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,

tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo

di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore

monofase con linea fino a 4 mmq

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

18,00

SOMMANO... cad 18,00 101,56 1´828,08

8 / 22 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... e 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,

1E.02.060.0015.i grado di sicurezza 2.2

12/06/2020 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC

ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato

conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento

allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,

grado di sicurezza 2.2

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

55,00

SOMMANO... cad 55,00 47,20 2´596,00

9 / 23 Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con

1E.02.060.0040.c qualunque grado di pro

12/06/2020 Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque

grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

33,00

SOMMANO... cad 33,00 16,84 555,72

10 / 28 Punto di Alimentazione a pavimento con sistema ad incasso

PA.ELE.003 Punto di Alimentazione a pavimento con sistema ad incasso comprensivo di:

12/06/2020 - elemento a 4 ingressi

- bocchettone + base

- fianco per imbocco 2 tubi

- fianco per ingresso tubi

- tappo disco ottone ispez

-  Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme

CEI EN 50086, installato ad incasso, del Ø nominale di: 32 mm

-  Cavo flessibile conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-

38, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di speciale mescola termoplastica,

non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG16OM16: sezione 4 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

12,00

SOMMANO... cad 12,00 169,83 2´037,96

11 / 29 Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con

1E.02.060.0040.b qualunque grado di pro

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 8´544,81
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 8´544,81

12/06/2020 Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque

grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

12,00

SOMMANO... cad 12,00 17,74 212,88

12 / 43 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... o:- pulsante in parallelo per

1E.02.060.0015.e comando di punto luce a relè

12/06/2020 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC

ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato

conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento

allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

13,00

SOMMANO... cad 13,00 37,76 490,88

13 / 45 Rivelatore infrarosso passivo da incasso entro scatola a 3 posti.

1E.08.030.0015 Rivelatore infrarosso passivo da incasso entro scatola a 3 posti.

12/06/2020 SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

12,00

SOMMANO... cad 12,00 114,79 1´377,48

14 / 46 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- punto luce in parallelo ad una

1E.02.060.0015.g qualsiasi derivazione

12/06/2020 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC

ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato

conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento

allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

12,00

SOMMANO... cad 12,00 18,40 220,80

15 / 60 Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro: - a 1 scambio IP65, rottura vetro

1E.13.040.0150.d Pulsanti manuali d'allarme a rottura vetro: - a 1 scambio IP65, rottura vetro

12/06/2020 SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 189,38 378,76

16 / 61 Sganciatore a lancio di corrente, 1 modulo DIN - 110÷125 Vc.c., 110÷415 Vc.a.

1E.03.060.0040.b Sganciatore a lancio di corrente, 1 modulo DIN, nelle tipologie: - 110÷125 Vc.c., 110÷415 Vc.a.

12/06/2020 SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 42,86 85,72

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 11´311,33
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 11´311,33

17 / 62 Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione

1E.02.040.0263.b IMQ. - 3G 2.5 mm²

12/06/2020 Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. -

3G 2.5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 2 - IMPIANTO FORZA MOTRICE

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

50,00

SOMMANO... m 50,00 5,21 260,50
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 11´571,83

IMPIANTO TRASMISSIONE DATI  (Cat 3)

18 / 12 Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo d ... i cablaggio - Dimensioni (lxp):-

1E.07.050.0060.b 33 unità rack - 600x600mm

12/06/2020 Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta

piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento,

serratura e chiavi. Unità di cablaggio - Dimensioni (lxp):- 33 unità rack - 600x600mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 911,47 911,47

19 / 13 Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio,

1E.07.050.0070.a dimensioni:- 600x600 mm

12/06/2020 Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni:-

600x600 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 116,40 116,40

20 / 14 Accessori per armadi a pavimento:- coppia di ruote con fr ... i n.2 ruote libere, diam. 80 mm

1E.07.050.0090.a carico max per ruota 60 kg

12/06/2020 Accessori per armadi a pavimento:- coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere,

diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 135,96 135,96

21 / 15 Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole

1E.07.050.0090.c Accessori per armadi a pavimento:- gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole

12/06/2020 SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 380,66 380,66

22 / 16 Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco ... on interruttore generale bipolare

1E.07.050.0180.a 16A 250V e spia luminosa

12/06/2020 Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19":- n. 5/6

prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e spia luminosa

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 154,97 154,97

23 / 17 Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19",  ... l fronte e sul retro:- 24 connettori

1E.07.050.0110.e RJ45, UTP categoria 6

12/06/2020 Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio,

fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 239,84 479,68

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 13´750,97
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24 / 18 Cordoni di permutazione  RJ45 UTP non schermati, condutto ... tilene antifiamma, lunghezza -

1E.07.010.0040.l Categoria:- 2 m Categoria 6

12/06/2020 Cordoni di permutazione  RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con

guaina in PVC o polietilene antifiamma, lunghezza - Categoria:- 2 m Categoria 6

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

15,00

SOMMANO... cad 15,00 7,74 116,10

25 / 24 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... e placca in tecnopolimero:-

1E.07.010.0020.c RJ45 con coperchio Categoria 6

12/06/2020 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per

montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:- RJ45 con coperchio Categoria 6

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

39,00

SOMMANO... cad 39,00 21,60 842,40

26 / 25 Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, cond ... CPR Eca, isolamento -

1E.07.010.0050.d Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6

12/06/2020 Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR

Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1´170,00

SOMMANO... m 1´170,00 2,68 3´135,60

27 / 26 Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di  ... apparecchio telefonico derivato da

1E.02.060.0075.f cassetta di derivazione

12/06/2020 Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo

flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato

conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il

tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature

terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa

per attacco apparecchio telefonico derivato da cassetta di derivazione

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

39,00

SOMMANO... cad 39,00 34,86 1´359,54

28 / 30 Access point da interno in contenitore plastico adatto pe ... uadagno 2 dB, con velocità di

095153b trasmissione fino a 900 Mbps

12/06/2020 Access point da interno in contenitore plastico adatto per installazioni ad incasso su controsoffitto, con

alimentatore esterno e porta Gigabit PoE LAN 10/100/1000 Mbps, parte wireless con sistemi di

crittografia di tipo WEP, WPA, WPA2 e filtro su indirizzi MAC, funzionamento AP, AP Client,

Repeater, Bridge Point to Point/Point to Multi Point e WDS1; conforme standard IEEE 802.11 b/g/n,

compresa l'attivazione dell'impianto: tecnologia MIMO 3T/3R, tre antenne di guadagno 2 dB, con

velocità di trasmissione fino a 900 Mbps

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 3 - IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 504,95 1´009,90

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 20´214,51
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IMPIANTO SPECIALI E KNX  (Cat 4)

29 / 3 Gateway EIB/DALI, per la connessione ed il controllo fino ... nto individuale e programmazione

015092 a mezzo software dedicato

12/06/2020 Gateway EIB/DALI, per la connessione ed il controllo fino a 128 dispositivi DALI su 2 canali, tramite

indirizzamento automatico individuale, alimentazione in c.a. 230 V o in c.c. 110 V - 250 V, tensione

DALI 16 V c.c., terminale di connessione BUS, leds di visualizzazione status, standard EIB/KNX

conforme alla norma EN 50090, in contenitore modulare isolante in opera su guida DIN35, questa

esclusa, compresa l'attivazione dell'impianto ma con esclusione del reindirizzamento individuale e

programmazione a mezzo software dedicato

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 752,99 1´505,98

30 / 4 Cavo a 2 coppie per trasmissione segnali BUS, standard EI ... escola M1 a bassa emisione di

013003b fumi e gas tossici corrosivi

12/06/2020 Cavo a 2 coppie per trasmissione segnali BUS, standard EIB KNX, conduttori a filo unico isolati in

pvc Ø 0,8 mm, schermo in nastro di alluminio/polietilene, conforme CEI EN 60332-1-2: guaina in

mescola M1 a bassa emisione di fumi e gas tossici corrosivi

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1´735,00

SOMMANO... m 1´735,00 1,22 2´116,70

31 / 9 Alimentatore di linea BUS tipo SELV con bobina d'isolamen ... scita supplementare 30 V c.c.

015095c priva di bobina d'isolamento

12/06/2020 Alimentatore di linea BUS tipo SELV con bobina d'isolamento integrata, tensione nominale: primario

230 V - 50 Hz, secondario 30 V c.c., standard EIB, conforme alla norma EN 50090, protetto contro

corto circuiti e sovraccarichi, in contenitore modulare isolante in opera su barra DIN35, questa esclusa,

compresa l'attivazione dell'impianto: corrente nominale 640 mA, con uscita supplementare 30 V c.c.

priva di bobina d'isolamento

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 406,44 406,44

32 / 10 Accoppiatore di linea o settore per la connessione alla d ... IN35, questa esclusa, compresa

015055 l'attivazione dell'impianto

12/06/2020 Accoppiatore di linea o settore per la connessione alla dorsale BUS, alimentazione tramite linea BUS,

led di visualizzazione status e pulsante per programmazione indirizzo fisico, conforme alla norma EN

50090, in contenitore modulare isolante in opera su barra DIN35, questa esclusa, compresa

l'attivazione dell'impianto

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 437,59 437,59

33 / 11 Fornitura e posa in opera di controllore logico tipo SCHNEIDER mod. HomeLYnk o

PA.ELE.001 SIMILARE

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di  controllore logico per supervisione e controllo, dotato di uscita KNX,

modbus RTU, web server integrato e uscita IP.

Inoltre si intendono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare un lavoro finito a regola

d'arte.

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´841,48 1´841,48

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 26´522,70
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34 / 27 Derivazione a vista a parete o soffitto per impianto centralizzato di antenna radio-TV,

1E.10.080.0020 realizzata con cavo coassiale 75

12/06/2020 Derivazione a vista a parete o soffitto per impianto centralizzato di antenna radio-TV, realizzata con

cavo coassiale 75 Ohm a bassa a perdita, comprese scatole, placche e supporti, presa coassiale

passante o terminale. Il tutto in opera compresa linea di collegamento allo specifico punto di

derivazione e quota parte della cassetta di derivazione stessa,, assistenza muraria per la realizzazione

di fori per il passaggio di tubazioni, fissaggio delle stesse mediante ganci e tasselli, assistenza per il

trasporto dei materiali al piano.

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 49,10 49,10

35 / 35 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffr ...  norma EN50131 Grado di sicurezza

1E.08.010.0010 3, Classe Ambientale II.

12/06/2020 Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di

gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio (senza fili) da 8 zone

espandibili fino a 32 tramite concentratori (opzionali). Collegabile via bus con concentratore remoto

(max n.7) fino ad una distanza massima di 1500 metri. Dotata  di n.16 ingressi per il collegamento

diretto di sensori inerziali senza l'ausilio di interfacce. Comandata da tastiera con display a LCD dotata

di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (non inclusa). Possibile

gestione fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite

preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite.

Massimo 50 utenti. Comandabili massimo 128 uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto

incluso. Invio eventi in formato digitale. Possibilità di invio agli utenti finali di messaggi SMS o vocali

tramite modulo GSM (non incluso) . Programmazione, tramite computer, remota oppure locale

utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe

Ambientale II.

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 598,99 1´197,98

36 / 36 Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e telep ... umeri telefonici per le

1E.08.050.0010 comunicazioni in formato digitale.

12/06/2020 Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte

dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con

funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C. programmabili e tele controllabili; le uscite

programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive. Dotato di una uscita relè con contatti puliti

programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato o una delle uscite programmabili. Il

combinatore è in grado di inviare 16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di oltre 200 sec.,

più di 70 SMS autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili. Il combinatore può

memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per

le comunicazioni in formato digitale.

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 794,57 1´589,14

37 / 37 Alimentatori in versione a giorno, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria

1E.08.060.0010.a - 1,3 A tensione di

12/06/2020 Alimentatori in versione a giorno, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle

tipologie: - 1,3 A tensione di uscita 13,8 V

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 126,72 253,44

38 / 38 Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi  ... ativa EN50131 Livello di sicurezza 2

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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1E.08.030.0030.a Classe Ambientale II.

12/06/2020 Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:-

protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di

precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del

segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia che permette

di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza

(0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio

bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9,

12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere

l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di

sicurezza 2 Classe Ambientale II.

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

5,00

SOMMANO... cad 5,00 116,01 580,05

39 / 39 Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature - 4 conduttori sez. 0,22 mm²

1E.08.070.0020.a Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: - 4 conduttori sez. 0,22 mm²

12/06/2020 SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

150,00

SOMMANO... m 150,00 3,38 507,00

40 / 40 Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di  ... arme, comprensiva di linea di

1E.02.060.0075.b alimentazione e segnalazione

12/06/2020 Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo

flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato

conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il

tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature

terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco

per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di

segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

5,00

SOMMANO... cad 5,00 23,82 119,10

41 / 44 Interfaccia universale per l'invio sulla linea BUS di seg ... a EN 50090, compresa l'attivazione

015060a dell'impianto: 2 canali

12/06/2020 Interfaccia universale per l'invio sulla linea BUS di segnali provenienti da dispositivi tradizionali, e di

segnalazione, pulsante per programmazione indirizzo fisico, alimentazione da linea BUS, standard

EIB/KNX conforme norma EN 50090, compresa l'attivazione dell'impianto: 2 canali

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

25,00

SOMMANO... cad 25,00 103,60 2´590,00

42 / 47 Fornitura e posa in opera di rivelatore KNX tipo GEWISS o SIMILARE

PA.ELE.004 Fornitura e posa in opera di rivelatore KNX tipo GEWISS o SIMILARE

12/06/2020 I rivelatori di presenza e di movimento basano il loro funzionamento su un sistema a infrarossi

passivo, registrano i movimenti di calore e li convertono in segnali che possono essere analizzati da un

processore.

Il fattore più importante nel rilevamento del movimento è la giusta scelta della posizione di montaggio.

Il rivelatore di movimento deve essere installato in modo che la direzione principale del moto sia

sempre tangenziale (da lato a lato rispetto il dispositivo).

Se si vuole che anche i più piccoli movimenti vengano riconosciuti (ad esempio lavorando alla tastiera

di un computer), si consiglia di posizionare il rilevatore direttamente sopra la scrivania. Questo farà sì

che il rilevamento avvenga correttamente. Le seguenti fonti di interferenza possono portare a effetti

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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indesiderati, in quanto possono produrre differenze di temperatura: 1. Riscaldatori radianti 2. I sistemi

di ventilazione che emettono aria calda o fredda 3. Luci direttamente nella zona di rilevamento Il

rivelatore deve quindi essere posizionato lontano da queste fonti. Si prega di seguire sempre le

indicazioni fornite riguardo l'altezza di montaggio. Riducendo l’altezza di montaggio si riduce la

portata. Aumentando l’altezza di montaggio si aumenta il raggio d’azione, ma si riduce la sensibilità.

Si intendono compresi anche quota a parte di tubo protettivo, cavo, bus KNX per arrivare dalla scatola

i derivazione più vicina.

Inoltre si intendono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare un lavoro finito a regola

d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

5,00

SOMMANO... cad 5,00 319,57 1´597,85

43 / 54 Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro

1E.10.010.0040.h un canale televisivo < 0,5 dB

12/06/2020 Antenna VHF in banda 3 a banda larga, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un

canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per

una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: - canale E5÷E12, guadagno 10 dB, 14 elementi,

rapporto av-ind > 25 dB

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 108,99 108,99

44 / 55 Antenna UHF 75 Ohm in banda 4 per gruppi di canali, connessione a morsetti, variazione di

1E.10.010.0050.c guadagno entro un canale telev

12/06/2020 Antenna UHF 75 Ohm in banda 4 per gruppi di canali, connessione a morsetti, variazione di guadagno

entro un canale televisivo < 0,35 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al

99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: - canali 27-30, guadagno 11 dB, 10

elementi, rapporto av-ind > 20 dB

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,45 67,45

45 / 56 Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco semplici - altezza 2,5 m, diam. 32 mm

1E.10.010.0130.c Pali autoportanti di acciaio prezincato a fuoco semplici, dimensioni: - altezza 2,5 m, diam. 32 mm

12/06/2020 SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 122,22 122,22

46 / 57 Accoppiatori per antenne dello stesso canale, quattro ingressi - una uscita 75 Ohm, in

1E.10.020.0030 contenitore a prova di pioggia, a

12/06/2020 Accoppiatori per antenne dello stesso canale, quattro ingressi - una uscita 75 Ohm, in contenitore a

prova di pioggia, attenuazione nulla.

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 42,09 42,09

47 / 58 Miscelatori da palo con morsetti a vite, adattamento d'impedenza bidirezionale, in contenitore a

1E.10.020.0070.h prova di pioggia, R.O.S

12/06/2020 Miscelatori da palo con morsetti a vite, adattamento d'impedenza bidirezionale, in contenitore a prova

di pioggia, R.O.S. = 1,5 , attenuazione banda passante di circa 0,5 dB (20 dB per le altre), possibilità

di essere utilizzato come demiscelatore entrando dal morsetto miscelato nelle tipologie: - per bande 1,

2, 3, 4, 5 non consente il passaggio dei canali 38, 39, 40, 41 in banda 4 e di preamplificare in banda 5

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 29,69 29,69

48 / 59 Ricevitori digitali per la ricezione di qualsiasi programma digitale in chiaro compreso nella

1E.10.030.0020 banda SAT 950-2150 MHz, de

12/06/2020 Ricevitori digitali per la ricezione di qualsiasi programma digitale in chiaro compreso nella banda SAT

950-2150 MHz, demodulazione QPSK di un trasponder con estrazione di segnale audio, video e flusso

dati digitali che contiene tutti i programmi e invio ai moduli che  estraggono ciascuno un programma;

larghezza di banda 36 MHz, symbol rate 36.

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 727,55 727,55

49 / 64 Centrale da parete per impianti tipo BUS, con monitor LCD ...  per automazione, clima,

015073a antintrusione e controllo carichi

12/06/2020 Centrale da parete per impianti tipo BUS, con monitor LCD a colori 3,5", per la diagnostica, gestione,

configurazione delle funzioni dei singoli dispositivi di sistema, in contenitore modulare per scatola da

incasso, in grado di gestire una linea BUS con 128 dispositivi per l'automazione e 60 sensori

antintrusione suddivisi in 30 zone, completa di software per creazione di scenari ed eventi,

alimentazione 24 V c.c., compresa la programmazione e l'attivazione dell'impianto: per automazione,

clima, antintrusione e controllo carichi

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´447,15 1´447,15

50 / 65 Oneri di programmazione componenti impianti Knx

PA.ELE.005 Oneri di programmazione degli scenari su piattaforma KNX posta in accettazione

12/06/2020 SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 4 - IMPIANTO SPECIALI E KNX

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´023,95 1´023,95

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 38´575,45
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R I P O R T O 38´575,45

IMPIANTO DI TERRA  (Cat 5)

51 / 48 Fornitura  e posa di corda di rame nuda per impianto di terra di sezione: 35 mmq

1E.01.010.0085.c Fornitura  e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed

12/06/2020 ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 35 mmq

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 5 - IMPIANTO DI TERRA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

100,45

SOMMANO... m 100,45 3,42 343,54

52 / 49 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, lunghezza

1E.01.010.0030.a 1.5 m, componibile per ragg

12/06/2020 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m,

componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: - 20 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 5 - IMPIANTO DI TERRA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

5,00

SOMMANO... cad 5,00 53,13 265,65

53 / 50 Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per

1E.01.040.0110.b collegare piatti e tondi - 8

12/06/2020 Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare

piatti e tondi - 8 fori diam 11 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 5 - IMPIANTO DI TERRA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

1,00

SOMMANO... cad 1,00 60,64 60,64

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 39´245,28
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 39´245,28

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA  (Cat 6)

54 / 1 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. PCM  P=27W 3650lm IP66 o

PA.ELE.006 SIMILARE

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. PCM  P=27W 3650lm IP66 o

SIMILARE

Il corpo illuminante avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

Apparecchi IP66 che coniugano efficienza e risparmio energetico con un lungo life

time. Elevata resistenza agli urti e protetto contro polvere e acqua.

Ottica

Schermo in policarbonato traslucido stabilizzato UV. Riflettore interno in lamiera di acciaio

stabilizzato UV.

Specifiche

Temperatura Colore: 4000K

Mac Adams 3

Life Time: L80/B20 50.000h

Garanzia Integrale 5 anni

Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Range termico: -20° / +35°

Corpo

Corpo in policarbonato resistente agli urti.

Riferimento Normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione

ambienti di lavoro).

Cablaggio

RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

10,00

SOMMANO... cad 10,00 120,16 1´201,60

55 / 2 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- punto luce in parallelo ad una

1E.02.060.0015.g qualsiasi derivazione

12/06/2020 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC

ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato

conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento

allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

62,00

SOMMANO... cad 62,00 18,40 1´140,80

56 / 5 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. GROOVE DR DPL P=24W

PA.ELE.009 2468lm IP40 o SIMILARE

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. GROOVE DR DPL P=24W 2468lm

IP40 o SIMILARE

Il corpo illuminante avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

Ottica

Emissione diretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

Specifiche

Driver 350mA integrato

CRI>80

McAdams 3

Life Time: L80/B50 >50.000h

Garanzia Integrale 5 anni

Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo

Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione

ambienti di lavoro).

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 41´587,68
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 41´587,68

Cablaggio

RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI.

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

21,00

SOMMANO... cad 21,00 257,61 5´409,81

57 / 6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. GROOVE DR DPL P=48W

PA.ELE.010 5040lm IP40 o SIMILARE

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. GROOVE DR DPL P=48W 5040lm

IP40 o SIMILARE

Il corpo illuminante avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

Ottica

Emissione diretta con diffusore con tecnologia DPL UGR<19 per ambienti con video terminale.

Specifiche

Driver 350mA integrato

CRI>80

McAdams 3

Life Time: L80/B50 >50.000h

Garanzia Integrale 5 anni

Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo

Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-2 (illuminazione

ambienti di lavoro).

Cablaggio

RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI.

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 350,39 700,78

58 / 7 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. CL LED P=26W 2230lm

PA.ELE.011 IP40 o SIMILARE

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. CL LED P=26W 2230lm IP40 o

SIMILARE

Il corpo illuminante avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

Ottica

Diffusore in PMMA per emissione omogenea.

Sensore di presenza integrato.

Specifiche

CRI>80

Mac Adams 4

Life Time: L80/B50 50.000h

Garanzia Integrale 5 anni

Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo

Il corpo è in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche di colore bianco.

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione

ambienti di lavoro).

Cablaggio

RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

6,00

SOMMANO... cad 6,00 154,69 928,14

59 / 8 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. LINEA IP54 Round  P=13W

PA.ELE.007 1500lm IP54 o SIMILARE

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 48´626,41
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R I P O R T O 48´626,41

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo ESSE-CI mod. LINEA IP54 Round  P=13W

1500lm IP54 o SIMILARE

Il corpo illuminante avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

Ottica

Diffusore in policarbonato, resistente agli urti.

Sensore di presenza integrato.

Specifiche

Driver Integrato;

CRI>80;

Mac Adams 3;

Range termico: -25° / +35°;

Life Time: L80/B20 50.000h;

Garanzia Integrale 5 anni;

Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo

Corpo in policarbonato con elevata resistenza meccanica, guarnizione di tenuta in poliuretano espanso

(PUR).

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione

ambienti di lavoro).

Cablaggio

RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, dimmerabile DALI.

RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

4,00

SOMMANO... cad 4,00 135,78 543,12

60 / 41 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo IGUZZINI mod.AKU1 P=12W 1600lm IP66

PA.ELE.012 o SIMILARE

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo IGUZZINI mod.AKU1 P=12W 1600lm IP66 o

SIMILARE

Il corpo illuminante avrà le seguenti caratteristiche tecniche:

Descrizione tecnica

Apparecchio a luce diretta finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED monocromatici.

Costituito da corpo e vano ottico e

basetta di fissaggio. Vano ottico e cornice porta-vetro realizzati in pressofusione d’alluminio. Vetro di

chiusura sodico calcico

temprato trasparente, di spessore 5mm, con serigrafia nera. Corpo e vano ottico sottoposti a pre-

trattamento multi step, in cui le

fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato

nano-strutturato ai silani). La

fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che

fornisce un'alta resistenza agli

agenti atmosferici ed ai raggi UV. Nel corpo alloggiano due aste in acciaio inox fissate alla basetta che

conferiscono un’elevata

resistenza agli urti e agli atti vandalici. Ottica Asimmetrica Longitudinale (AL) con riflettori Opti-

smart in alluminio superpuro rivestito

con depositi argentati, ad elevato rendimento e distribuzione luminosa omogenea. Sia il gruppo Led

che l’alimentatore sono

sostituibili. Vano ottico completo di alimentatore elettronico e cavo uscente d'alimentazione. Completo

di box di connessione IP68 a

gel predisposto per cablaggio passante. Elevato comfort visivo per illuminazione di camminamenti e

pavimentazioni. Tutte le viti

utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a terreno/pavimento tramite tasselli ancoranti (su pavimentazione) o tramite basetta di

fissaggio e contropiastra con

zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).

Dimensione (mm)

270x126x950

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

8

Montaggio

fissato al suolo|piastra ancorata a terreno

Cablaggio

Prodotto completo di alimentatore elettronico 220÷240Vac.

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 49´169,53
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Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 715,47 1´430,94

61 / 42 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo CARIBONI  modello Levante

PA.ELE.013 06LV3B6097AHM3 o similare.

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo CARIBONI  modello Levante 06LV3B6097AHM3

o similare.

 Scheda tecnica :

Portenza nominale : 29w

 Temepratura colore :3000K

 Grado di protezione : IP66

Flusso luminoso:2965lm

Indice di resa cromarica RA/CRI:> 70

  Dimensioni:225X330X50mm

Alimentaizone : 230-240Vac/50-60 HZ dimmerabile DALI

 Durata apparecchio illuminante :L80/B20 50.000h

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

4,00

SOMMANO... cad 4,00 209,78 839,12

62 / 66 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo MARECO modello CLICK FAST PLUS o

PA.ELE.014 similare.

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo MARECO modello CLICK FAST PLUS o

similare.

 Scheda tecnica :

Portenza nominale : 15w

 Temepratura colore :4000K

 Grado di protezione : IP66

Flusso luminoso: 1560lm

Indice di resa cromarica RA/CRI:>80

Alimentaizone : 230-240Vac/50-60 HZ dimmerabile DALI

 Durata apparecchio illuminante :L80/B20 50.000h

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

5,00

SOMMANO... cad 5,00 100,50 502,50

63 / 67 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo ESSE-CI modello ONE RING Biemissione

PA.ELE.015 o similare.

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo ESSE-CI modello ONE RING Biemissione o

similare.

 Scheda tecnica :

Portenza nominale : 153w

 Temepratura colore :4000K

 Grado di protezione : IP40

Flusso luminoso: 14200lm

Indice di resa cromarica RA/CRI:>90

Alimentaizone : 230-240Vac/50-60 HZ dimmerabile DALI

 Durata apparecchio illuminante :L80/B20 50.000h

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

6,00

SOMMANO... cad 6,00 1´570,71 9´424,26

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 61´366,35

Copia informatica per consultazione



pag. 19

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 61´366,35

64 / 68 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo ESSE-CI modello HALL LED VT o

PA.ELE.016 similare.

12/06/2020 Fornitura e posa in opera di Corpo illuminante tipo ESSE-CI modello HALL LED VT o similare.

 Scheda tecnica :

Portenza nominale : 7w

 Temepratura colore :4000K

 Grado di protezione : IP65

Flusso luminoso: 704lm

Indice di resa cromarica RA/CRI:>90

Alimentaizone : 230-240Vac/50-60 HZ dimmerabile DALI

 Durata apparecchio illuminante :L80/B20 50.000h  Ottica

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10° – 20° – 40° – 70°.

CUT OFF > 30°.

Specifiche

Tecnologia LED CoB;

Driver integrato;

CRI>80;

McAdams 3;

Life Time: L80/B50 >50.000h;

Garanzia Integrale 5 anni;

Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

Corpo

Corpo in pressofusione di alluminio.

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione

ambienti di lavoro).

Inoltre si intendono compresi tutti gli oneri e le spese necessari per dare i lavoro finito a regola d'arte

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

2,00

SOMMANO... cad 2,00 162,20 324,40

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 61´690,75
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA  (Cat 7)

65 / 32 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... ano:- punto luce in parallelo ad una

1E.02.060.0015.g qualsiasi derivazione

12/06/2020 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC

ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato

conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento

allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 7 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

21,00

SOMMANO... cad 21,00 18,40 386,40

66 / 33 Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera. Prodotto ... sospensione; nelle versioni: -

1E.06.070.0010.a autonomia 1 h ricarica 12 h

12/06/2020 Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI

34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529. Corpo in tecnopolimero,

riflettore in plexiglass trasparente con micro finitura per massimo rendimento, potenza 3w, completo

di accessori per fissaggio a parete,  a plafone o a sospensione; nelle versioni: - autonomia 1 h ricarica

12 h

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 7 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

21,00

SOMMANO... cad 21,00 138,63 2´911,23

67 / 34 Pittogrammi adesivi per lampada a bandiera visibili fino a 26 m di distanza come da normative

1E.06.040.0070 UNI EN 1838

12/06/2020 Pittogrammi adesivi per lampada a bandiera visibili fino a 26 m di distanza come da normative UNI

EN 1838

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 7 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

7,00

SOMMANO... cad 7,00 3,88 27,16

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 65´015,54
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 65´015,54

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cat 8)

68 / 31 Fornitura e posa in opera di impianto FV completo

PA.ELE.002 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico complanare al manto di  copertura con potenza paria

12/06/2020 a 11.5 kWp composto da:

1) moduli fotovoltaico

2) convertitori DC/AC senza trasformatore potenza nominale AC  completo di sezionatore, fusibili, e

protezioni di sovratensione lato DC, con rendimento europeo 98 %;

3) struttura di sostegno in profili in alluminio completa di base per l’ ancoraggio al manto di copertura

in CA e completa di morsetti per il fissaggio dei moduli fotovoltaici;

4) quadro elettrico di parallelo inverter completo di protezioni AC dei convertitori con bobine di

minima tensione per il segnale di rincalzo SPI secondo normativa CEI-21;

5) protezione AC generale impianto fotovoltaico completa di bobina di minima e sistema di

motorizzazione per il comando.

6) protezione di interfaccia conforme alla norma CEI-021

7) cavi lato DC tipo FG21M21 con sezione adeguata per avere una c.d.t. inferiore 1%;

8) cavi lato AC tipo FG16OM16 con sezione adeguata per avere una c.d.t. inferiore 1%;

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa,cavetti

di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento e il rispetto della marcatura CE per i

prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo e colore a scelta della D.L.

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 8 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SbCat 5 - IMPIANTI ELETTRICI

11,52

SOMMANO... kWp 11,52 1´855,50 21´375,36

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 86´390,90
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 86´390,90

QUADRI ELETTRICI  (Cat 9)

Q.G.0.1  (SbCat 1)

69 / 270 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0120.l conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 125 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 1 - Q.G.0.1

Q.S.CONT 1,00

SOMMANO... cad 1,00 273,91 273,91

70 / 271 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0380.q prove e collaudo - 4P  125

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 4P  125 A sensibilità 0,1 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 1 - Q.G.0.1

Q.S.CONT 1,00

SOMMANO... cad 1,00 202,24 202,24

71 / 275 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello  ... 0 x 870 x 260, con piedistallo

053066d passacavi di altezza 550 mm

12/06/2020 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in

mm: 520 x 870 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 1 - Q.G.0.1

1,00

SOMMANO... cad 1,00 753,67 753,67

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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R I P O R T O 87´620,72

Q.E.0.1  (SbCat 2)

72 / 69 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3,

1E.03.050.0010.t comando con levetta frontale a mano

12/06/2020 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con

levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su

guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 125 A, 400 V

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 79,70 79,70

73 / 70 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 4P, 50 A,

1E.03.060.0060.h dim. 14x51 mm

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

4P, 50 A, dim. 14x51 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,86 45,86

74 / 74 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0030.k conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 62,71 62,71

75 / 75 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0390.i prove e collaudo; involucr

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

AS selettivi, nelle tipologie: - 4P  63 A sensibilità 0,3 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 206,86 206,86

76 / 79 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0030.k conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 62,71 62,71

77 / 80 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0390.i prove e collaudo; involucr

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

AS selettivi, nelle tipologie: - 4P  63 A sensibilità 0,3 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 88´078,56
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R I P O R T O 88´078,56

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 206,86 206,86

78 / 84 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0030.l conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 40÷63 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 79,11 79,11

79 / 85 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.l prove e collaudo - 4P  63

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 4P  63 A sensibilità 0,3÷0,5 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 117,56 117,56

80 / 89 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0030.k conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 62,71 62,71

81 / 90 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.i prove e collaudo - 4P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 4P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,31 131,31

82 / 94 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 88´759,63
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83 / 95 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

84 / 96 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.i prove e collaudo - 4P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 4P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,31 131,31

85 / 97 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.g conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 70,22 70,22

86 / 101 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

87 / 102 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

88 / 106 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32

1E.03.060.0060.c A, dim. 8.5x31.5 mm e

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 1,00 89´119,08
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SOMMANO... cad 1,00 19,83 19,83

89 / 108 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

90 / 109 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

91 / 110 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di

1E.01.050.0050.d varistori in ossido di zin

12/06/2020 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori

in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o

alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 20 kA,

zone di protezione LPZ 1-2, completo di protezione termica/dinamica, nelle tipologie: - tetrapolare

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 352,76 352,76

92 / 111 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina ve ... aggio compreso morsettiere in opera

1E.03.070.0030.d del tipo:- 600x1200 mm

12/06/2020 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio

isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il

fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,

targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di

fissaggio compreso morsettiere in opera del tipo:- 600x1200 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 541,67 541,67

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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Q.Z.0.1  (SbCat 3)

93 / 112 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3,

1E.03.050.0010.q comando con levetta frontale a mano

12/06/2020 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con

levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su

guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 32÷40 A, 400 V

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,07 45,07

94 / 113 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 4P, 50 A,

1E.03.060.0060.h dim. 14x51 mm

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

4P, 50 A, dim. 14x51 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,86 45,86

95 / 117 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

96 / 118 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

97 / 122 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

98 / 123 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

99 / 124 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

100 / 125 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

101 / 129 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

102 / 130 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

103 / 131 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52
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104 / 132 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

105 / 136 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

106 / 137 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

107 / 138 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

108 / 139 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

109 / 143 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

110 / 144 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

111 / 148 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

112 / 149 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

113 / 150 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

114 / 151 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

115 / 155 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

116 / 156 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

117 / 157 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

118 / 158 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

119 / 165 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32

1E.03.060.0060.c A, dim. 8.5x31.5 mm e

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,83 19,83

120 / 172 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32

1E.03.060.0060.c A, dim. 8.5x31.5 mm e

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,83 19,83

121 / 177 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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1E.03.060.0060.c A, dim. 8.5x31.5 mm e

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,83 19,83

122 / 184 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32

1E.03.060.0060.c A, dim. 8.5x31.5 mm e

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,83 19,83

123 / 191 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32

1E.03.060.0060.c A, dim. 8.5x31.5 mm e

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,83 19,83

124 / 193 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

125 / 194 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

126 / 198 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32

1E.03.060.0060.c A, dim. 8.5x31.5 mm e

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,83 19,83

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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127 / 202 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

128 / 203 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

129 / 207 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

130 / 208 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

131 / 212 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante - 2P, 20÷32

1E.03.060.0060.c A, dim. 8.5x31.5 mm e

12/06/2020 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: -

2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,83 19,83

132 / 216 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1
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Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

133 / 217 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

134 / 221 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

135 / 222 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

136 / 226 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

137 / 227 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

138 / 231 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
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indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

139 / 232 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

140 / 236 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

141 / 237 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

142 / 241 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

143 / 242 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20
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144 / 246 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

145 / 247 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

146 / 248 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

147 / 249 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

148 / 250 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di

1E.01.050.0050.d varistori in ossido di zin

12/06/2020 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori

in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o

alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 20 kA,

zone di protezione LPZ 1-2, completo di protezione termica/dinamica, nelle tipologie: - tetrapolare

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 352,76 352,76

149 / 251 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in ... ggio compresa morsettiera in opera

1E.03.070.0165.h del tipo: - 600x2000 mm

12/06/2020 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta

in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature

elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la

certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -
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600x2000 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 545,52 545,52
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Q.T.1.1  (SbCat 4)

150 / 252 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3,

1E.03.050.0010.q comando con levetta frontale a mano

12/06/2020 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con

levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su

guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 32÷40 A, 400 V

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,07 45,07

151 / 253 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.i prove e collaudo - 4P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 4P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,31 131,31

152 / 254 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.g conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 70,22 70,22

153 / 256 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.i prove e collaudo - 4P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 4P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 131,31 131,31

154 / 257 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.g conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 70,22 70,22

155 / 259 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe
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A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

156 / 260 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

157 / 262 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

158 / 263 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

159 / 265 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

160 / 266 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 94´868,93

Copia informatica per consultazione



pag. 40

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 94´868,93

161 / 267 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di

1E.03.030.0350.a prove e collaudo - 2P  25

12/06/2020 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e

collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra

indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe

A istantanei, nelle tipologie: - 2P  25 A sensibilità 0,03 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 83,52 83,52

162 / 268 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e

1E.03.030.0040.c conforme norme CEI 23-3, potere d'inte

12/06/2020 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme

norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 16 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32 A

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,20 37,20

163 / 269 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina ve ... saggio compreso morsettiere in opera

1E.03.070.0030.b del tipo:- 600x800 mm

12/06/2020 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio

isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il

fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,

targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di

fissaggio compreso morsettiere in opera del tipo:- 600x800 mm

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 9 - QUADRI ELETTRICI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 420,29 420,29
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CAVI  (Cat 10)

Q.G.0.1  (SbCat 1)

164 / 272 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FG16M16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0075.d sezione nominale:- 35 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma

HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno

riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 35 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 1 - Q.G.0.1

Q.S.CONT 150,00

SOMMANO... m 150,00 7,82 1´173,00

165 / 273 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FG16M16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0075.c sezione nominale:- 25 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma

HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno

riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 25 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 1 - Q.G.0.1

Q.S.CONT 50,00

SOMMANO... m 50,00 6,02 301,00

166 / 274 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FG16M16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0075.c sezione nominale:- 25 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma

HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno

riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 25 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 1 - Q.G.0.1

Q.S.CONT 50,00

SOMMANO... m 50,00 6,02 301,00
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Q.E.0.1  (SbCat 2)

167 / 71 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.d sezione nominale: - 4 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 4 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,38 20,70

168 / 72 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.d sezione nominale: - 4 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 4 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 5,00

SOMMANO... m 5,00 1,38 6,90

169 / 73 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.d sezione nominale: - 4 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 4 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 5,00

SOMMANO... m 5,00 1,38 6,90

170 / 76 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.f sezione nominale: - 10 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 10 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 90,00

SOMMANO... m 90,00 2,29 206,10

171 / 77 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.f sezione nominale: - 10 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 10 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 2,29 68,70
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172 / 78 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.f sezione nominale: - 10 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 10 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 2,29 68,70

173 / 81 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.e sezione nominale: - 6 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 75,00

SOMMANO... m 75,00 1,63 122,25

174 / 82 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.e sezione nominale: - 6 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,63 40,75

175 / 83 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.e sezione nominale: - 6 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,63 40,75

176 / 86 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FG16M16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0075.c sezione nominale:- 25 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma

HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno

riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 25 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 105,00

SOMMANO... m 105,00 6,02 632,10

177 / 87 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FG16M16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0075.b sezione nominale:- 16 mm²
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12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma

HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno

riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 16 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 35,00

SOMMANO... m 35,00 4,38 153,30

178 / 88 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FG16M16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0075.b sezione nominale:- 16 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma

HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno

riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 16 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 35,00

SOMMANO... m 35,00 4,38 153,30

179 / 91 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 75,00

SOMMANO... m 75,00 1,18 88,50

180 / 92 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,18 29,50

181 / 93 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,18 29,50

182 / 98 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.e sezione nominale: - 6 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
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305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 60,00

SOMMANO... m 60,00 1,63 97,80

183 / 99 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.e sezione nominale: - 6 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,63 32,60

184 / 100 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.e sezione nominale: - 6 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,63 32,60

185 / 103 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 35,00

SOMMANO... m 35,00 1,03 36,05

186 / 104 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 35,00

SOMMANO... m 35,00 1,03 36,05

187 / 105 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 99´087,99

Copia informatica per consultazione



pag. 46

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 99´087,99

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 35,00

SOMMANO... m 35,00 1,03 36,05

188 / 107 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 2 - Q.E.0.1

Q.E.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45
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Q.Z.0.1  (SbCat 3)

189 / 114 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.d sezione nominale: - 4 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 4 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 45,00

SOMMANO... m 45,00 1,38 62,10

190 / 115 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.d sezione nominale: - 4 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 4 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,38 20,70

191 / 116 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...  di designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.d sezione nominale: - 4 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 4 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,38 20,70

192 / 119 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

193 / 120 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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194 / 121 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

195 / 126 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

196 / 127 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

197 / 128 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

198 / 133 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

199 / 134 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

200 / 135 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

201 / 140 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

202 / 141 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

203 / 142 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

204 / 145 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

205 / 146 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

206 / 147 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,18 17,70

207 / 152 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,18 29,50

208 / 153 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,18 29,50

209 / 154 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,18 29,50

210 / 159 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,18 35,40

211 / 160 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,18 35,40

212 / 161 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,18 35,40

213 / 162 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

214 / 163 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 99´716,39

Copia informatica per consultazione



pag. 52

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 99´716,39

215 / 164 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

216 / 166 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

217 / 167 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

218 / 168 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

219 / 169 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

220 / 170 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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R I P O R T O 99´793,64

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

221 / 171 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

222 / 173 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

223 / 174 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

224 / 175 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

225 / 176 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

226 / 178 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

227 / 179 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

228 / 180 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

229 / 181 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,03 25,75

230 / 182 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,03 25,75

231 / 183 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,03 25,75

232 / 185 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,03 25,75

233 / 186 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,03 25,75

234 / 187 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,03 25,75

235 / 188 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano
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R I P O R T O 15,00 100´087,19

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

236 / 189 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

237 / 190 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

238 / 192 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 1,03 15,45

239 / 195 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,03 30,90

240 / 196 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,03 30,90

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 100´210,79
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241 / 197 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,03 30,90

242 / 199 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,03 30,90

243 / 200 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,03 30,90

244 / 201 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,03 30,90

245 / 204 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

246 / 205 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 100´357,99
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12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

247 / 206 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

248 / 209 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,03 20,60

249 / 210 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,03 20,60

250 / 211 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,03 20,60

251 / 213 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 100´466,99
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sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,03 20,60

252 / 214 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,03 20,60

253 / 215 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.b sezione nominale: - 1,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 1,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,03 20,60

254 / 218 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

255 / 219 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

256 / 220 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 100´575,99
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SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

257 / 223 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

258 / 224 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

259 / 225 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 20,00

SOMMANO... m 20,00 1,18 23,60

260 / 228 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

261 / 229 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 10,00 100´682,19
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SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

262 / 230 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

263 / 233 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,18 29,50

264 / 234 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,18 29,50

265 / 235 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,18 29,50

266 / 238 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 100´806,09
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267 / 239 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

268 / 240 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 10,00

SOMMANO... m 10,00 1,18 11,80

269 / 243 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,18 35,40

270 / 244 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,18 35,40

271 / 245 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V,

1E.02.040.0015.c sezione nominale: - 2,5 mm²

12/06/2020 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di

qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V,

sezione nominale: - 2,5 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 3 - Q.Z.0.1

Q.Z.0.1 30,00

SOMMANO... m 30,00 1,18 35,40

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

A   R I P O R T A R E 100´935,89
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Q.T.1.1  (SbCat 4)

272 / 255 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0105.o sezione nominale:- 5x6 mm²

12/06/2020 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme

di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:-

5x6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 7,88 118,20

273 / 258 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0105.o sezione nominale:- 5x6 mm²

12/06/2020 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme

di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:-

5x6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 7,88 118,20

274 / 261 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0095.d sezione nominale:- 3x6 mm²

12/06/2020 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/

2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR

ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13,

CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 5,72 85,80

275 / 264 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV,

1E.02.040.0095.d sezione nominale:- 3x6 mm²

12/06/2020 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/

2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR

ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13,

CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm²

SpCat 1 - OS30 - IMPIANTI ELETTRICI

Cat 10 - CAVI

SbCat 4 - Q.T.1.1

Q.T.1.1 15,00

SOMMANO... m 15,00 5,72 85,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 101´343,89

T O T A L E   euro 101´343,89

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OS30 - IMPIANTI ELETTRICI 101´343,89 100,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 101´343,89 100,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 1´527,05 1,51

  002 IMPIANTO FORZA MOTRICE 10´044,78 9,91

  003 IMPIANTO TRASMISSIONE DATI 8´642,68 8,53

  004 IMPIANTO SPECIALI E KNX 18´360,94 18,12

  005 IMPIANTO DI TERRA 669,83 0,66

  006 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 22´445,47 22,15

  007 IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 3´324,79 3,28

  008 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 21´375,36 21,09

  009 QUADRI ELETTRICI 9´019,04 8,90

  010 CAVI 5´933,95 5,86

Totale CATEGORIE euro 101´343,89 100,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Q.G.0.1 3´004,82 2,96

  002 Q.E.0.1 4´487,89 4,43

  003 Q.Z.0.1 5´700,98 5,63

  004 Q.T.1.1 1´759,30 1,74

  005 IMPIANTI ELETTRICI 86´390,90 85,25

Totale SUB CATEGORIE euro 101´343,89 100,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 101´343,89 100,00

M:001 OS30 - IMPIANTI ELETTRICI euro 101´343,89 100,00

M:001.001      IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA euro 1´527,05 1,51

M:001.001.005           IMPIANTI ELETTRICI euro 1´527,05 1,51

M:001.002      IMPIANTO FORZA MOTRICE euro 10´044,78 9,91

M:001.002.005           IMPIANTI ELETTRICI euro 10´044,78 9,91

M:001.003      IMPIANTO TRASMISSIONE DATI euro 8´642,68 8,53

M:001.003.005           IMPIANTI ELETTRICI euro 8´642,68 8,53

M:001.004      IMPIANTO SPECIALI E KNX euro 18´360,94 18,12

M:001.004.005           IMPIANTI ELETTRICI euro 18´360,94 18,12

M:001.005      IMPIANTO DI TERRA euro 669,83 0,66

M:001.005.005           IMPIANTI ELETTRICI euro 669,83 0,66

M:001.006      IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro 22´445,47 22,15

M:001.006.005           IMPIANTI ELETTRICI euro 22´445,47 22,15

M:001.007      IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA euro 3´324,79 3,28

M:001.007.005           IMPIANTI ELETTRICI euro 3´324,79 3,28

M:001.008      IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro 21´375,36 21,09

M:001.008.005           IMPIANTI ELETTRICI euro 21´375,36 21,09

M:001.009      QUADRI ELETTRICI euro 9´019,04 8,90

M:001.009.001           Q.G.0.1 euro 1´229,82 1,21

M:001.009.002           Q.E.0.1 euro 2´533,34 2,50

M:001.009.003           Q.Z.0.1 euro 3´904,58 3,85

M:001.009.004           Q.T.1.1 euro 1´351,30 1,33

M:001.010      CAVI euro 5´933,95 5,86

M:001.010.001           Q.G.0.1 euro 1´775,00 1,75

M:001.010.002           Q.E.0.1 euro 1´954,55 1,93

M:001.010.003           Q.Z.0.1 euro 1´796,40 1,77

M:001.010.004           Q.T.1.1 euro 408,00 0,40

TOTALE  euro 101´343,89 100,00

     Data, 13/09/2022

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

PROVINCIA DI MANTOVA - REGIONE LOMBARDIA 
 

AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA 

I e lII STRALCIO 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

PROPONENTE 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
Strada Statale Cisa, n°112 -46047 Porto Mantovano (MN) 

 

RTP 
 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

ARCHITETTO VITTORIO DI     TURI 
Casale Setteventi, n°95 

15060 - Silvano d'Orba (AL) 

 

STRUTTURE, ACUSTICA, TERMOTECNICA, IMP. MECC. 

ING. EMANUELE DELLA TORRE 
SUISSE CONSULENCES SAGL 

Via Mastri Ligornettesi, n"24 

CH - 6853 - Ligornetto (Tessin) 

SICUREZZA 

ARCHITETTO CLAUDIO MANFREDDO 
Via Trento, n°43 

16145 - Genova (GE) 

 

IMPIANTI ELETTRICI INVARIANZA  IDRAULICA 

PER. IND. ANTONIO DANESI 
STAIN Engineering S.r.l. 
Viale Verona, n° 190/14 

38123 - Trento (TN) 

ING. ENRICO BONETTO 
ETC Studio 

Via E.Meda, n°1 

3501O - Vigonza (PD) 

 

PROGETTO  ESECUTIVO 

 

 con note alle “Sistemazioni Future” 

 

CSA – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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Scala - 

     Revisione per :"Aggiornamento Prezzi ai sensi del D.L.50 del 17.05.2022" 
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PE             G 
Disciplina 

           E 
Livello di Progettazione 

            09a 
Elaborato   
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Lavori di 
 

Ampliamento della sede di Porto Emergenza – 1° e 3° stralcio  

Comune di Porto mantovano 

CUP C33D19000080004 CIG:  
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 (articoli 43, commi da 3 a 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

Contratto a corpo 

(articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti) 

 
 
 

  importi in Euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo € 834.686,89 

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 9.754,49 

T Totale appalto (1 + 2) € 844.441,38 

 
Il responsabile del servizio  Il progettista 

 Il responsabile del procedimento  
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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Amministrazione aggiudicatrice: “Ampliamento della sede di Porto Emergenza - 
1° e 3° stralcio” nel Comune di Porto Mantovano; 

b) descrizione sommaria. L'intervento comprende la demolizione degli edifici esistenti della sede di Porto 
Emergenza, costituiti dal fabbricato principale in muratura e dai fabbricati dell'autorimessa delle ambulanze in 
struttura metallica e la costruzione di una nuova struttura per le funzioni proprie del centro e di una nuova 
autorimessa per il ricovero delle autoambulanze. L'intervento verrà completato con la sistemazione delle aree 
esterne, fognature, pavimentazioni, opere a verde, comprese le opere necessarie per garantire il rispetto della 
normativa in materia di invarianza idraulica. Tali opere di sistemazione esterna sono tuttavia escluse dal 
presente appalto e costituiranno oggetto di un affidamento successivo per future sistemazioni. 

c) ubicazione: Piazza dei Marinai d'Italia, angolo con Via Papa Giovanni XXII, in Comune di Porto Mantovano, 
Mantova. 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 67, comma 4, del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto sono stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

CIG _____________________________ C33D19000080004 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

b) Regolamento generale: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua 

applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino 

all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; 

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto per l’Amministrazione aggiudicatrice, si intende 
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l’Ente committente che sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi 

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 

h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, 

tecnico incaricato dalla Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e in presenza di 

direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti. Per le norme sulla direzione 

lavori e contabilità si rimanda al DM 49/2018; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei 

contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento Generale; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del 

Decreto n. 81 del 2001; 

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato 

dalla Amministrazione aggiudicatrice sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione 

integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili 

d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, 

comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure 

di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e 

remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la 

riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, 

e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, 

del Decreto n. 81 del 2008;  

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché 

all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV 

allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la 

redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 

2014); 

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, 

lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

s) programma di esecuzione dei lavori: il documento che l’esecutore, in coerenza con il cronoprogramma 

predisposto dalla Amministrazione aggiudicatrice, con l’eventuale offerta tecnica presentata in sede di gara e 

con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente 

rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, 

parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione 

dei certificati di pagamento; 

t) ordini di servizio: gli atti mediante i quali il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed 

l’eventuale Direttore dell’Esecuzione impartiscono all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in 

ordine all’esecuzione delle prestazioni ai sensi del DM 49/2018. 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
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 Importi in euro TOTALE         

1 Lavori (L) A CORPO € 834.686,89         

 Importi in euro a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE         

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) € 9.754,49   € 9.754,49         

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 

 

€ 844.441,38 

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

 Importi in euro Soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1 Lavori (L) a corpo colonna (TOTALE) € 834.686,89  

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)  € 9.754,49 

 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli 
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento Generale, rileva l’importo riportato 
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e 
dell’ultima colonna «TOTALE». 

5. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, è stimata la seguente incidenza, 
ricompresa nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimata in via presuntiva dalla Amministrazione 
aggiudicatrice nella seguente misura: Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera 
inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese 
generali): incidenza del 23,63% pari a € 195.009,43; 

6. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del 
D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed 
indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

7. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 
6, del Decreto n. 81 del 2008, l’importo del costo del lavoro indicato nel precedente comma 5, è ritenuto congruo.  

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti, nonché 
degli articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e articolo 13 del D.M.II.TT. n. 49 del 2018. L’importo del 
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del 
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del 
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presente Capitolato speciale.  

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, 
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed 
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
40, comma 2. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del 
presente Capitolato d’Appalto. 

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la 
Amministrazione aggiudicatrice, in forma di scrittura privata autenticata a cura dell'Ufficiale rogante 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 

Art. 4. Categorie dei lavori 

 

Categoria prevalente 

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto 
D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» - Edifici civili ed 
industriali- Classifica II. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del 
certificato di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale. 

L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, inclusi gli oneri della sicurezza, 
ammonta ad euro € 417.425,19. In tali importi sono altresì ricomprese tutte le lavorazioni, ciascuna di 
importo inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non 
rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in 
possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto 
o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta; 
l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti 
modalità: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto 
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 
90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all’importo della singola lavorazione; 

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1. 

 
Categorie scorporabili subappaltabili 
  
I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella 
tabella sottostante. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata 
dall’Amministrazione committente, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli 
appalti di cui all’art. 105 comma 2 e del presente capitolato speciale.  
 
 

LAVORAZIONE CATEGORIA CLASSE QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

IMPORTO % CATEGORIA 

Edifici civili ed 
industriali 

OG1 II SI 417.425,19 49,43 PREVALENTE 

Impianti 
tecnologici 

OG11 I SI 213.255,08 25,25 SCORPORABILE 

Strutture in 
legno 

OS32 I NO 213.761,11 25,32 SCORPORABILE 

    844.441,38 100  
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Ai fini dell’esecuzione dei lavori è richiesta:  

 la qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 - classifica II^; 

 la qualificazione SOA nella categoria scorporabile OG11 - classifica I^ o in alternativa il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla 
suddetta categoria; 

 la qualificazione SOA nella categoria scorporabile OS32 – classifica I^. 
 

Art. 5.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

 I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 
n. 207 del 2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella seguente tabella: 

 

N. Categoria Descrizione delle 
categorie e 
sottocategorie 
disaggregate) di 
lavorazioni 
omogenee 

Importo Euro Classifica Categoria Qualificazione 
obbligatoria 

% su totale 
lavori 

1 OG1 Edifici civili e 
industriali 

417.425,19 II PREVALENTE SI 49,43% 

2 OG11 Impianti 
tecnologici 

213.255,08 I SCORPORABILE SI 25,25% 

OS 28: Impianti 
termici e di 
condizionamento 

111.911,19 I SCORPORABILE SI 13,25% 

OS30: Impianti 
interni elettrici, 
telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi  

101.343,89 I SCORPORABILE SI 12,00% 

3 OS32 Strutture in legno  213.761,11 I SCORPORABILE NO 25,32% 

  TOTALE LAVORI 
A CORPO 

844.441,38 

 

   100% 

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 
di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 
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5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però 
nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare 
secondo quanto indicato nel suo testo originale.  

 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato Generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo, limitatamente agli articoli ancora 
in vigore; 

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di 
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

c) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del 
Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del presente Capitolato Speciale ; 

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i 
documenti di seguito specificatamente precisati: 

-  L’Elenco prezzi unitari; 

- Il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Il Computo Metrico Estimativo, entro i limiti specificati al successivo Art. 8, 2,a). 

2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati; 

d) D.M.II.TT. n. 49 del 2018 

3 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 
presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 e 
costituiscono il riferimento per la contabilizzazione dei lavori eseguiti per l'emissione dei SAL di cui all'art. 22 
comma 3 del presente capitolato Speciale. 

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  

 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore 
adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente 
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico 
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
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sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della 
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 del presente Capitolato Speciale troveranno applicazione le 
disposizioni contenute nel D.M.II.TT. n. 49 del 2018. 

 In ogni caso: 
a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 

prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 
dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di 
controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta 
medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed 
invariabile; 

b) la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore 
adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con 
particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel 
computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto 
sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile. 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

4. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.  

 

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore  

1.In caso di liquidazione giudiziale o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, 
l’Amministrazione aggiudicatrice si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove 
ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale dell’impresa mandataria o di 
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei 
contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è 
sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora 
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla 
gara. 

 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
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3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione Committente, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a 
persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata dell’Ente committente. Tale persona 
deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve: 

 domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti; 

 sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di 
legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema; 

 ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove 
il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà 
suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a 
propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano 
state impartite per iscritto; 

 firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia 
per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore; 

 intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. 

 Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, 
anche legali, gli ordini verbali e/o simili. 

 Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci, in 
caso di assenza. 

 L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di 
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di 
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante. 

 Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all’Amministrazione 
Committente ed al Direttore dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, 
numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il 
suo immediato reperimento 24 ore su 24. 

 L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei 
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. 

 Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato. 

4. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di 
personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per 
una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.  

 L’Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di 
laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in 
possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà 
dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo, 
in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza 
dei lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. 

 L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori 
e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di 
gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai 
cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del 
Capitolato Generale.  

 Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
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somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata all’Amministrazione committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 
deve essere accompagnata dal deposito presso la l’Amministrazione aggiudicatrice del nuovo atto di mandato. 

6. L’Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne 
l’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata 
dall’Amministrazione Committente medesima. 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 101, comma 3 del 
Codice dei Contratti, gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto nonché le disposizioni di cui all’articolo 
n. 6 del D.M.II.TT. n. 49 del 2018. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106. 

4. I materiali, i componenti e i sistemi devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, 
essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte 
del direttore dei lavori. 

5. I materiali, i componenti e i sistemi previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del 
direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di 
giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. 

6. Il direttore dei lavori dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato 
speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla 
Amministrazione aggiudicatrice, con spese a carico dell'esecutore. 

7. L'accettazione dei materiali, dei componenti e dei sistemi è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore 
dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per 
qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal 
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la 
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese 
dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della 
rimozione eseguita d'ufficio. 

8. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità 
poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.   

9. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e successivo aggiornamento approvato con 
D.M.II.TT. 17gennaio 2018. 
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Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Amministrazione aggiudicatrice i valori in cifra assoluta si intendono in euro.  

2. In tutti gli atti predisposti dalla Amministrazione aggiudicatrice i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni 
dalla data di stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve 
presentarsi. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo 
verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo 
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della 
Amministrazione aggiudicatrice non stipulare o  risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a 
seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento 
del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante 
dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di cantiere, che 
firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio. 

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Amministrazione aggiudicatrice, l’esecutore può 
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso 
delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, come di seguito riportate: 

a. 0,50% per la parte dell’importo fino a 258.000,00 € 

b. 0,25% per l’eccedenza fino a 1.549.000,00 € 

c. 0,10% per la parte eccedente i 1.549.000,00 € 

    

Oltre a quanto sopra definito nessun altro compenso o indennizzo spetterà all’esecutore. 
 Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al 

risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla 
produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica 
dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.  

 La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di 
pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di 
consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità. 
L’istanza di recesso dal contratto da parte dell’esecutore non verrà accolta dalla Amministrazione aggiudicatrice 
qualora vi siano situazioni di imminente pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 
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4. E’ facoltà della Amministrazione aggiudicatrice procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del 
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di 
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe 
un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il Direttore dei Lavori dovrà indicare nel  verbale di 
consegna in via d’urgenza le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere 
provvisionali. 

5. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale prima 
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di 
consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i 
lavori non possono essere iniziati. 

6.  Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole 
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni 
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Nel caso di 
consegna parziale l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per 
ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e 
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità 
si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti 
consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

 7. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige 
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi 
d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da 
corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di 
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i 
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza  
giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo esecutore, 
l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.  

 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 
per conto della Amministrazione aggiudicatrice oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e 
previa emissione del certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale, riferito alla sola parte 
funzionale delle opere. 

4. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R. la data 
nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie 
constatazioni redigendo apposito certificato. 

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione. 

6. Il Certificato di Ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta 
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del 
tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine 
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comporta l’inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo un certificato che accerti 
l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.  

 

Art. 15. Proroghe 

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice dei Contratti, se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in 
grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga, 
presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al 
predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: 
ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o 
conseguenti all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa 
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai 
lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l’Amministrazione 
Committente e terzi. 

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al 
comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono 
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica 
circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la 
richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può 
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle 
conclusioni del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la 
proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a 
partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.  

8. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di 
giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti 
per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il 
cronoprogramma come da DM n. 49/2018.  

 

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano 
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che 
non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la 
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo 
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato 
l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane 
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della 
sospensione. 

2.  L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di 
sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione 
Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente 
ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 
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3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che 
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38 del presente Capitolato Speciale, 
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei 
contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Non sono 
considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione: 

   a. gli smottamenti e le solcature delle scarpate; 

   b. i dissesti del corpo stradale; 

       c. gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; 

       d. gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo; 

      e. il rinvenimento nel terreno di sottoservizi precedentemente segnalati. 

4. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale 
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non 
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Amministrazione 
aggiudicatrice. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, 
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del 
Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il 
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto 
verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della 
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine 
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di 
ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della 
comunicazione all’appaltatore. Valgono le disposizioni riportate nel DM n. 49/2018. 

8. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del 
presente capitolato Speciale (tempo contrattuale comprensivo di proroghe), o comunque superano 6 (sei) mesi 
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; l’Amministrazione 
aggiudicatrice può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 
documentazione contabile. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini 
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente capitolato Speciale. 
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10. Ai sensi dell’articolo 10 c. 2 del D.M.II.TT. n. 49/18 in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per 
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice sarà quantificato il risarcimento dovuto 
all’esecutore sulla base dei seguenti criteri:  
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di  

impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul 
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i 
giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del 
criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari 
agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 
computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, 
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati 
dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme 
fiscali.  

11. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di 
giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti 
per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il 
cronoprogramma. 

12. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice di un’eventuale 

sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del codice.  

 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per 
cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di 
finanza pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L’ordine è trasmesso 
contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 
disposizioni dell’articolo 16 del presente capitolato Speciale, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui 
all’articolo 38, comma 9 del Presente Capitolato. 

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché 
quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla 
disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale  di 
ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale 
indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione 
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a 
dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra 
indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore 
intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.  
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6. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 
l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.  

 

Art. 18. Penali in caso di ritardo 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato rispetto del termine 
stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale 
pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:  

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;  

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore 
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento 
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 
19 del presente Capitolato. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, 
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del 
certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20% (venti per cento) 
dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 21 presente Capitolato Speciale, in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi 
altro titolo. 

 

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, 
e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma 
esecutivo dei lavori, di cui all'Art. 1 lettera f del DM 7 Marzo 2018 n. 49, elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve 
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale 
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, 
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 
DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o 
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. L’Amministrazione Committente comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per 
partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la 
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riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione 
Committente potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, 
senza che peraltro l’Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento. 

3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o 
modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, in base alle 
esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per 
richieste di risarcimenti.  

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Amministrazione 
aggiudicatrice, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in 
particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della 
Amministrazione aggiudicatrice; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione 
aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende 
controllate o partecipate dalla Amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità 
gestionale della Amministrazione aggiudicatrice; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Amministrazione 
aggiudicatrice e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 
Amministrazione aggiudicatrice al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4. 

 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente 
approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Amministrazione aggiudicatrice, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza 
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 
cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la l’Amministrazione 
aggiudicatrice, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Amministrazione 
aggiudicatrice medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15 del 
presente Capitolato Speciale, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16 del presente Capitolato Speciale, per la 
disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21 presente Capitolato Speciale. 

 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90 
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Amministrazione 
aggiudicatrice e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei 
contratti. 

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore 
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, comma 1, è 
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma 
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.  

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’Amministrazione aggiudicatrice in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il 
risarcimento di tali danni l’Amministrazione aggiudicatrice può trattenere qualunque somma maturata a credito 
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22. Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Le parti contraenti, dunque, non 

possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.  

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 
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viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte e nel pieno 
rispetto della vigente normativa tecnico economica in ambito nazionale. 

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle 
quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi del DM 49/2018. A tale scopo si 
farà riferimento alle allegate tabelle di riepilogo dei lavori dedotte dal Computo Metrico Estimativo di cui all'art. 7, 
dove sono riportate le categorie di lavori disaggregate in sottocategorie con le relative percentuali di incidenza 
sull'importo complessivo dei lavori. (Allegato E) 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base 
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione 
alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Capitolato Speciale, 
rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 
1 del presente Capitolato Speciale, sono valutati sulla base di apposito computo metrico estimativo allegato al 
Progetto Esecutivo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’effettiva computazione delle misure espletate  
per i vari SAL e all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro 
di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono 
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 56 
del presente Capitolato Speciale, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, 
sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di 
incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.  

7. Il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’ufficio di Direzione lavori individuato dall’Amministrazione 
Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua discrezione di sottoporre gli automezzi adibiti al trasporto in 
cantiere dei materiali sfusi alla verifica, presso pese ufficiali, delle quantità di materiale effettivamente 
consegnato in cantiere.   

 

Art. 23. Eventuali lavori a misura 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39 del presente 
Capitolato Speciale, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento 
generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto 
non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative 
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere 
tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore 
complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40 del presente 
Capitolato Speciale, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, 
con atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i 
prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore 
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in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è 
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti 
costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni: 

 a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e 
tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro; 

 b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni 
specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro 
notturno e le quote per assicurazioni sociali; 

 c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e 
quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di 
ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli 
oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego; 

 d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la 
lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le 
spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.  

7. Si applica quanto previsto dall’articolo 22 , comma 6, del presente Capitolato Speciale in quanto compatibile. 

8. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, 
rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.  

 

Art. 24. Eventuali lavori in economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è 
effettuata come segue: 

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40 
del presente Capitolato Speciale; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro 
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed 
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza 
applicazione di alcun ribasso. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate 
con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 

a) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in 
presenza di tali analisi. 

b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b). 

 

Art. 25. Contabilità e misurazione dei lavori - Valutazione materiali a piè d’opera 

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la 
compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di 
legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a 
classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per 
le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di 
costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono 
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essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con 
l’esecuzione.  

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei 
termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di 
appalto, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa 
contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:  

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel 
contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;  

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione 
entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. 

3. Per la tipologia ed i contenuti dei documenti contabili si rimanda all’art. 14, comma 1, del D.M.II.TT. n. 49/18.  

4. Non è consentito il pagamento dei materiali a piè d’opera. Non è consentito il pagamento delle lavorazioni in 
partita provvisoria. Per tutti gli aspetti contabili dei lavori si farà riferimento al D.M.II.TT. n. 49/18. 

 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 26. Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, 
di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento), sul valore del contratto di appalto, da erogare entro 15 
giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni accertato dal RUP e comunque dopo la stipula del contratto.  

Ai sensi del D.M. n. 18 del 17.03.2020 l’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, 
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del codice. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia 
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì 
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al 
periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori; 

b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione 
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale 
compensazione; 

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa 
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.  

3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo 
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.  

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede 
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla 
Amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 

5. L’Amministrazione aggiudicatrice procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di 
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, 
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salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 

 

Art. 27. Pagamenti in acconto 

 I lavori eseguiti saranno contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del presente Capitolato, al netto del 
ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 
2 e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti. Si procederà all'emissione dello Stato di avanzamento 
lavori di cui all’art. 14, comma 1, del D.M.II.TT. n. 49/18, ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo 
pari ad almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila Euro) al netto del ribasso d'asta contrattuale, ma al lordo degli 
oneri della sicurezza previsti nella tabella di cui all'art. 5, colonna OS. Al termine dei lavori, si procederà 
all’emissione dello stato finale a saldo dei lavori, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali.   

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui 
al comma 1: 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;  

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; 

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in 
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei 
contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
Amministrazione aggiudicatrice del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti; 

e) al netto dell’importo pari alla percentuale dell’anticipazione corrispondente alla percentuale di avanzamento 
lavori del relativo SAL a titolo di graduale recupero della medesima. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del 
D.M.II.TT. n. 49/18, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di 
chiusura; 

b) il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del 
D.M.II.TT. n. 49/18., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori 
di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta 
per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti. 

4. Ai sensi dell’art.113 bis del D.Lgs. 50/2016, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un 
termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

4-bis Ai sensi dell’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 10, c. 1, della legge n. 238 del 2021, fermi 

restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare al Comune il raggiungimento delle condizioni 

contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

4-ter. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di 

avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al 

ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 4-bis, salvo quanto previsto dal successivo comma 4-

quater. 

4-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al 

raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in 

contraddittorio con l’esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al precedente comma 4-bis 

ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 
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4-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai 

sensi del precedente comma 4, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione 

dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa 

verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento al 

Comune, la quale procede al pagamento ai sensi del precedente comma 4, primo periodo.  

4-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte 

del RUP ai sensi dell’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 10, c. 1 lett. “e” comma-1 sexies della 

legge n. 238 del 2021.  

4-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. 

5. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto certificato 

mediante emissione dell’apposito mandato ed erogazione a favore dell’appaltatore previa presentazione di regolari 

fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si 

riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  

6. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati entro trenta dalla ricezione della 

relativa fattura emessa dall’Appaltatore. 

7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

8. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90,00% 
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo 
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può 
essere emesso alcun Stato di Avanzamento Lavori quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di 
pagamento già emessi sia inferiore al 10,00% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo 
residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28 del presente Capitolato 
Speciale. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base 
all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

 

Art. 28. Pagamenti a saldo 

1. Il Conto Finale dei Lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo 
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata 
all’emissione del Certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio 
di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.  

3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il 
proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore. 

4. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e 
delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 
cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai 
sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che 
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l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, 
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 
cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto 
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto 
decreto. 

7. In occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di 
procedere al saldo finale dei lavori, l’appaltatore provvede a fornire al Comune committente l’attestazione di 
congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, come previsto dall’art. 4, comma 2 del D.M. n. 
143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 

8. Come previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ai 
fini della verifica di cui al precedente comma 6, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa alla Cassa 
Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili 
previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-
affidatarie 

9. L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 
competente, su istanza dell'impresa affidataria (art. 4, comma 1 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali). 

10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione aggiudicatrice entro 24 (ventiquattro) 
mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

11. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio 
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le 
misure da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Il conto finale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli 
stessi è trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del 
lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto 
dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da 
quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già 
iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o 
l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, 
non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o 
scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale 
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non 
siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. 

2. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Amministrazione aggiudicatrice la pertinente fattura fiscale, 
contenente i riferimenti corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.  

3. Ogni pagamento è altresì subordinato: 
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a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli 
estremi del DURC; 

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato Speciale in favore dei subappaltatori e 
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 del presente Capitolato Speciale d’Appalto in materia di 
tracciabilità dei pagamenti; 

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2 del presente Capitolato Speciale, del decreto legislativo n. 276 
del 2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario 
incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto 
regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile; 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 
2006, all’accertamento, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, che il beneficiario non sia inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In 
caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della 
riscossione competente per territorio; 

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a 
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’Amministrazione aggiudicatrice provvede alla 
liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale 
dipendente, ai fini di cui all’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato. 

 

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 del presente Capitolato Speciale e 
la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Amministrazione aggiudicatrice per la liquidazione; 
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione 
il comma 2. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4 del 
presente Capitolato Speciale, per causa imputabile alla Amministrazione aggiudicatrice, sulle somme dovute 
decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2 del 
presente Capitolato Speciale, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto)punti percentuali.  

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 
somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa 
imputabile alla Amministrazione aggiudicatrice sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura 
di cui al comma 2.  

 

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. I prezzi del presente appalto sono stati adeguati al Prezzario della Regione Lombardia, di cui alla delibera 
regionale n. 6764 del 25.07.2022, adottato ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), 
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convertito con legge n. 91 del 15 luglio 2022. 

2. Ai sensi dell’art. 29 del DL 4/2022, convertito con L. n. 25 del 28.03.2022, è ammessa la revisione dei prezzi come 
prevista all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo 
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. 

 Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, 
sono valutate dall’Amministrazione committente soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento 
rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal 
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in 
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per 
cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato decreto. 

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, sentito il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni 
dei prezzi dei materiali di costruzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle 
elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei 
materiali da costruzione piu' significativi relative a ciascun semestre. 

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo 
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto 
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. 

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta all’Amministrazione committente l'istanza di compensazione, entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al 
comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo 
cronoprogramma. Il direttore dei lavori dell’Amministrazione committente verifica l'eventuale effettiva maggiore 
onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la 
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da 
costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello 
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che 
l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.  

 Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella 
riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la compensazione è 
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in 
misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad 
una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel 
limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola 
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. 

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente 
accordate. 

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per 
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in 
misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni 
contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione committente per 
lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le 
somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme 
vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori 
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle 
procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. 
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Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei 
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’Amministrazione aggiudicatrice in 
originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di 
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la 
normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. 

4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del 
presente contratto di appalto. 

5. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di chiedere al Cessionario del credito il nulla osta ad eseguire 
il pagamento delle rate di saldo secondo le modalità di pagamento previste nel presente capitolato. 

 

CAPO 6.GARANZIE E ASSICURAZIONI 

 

Art. 34. Garanzia provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le 
modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara. 

 

Art. 35. Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 
modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 
20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta 
misura percentuale.  

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo 
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali 
di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. 

 La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La 
garanzia è presentata all’Amministrazione aggiudicatrice prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 
limitatamente alla scheda tecnica. 
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3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto; lo 
svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico/amministrativo. L’Amministrazione 
aggiudicatrice 27/67 può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 
da corrispondere all'esecutore. 

 Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, per la garanzia provvisoria.  

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della garanzia, 
parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere . La Amministrazione aggiudicatrice può incamerare 
la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; 
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione aggiudicatrice senza necessità 
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 
giudiziaria ordinaria. 

7. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in 
corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione aggiudicatrice; in caso di 
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in 
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

9. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 36. Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei 
contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui 
all’articolo 35 sono ridotti: 

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati 
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ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000. Si 
applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

b) del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

c) del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con le riduzioni a) e b), per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 
riduzione precedente. 

3. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 
consorziate. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della 
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 
L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria.  

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.  

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di 
cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1se l’impresa, in relazione allo 
specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della 
certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in 
classifica II. 

 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei 
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione 
aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione 
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione 
del certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto per parti determinate dell’opera, la 
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della 
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amministrazione aggiudicatrice secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 
emissione del certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Il premio è stabilito in 
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in 
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai 
successivi due mesi. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve 
prevedere: 

         SEZIONE A: Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione 

 Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori; 

 Partita 2 - Opere preesistenti: la somma assicurata deve essere pari alla differenza tra euro 

1.000.000,00 e l’importo di aggiudicazione lavori; 

 Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a 
variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto 
originario. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non 
sono opponibili all’amministrazione aggiudicatrice. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio 
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei 
contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui 
all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti 
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da 
esse assunti. 

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, 
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 2 (due) mesi dopo la data dell’emissione del 
certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto; a tale scopo: 

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.  

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di esecuzione; 

c) l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli 
obblighi del contratto d’appalto. 

 

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 38. Variazione dei lavori e modifica dei contratti 

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di 
autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico 
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad 
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati 
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione 
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Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

2. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi 
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, del Codice dei 
contratti. 

 Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, 
commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da 
parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

4. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di 
qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione 
da parte del RUP; 

b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.  

5. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono 
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 
importo non superiore al 5,00 % (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o 
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4. 

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo 
interesse dell’Amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi 
rilevanti;  

b) non è alterata la natura generale del contratto; 

c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero 
consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di 
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 
procedura di aggiudicazione;  

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono 
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato. 

7. Nel caso di cui al comma 6 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare 
le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti 
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.  

9. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 5 e 6, trova applicazione l’articolo 55, comma 1 del 
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presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

10. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se 
necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente 
indispensabile.  

11. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del 
limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o 
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento 
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di 
motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. 

 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, qualora la necessità di modificare il contratto derivi 
da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la 
sua utilizzazione, essa è consentita solo nel limite del 15% del valore iniziale del contratto, ferma restando la 
responsabilità dei progettisti esterni. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dall’Amministrazione aggiudicatrice; si considerano errore od omissione di 
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa 
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e 
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 55 del presente Capitolato Speciale, commi 4 e 5, in quanto 
compatibile. 

 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 
determinati ai sensi dell’articolo 3 del presente Capitolato Speciale, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le 
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra 
l’Amministrazione aggiudicatrice e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle 
parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,  

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari 
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quello per le opere edili della Regione Lombardia edizione 2022 
secondo semestre; in presenza di prezzi contemplati in più prezziari, sono considerati quelli medi. 

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’Amministrazione aggiudicatrice 
può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 
comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si 
intendono definitivamente accettati.  

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
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Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere 
all’Amministrazione aggiudicatrice, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza 
di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, 
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del 
contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (9) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 ;  

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le 
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del 
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui 
rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43 del presente Capitolato Speciale, con le eventuali 
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44 del presente Capitolato Speciale; 

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45 del 
presente Capitolato Speciale. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il 
consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese 
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, 
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre 
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del 
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
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individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’Amministrazione 
aggiudicatrice gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 
criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente Capitolato Speciale. 

5. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo: 

a. a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti in 
sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, etc.  

b. ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza dei terzi 
sia verso l’interno che verso l’esterno delle pertinenze stradali;  

c. alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito. 

 Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli 
ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il 
regolare svolgimento della viabilità, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di 
merito con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  

 In caso d’urgenza, l’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per 
salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione 
Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.  

 In ogni caso l’appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le 
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.  

6. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che 
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.  
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Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da 
parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità 
all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza 
di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato 
Speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 
del PSC; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato Speciale. 

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di 
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra 
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una 
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
deve provvedere tempestivamente: 

a) ad adeguare il PSC, se necessario; 

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 

 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l’Amministrazione 
aggiudicatrice riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
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Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato all’Amministrazione 
aggiudicatrice, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, 
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si 
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 
del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, 
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di 
cui all'articolo 43. 

 

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI 
a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 
richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione 
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di 
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o 
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute 
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
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Art. 47. Subappalto 

1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi 
l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% 
(due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza 
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto 
da affidare. 

 Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Nuovo 
Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 108/2021, “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 
relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.  

 In considerazione della natura e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta 
interconnessione, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall’aggiudicatario viene 
individuata nella misura prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1. 

 Le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili OG11 e OS32, diversamente, in ragione della loro specificità, 
possono essere interamente subappaltate ad operatori economici in possesso di adeguati mezzi, organizzazione 
ed esperienza per eseguire tali lavori. 

 Il ricorso al subappalto, per le predette categorie, oltre ad essere coerente con la tipologia delle relative 
lavorazioni, garantisce adeguata apertura alla partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati 
appartenenti alle microimprese, piccole e medie imprese. 

 In ossequio al disposto dell’art. 105, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con il D.L. n. 
77/2021, convertito con L. n. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire 
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 
l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 
coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, 
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, 
comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è 
vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente: 

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca 
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano 
di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e 
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, 
commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della 
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del 
Regolamento generale; 
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- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente 
per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della 
condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); 

- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna 
delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione committente, ai 
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente 
per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in 
subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 

83 e 84 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011; a tale scopo: 

  1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante 
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 
159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 

  2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 
159 del 2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione 
Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: 

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una 
sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidamento del subappalto; 

c)  per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 49 comma 1 lett. b) sub. 2) del D.L. 
77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 
principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Comune committente, sentito il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione. Sarà precisa cura del Comune committente procedere alla verifica circa il 
rispetto di quanto previsto dal citato art. 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alla parità di trattamento 
economico e normativo sopra indicato, prima di autorizzare il ricorso al subappalto.  
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b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in 
subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun 
ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione Committente, 
prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; 

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente 
Capitolato speciale; 

f) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore deve provvedere a 
sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di 
esclusione del citato art.80. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori.  

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;  

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella 
fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a 
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. 
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto 
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione 
committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare 
l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

9. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi 
o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente purché: 

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80; 

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture che si intende subappaltare. 

 

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 
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1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub-
appaltati. 

2. La DL e il RUP, nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di Sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per l’Amministrazione aggiudicatrice, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della 
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con 
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un 
terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo 
dell'opera ricevuta in appalto ). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato Speciale ai sensi dell’articolo 
105 commi 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi 
l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; costituisce, comunque, 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

5. i subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti 
subaffidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto 
del lavoro affidato. 

 L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:  

- contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, 
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

-  dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 
136/2010; 

- P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) qualora non si tratti di mere forniture. 

 L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.  

 L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del subcontratto. 

6. Non si configurano inoltre come attività affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi indicate nell’art. 
105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento ad esse l’appaltatore, prima dell’inizio delle singole prestazioni, 
dovrà comunque: 

 - effettuare apposita comunicazione all’Amministrazione aggiudicatrice dell’affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi (art.105, c.3, lett. A); 

 - depositare presso l’Amministrazione aggiudicatrice, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della 
presente procedura di appalto (art.105, c.3, lett. C-bis). 
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 La sottoscrizione antecedente all’indizione della gara deve risultare da data certa, verificabile da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice (ad es: data di registrazione dell’atto, sottoscrizione effettuata con firma 
digitale, ecc.). 

7. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 53, commi 4, 5 e 6, del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di tessera di riconoscimento. 

 

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 

1. l’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo 
dei lavori da loro eseguiti. 

 L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 
20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei 
lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di 
pagamento. 

 Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell’Amministrazione Committente;  
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 del presente Capitolato Speciale d’Appalto in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 
c) alle limitazioni di cui agli articoli 53, comma 2 e 54, comma 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

2. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, l’Amministrazione Committente 
sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo 

47, comma 4, lettera b); 
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;  
c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica 

della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo 
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R. 

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento diretto dei subappaltatori da 
parte dell’Amministrazione aggiudicatrice esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.  

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, 
devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra l’Amministrazione 
aggiudicatrice e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori 

eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo 
stesso subappaltatore;  

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di 
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del 
contratto di subappalto depositato agli atti dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 
comunicata all’appaltatore. 

7. L’Amministrazione aggiudicatrice può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza 
di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti 
che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, 
primo comma, del Codice civile. 
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8. L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto degli altri subcontraenti in relazione alle 
somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. 

 In deroga a quanto previsto al periodo precedente, a norma dell’articolo 105, comma 13, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, l’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di servizi 
e di forniture di beni e lavori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a 
corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi: 

 a. quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, 
della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, 
del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);  

 b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;  

 c. su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.  

 Pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena 
la sospensione dei successivi pagamenti.   Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall’art. 105, c.3, lett. b) si 
applica ai pagamenti che verranno effettuati direttamente ai subcontraenti da parte dell’Amministrazione 
committente quanto previsto dai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo. 

 

CAPO 10. CONTROVERSIE, RISERVE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50. Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in 
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare 
immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità 
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei 
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta 
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 
del Codice dei contratti. 

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata 
dalla propria relazione riservata. 

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del 
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di 
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore 
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di 
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è 
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP 
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  

3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano 
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di 
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di 
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente dell’Amministrazione aggiudicatrice e all’impresa. 
Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. In caso di 
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rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51 del presente Capitolato Speciale. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a 
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 
57 del presente Capitolato Speciale. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato 
dall’Amministrazione aggiudicatrice, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state 
risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 
civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere 
dell'avvocatura che difende l’Amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, 
competente per il contenzioso. Il dirigente competente o la Posizione Organizzativa responsabile del settore, 
sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una 
proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

9. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 
l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.  

 

Art. 51. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 del presente Capitolato Speciale e l’appaltatore 
confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 52. Forma e contenuti delle riserve iscritte dall’esecutore negli atti contabili 

1. Se l'esecutore, ha firmato con riserva il Registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) 
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con 
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  

2. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore 
dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all’Amministrazione 
aggiudicatrice la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in 
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’Amministrazione aggiudicatrice dovesse essere tenuta a 
sborsare.  

3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 (quindici) giorni, oppure lo ha fatto con 
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 
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definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le 
domande che ad essi si riferiscono.  

4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei 
lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, 
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in 
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le 
partite provvisorie. 

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o 
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti 
contabili. 

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza 
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva 
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si 
intendono abbandonate.  

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si 
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.  

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all'importo iscritto. 

9. All'atto della firma del conto finale di cui all'articolo Art. 28, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o 
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve 
confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo 
bonario di cui all'articolo Art. 50. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive 
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente 
accettato.  

 

Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto all’Amministrazione aggiudicatrice dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o 
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Amministrazione 
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aggiudicatrice trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

3. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato 
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a 
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione aggiudicatrice può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui 
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell’art. 29, comma 3 del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti 
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei 
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui 
all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione aggiudicatrice. Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice per 
qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per 
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato all’Amministrazione 
aggiudicatrice dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 
120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha 
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
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4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di 
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, l’Amministrazione aggiudicatrice: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 1, lettera o), del presente Capitolato Speciale nel caso il 
DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione aggiudicatrice contesta 
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l’Amministrazione aggiudicatrice pronuncia la 
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

 

Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di 
risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del 
Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del presente 
Capitolato Speciale; 

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in 
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per 
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il 
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i 
seguenti casi: 

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato Speciale, 
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la 
sicurezza; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
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della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione 
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

m) inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto e senza ulteriore motivazione:  

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci; 

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  

c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di 
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei Contratti.  

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dall’Amministrazione aggiudicatrice è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto 
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso 
di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale 
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata l’Amministrazione 
aggiudicatrice si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di 
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei 
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione 
dell’Amministrazione aggiudicatrice per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, nel seguente modo:  

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 
l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in 
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di 
indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione aggiudicatrice per effetto della tardata ultimazione dei 
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lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale 
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla 
data prevista dal contratto originario. 

6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, 
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa 
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita 
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

 

CAPO11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i 
necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il Certificato di Ultimazione 
dei Lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza  
prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione 
sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata 
esecuzione. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e 
con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno all’Amministrazione aggiudicatrice. In caso 
di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in 
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato 
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale da parte della 
Amministrazione aggiudicatrice, da effettuarsi entro i termini previsti dallo stesso articolo. 

 4. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i 
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il 
Certificato di Ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i 
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28 del presente Capitolato Speciale. 

6. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, la 
manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela  
dell’incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni 
responsabilità sia civile che penale. 

7. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le 
maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture 
eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 
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8. L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in 
volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso 
in cui l’appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà 
d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all’Appaltatore stesso. 

9. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo 
all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e la redazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione, devono essere notificati all’amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data 
dell’evento. L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori 
verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco. 

10.  Il Certificato di Ultimazione Lavori a discrezione del DL può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, 
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del 
direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato 
rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo 
certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.  

 

Art. 57. Termini per il Collaudo o per il Certificato di Regolare esecuzione  

1. Il Certificato di Collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori 

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 

intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione aggiudicatrice può effettuare operazioni di controllo o di 
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori 
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel 
contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del D.p.r. n. 207/2010 e s.m.i., l’Amministrazione aggiudicatrice, preso in 
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari 
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all’articolo 57 del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In 
caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale d’Appalto per le 
quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza 
del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di 
cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 

5. Finché non sia intervenuta l’approvazione del certificato di cui al comma 1, l’Amministrazione aggiudicatrice ha 
facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un 
nuovo certificato ai sensi del presente articolo. 

6. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il 
certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal 
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. 

7. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo il 
Certificato di Collaudo è sostituito da quello di Regolare Esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non 
eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di 
regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal 
Responsabile Unico del Procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui 
all’articolo 229 del D.P.R. 207/2010. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste 
dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del D.P.R. 207/2010. 
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Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale, con 
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 56, comma 1 del presente 
Capitolato Speciale, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2. Se l’Amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia 
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 
stesse. 

4. La presa di possesso da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua 
assenza. 

5. Se l’Amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 56, comma 3 del presente Capitolato. 

 

CAPO 12. NORME FINALI 

 

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 per quanto ancora in vigore e al 
presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle 
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente 
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni 
caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo 
stesso ente committente; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Amministrazione aggiudicatrice, di ogni responsabilità risarcitoria 
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di 
contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e 
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di 
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e 
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di 
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 
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d bis) la consegna alla DL delle schede tecniche di tutti i materiali, le forniture, le attrezzature e le 
apparecchiature che saranno utilizzati per la realizzazione delle opere, unitamente alle certificazioni di 
conformità degli stessi prima della loro messa in opera, allo scopo di mettere in condizione la stessa DL di 
valutarne la perfetta corrispondenza alle prescrizioni di Capitolato e alle normative vigenti in ambito nazionale e 
di rilasciare relativo benestare alla messa in opera; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere 
da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice e per i quali competono 
a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello 
stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel 
presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie 
e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che 
l’Amministrazione aggiudicatrice intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, 
come dall’Amministrazione aggiudicatrice, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che 
per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le 
misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 
schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e 
assistenza arredati e illuminati; in particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna dei lavori 
fino all’emissione del Certificato di collaudo, in posizione da concordare con il Direttore Lavori, adeguati locali 
ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d’assistenza e per il Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori, arredati, illuminati e riscaldati/raffrescati, oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. I locali suddetti 
dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax, fotocopiatrice, tavolo da disegno e Personal 
Computer. A carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l’illuminazione e il 
riscaldamento/raffrescamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a consegna dell’opera 
ultimata nel suo complesso;  

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, 
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con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i 
modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con 
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere 
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa 
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati l’Amministrazione 
aggiudicatrice, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;  

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di 
esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;  

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma 
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa 
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;  

z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dall’Amministrazione aggiudicatrice (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai 
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, 
in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti 
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le 
modalità di cui all’articolo 24, comma 3. 
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5. L'appaltatore è altresì obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 
invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo 
la firma di questi; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

 d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste 
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste 
settimanali sottopostegli dalla DL. 

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di 
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta 
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico 
e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

7. La consegna, all’Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia 
di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall’inosservanza dei tempi stabiliti 
dall’Amministrazione Committente per l’incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico 
dell’Appaltatore. 

8. L’osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, 
all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione 
involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie profess ionali e di ogni altra 
disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

9. L’appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l’amministrazione Committente, il Coordinatore Sicurezza 
per l’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese 
terze all’interno del cantiere. 

10. Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e 
mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24. 

11. L’appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di 
cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale 
sui rischi specifici nell’ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a far partecipare, 
prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il 
Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici 
dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l’incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo 
incontro informativo. A tali incontri vi è l’obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, 
la risoluzione contrattuale. 

12. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare 
il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali 
egli è comunque tenuto a rispondere. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di 
contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica 
della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il 
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del 
d.P.R. n. 207 del 2010. 

13. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, 
anche se di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice; tale disposizione vige anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

 

Art. 60. Conformità agli standard sociali  
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1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard 
sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale 
del contratto d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità 
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura 
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le 
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite.  

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità ai predetti 
standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 
l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni 
d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i 
riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 
conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e 
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Amministrazione aggiudicatrice;  

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed 
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti 
dall’Amministrazione aggiudicatrice e, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa 
Amministrazione aggiudicatrice, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali 
minimi lungo la catena di fornitura;  

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole 
sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 l’Amministrazione aggiudicatrice può chiedere all’appaltatore la 
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al Decreto del Ministro dell’Ambiente 6 
giugno 2012.  

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola 
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  

 

Art. 61. Proprietà dei materiali di demolizione  

1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice, ad eccezione di 
quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili all’Amministrazione 
aggiudicatrice. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono 
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, 
a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle 
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i 
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
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demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 
comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 62 
del presente Capitolato Speciale. 

 

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del 
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

 
 

Art. 63. Terre e rocce da scavo 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e 
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 
2012, n. 161. 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello 

stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies 
della legge 28 gennaio 2009, n. 2.  

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute. 
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Art. 64. Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

2. L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di 
conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento 
dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna 
responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente. 

 

Art. 65. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e 
comunque secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C». 

 

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova 
applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi 
violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, 
nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) 
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando 
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza 
delle predette comunicazioni l’Amministrazione aggiudicatrice sospende i pagamenti e non decorrono i termini 
legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di 
cui all’articolo 29, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque 
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in 
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  
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c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori 
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della 
spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente l’Amministrazione aggiudicatrice e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 68. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato Decreto Legislativo, in materia 
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono 
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato 
decreto legislativo.  

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio 
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della 
predetta iscrizione. 

4. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato 
nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all’art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, 
l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono 
subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, 
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operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).  

 Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 

 a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

 b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

 c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

 d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

 e) noli a freddo di macchinari; 

 f)  fornitura di ferro lavorato; 

 g) noli a caldo; 

 h) autotrasporti per conto di terzi; 

 i)  guardiania dei cantieri. 

 

Art. 69. Doveri comportamentali e Patto di integrità 

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato a rispettare le clausole contenute nel “Patto di 
Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, allegato alla documentazione di gara, che la 
Provincia di Mantova ha adottato con Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017, che costituisce formale 
obbligazione per gli operatori economici ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 
e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno 
anticorruzione. 

 La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare l’esclusione dalla procedura di 
affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, 
nonché il pieno diritto dell’Ente di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale 
risarcimento dei danni patiti oltre che l’esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure 
bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa. 

2. Il suddetto Patto di Integrità di cui al comma 1 costituisce parte integrante del presente Capitolato; costituisce 
altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del 
successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegato.  

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R. 

 

Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico 
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei 
contratti:  

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di 
segreteria e di rogito, le spese di copia dei documenti e disegni di progetto, le spese relative al 
perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente 
necessarie; 
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b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 
messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 
trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli 
atti di gara. 

5. Le spese relative alla pubblicazione sulla GURI e sui giornali, dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune committente entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 

6. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO  

 
 

  AMPLIAMENTO NUOVA SEDE DI PORTO EMERGENZA I° E III° STRALCIO 

    

        

  

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

  
COD. 
TAVOLA 

NUM. 
PROGR. 

TITOLO ELABORATO TIPO 
ELABORATO 

SCALA 
GRAFICA 

1 PE_GE 
  

GENERALE ESECUTIVO 
    

  

PE_GE _01 

  

RELAZIONE GENERALE                                                                                                                                               
con NOTE sul PROGETTO  RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE 

relazione/testo 

  

  
PE_GE _02 .1 RELAZIONE CONTENIMENTO ENERGETICO-NZEB relazione/testo   

  
PE_GE _02 .2 ALL.1.1-SCHEDE IMPIANTI E VANI     

  
PE_GE _02 .3 ALL.1.2-SCHEDE STRATIGRAFIE E VETRATE     

  
PE_GE _03 

  
RELAZIONE ACUSTICA relazione/testo 

  

  
PE_GE _04 .1a QE_QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO D'APPALTO relazione/testo   

  
PE_GE _05 .1a CME_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI   relazione/testo 

  

  
PE_GE _05 .3a CME_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  IMPIANTI MECCANICI relazione/testo   

  
PE_GE _05 .4a CME_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI relazione/testo   

  
PE_GE _06 .1a EPU_ELENCO PREZZI UNITARIO OPERE EDILI  relazione/testo 

  

  
PE_GE _06 .3a EPU_ELENCO PREZZI UNITARIO  IMPIANTI MECCANICI relazione/testo   

  
PE_GE _06 .4a EPU_ELENCO PREZZI UNITARIO  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI relazione/testo   

  
PE_GE _07 .1a APU_ANALISI PREZZI OPERE EDILI  relazione/testo 

  

  
PE_GE _07 .3a APU_ANALISI PREZZI  IMPIANTI MECCANICI relazione/testo   

  
PE_GE _07 .4a APU_ANALISI PREZZI  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI relazione/testo   

  
PE_GE _08 .1a SIM_STIMA INCIDENZA MANODOPERA_GENERALE relazione/testo 

  

  

PE_GE _09 a CSA_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO                                                                                                                                                       
con NOTE sul PROGETTO  RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE 

relazione/testo 

  

  
PE_GE _10 a SC_SCHEMA DI CONTRATTO relazione/testo   

  

PE_GE _11 a PSC_PIANO DI SICUREZZA e di COORDIN.                                                                                                                      
con NOTE sul PROGETTO  RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE  

relazione/testo 

  

  

PE_GE _12 .1 PM PIANO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI                                                                                                                
e del PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE 

relazione/testo 

  

  
PE_GE _12 .2 PM PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI relazione/testo 

  

  
PE_GE _12 .3 PM PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI e SPECIALI relazione/testo 

  

  
PE_GE _13 .1a CAM_COMPONENTI EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI                         

- DISASSEMBLABILITA' - 
' 

relazione/testo 

  

  
PE_GE _14 a CP_CRONOPROGRAMMA relazione/testo   

2 PE_AE 
  

ARCHITETTONICO ESECUTIVO 
    

  

PE_AE _01 

  

RELAZIONE ARCHITETTONICA                                                                                                                    
con NOTE sul PROGETTO  RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE 

relazione/test 

  

  
PE_AE _02 

  
INQUADRAMENTO GENERALE - PARAMETRI URBANISTICI tavola grafica varie 
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PE_AE _03   STATO ATTUALE - STATO DI PROGETTO - CONFRONTO  tavola grafica 1:200 1:100 

  PE_AE _04 
  

PLANIMETRIA GENERALE ARCHITETTONICA DI PROGETTO tavola grafica 1:100 

  PE_AE _04 

.1 

PLANIMETRIA  PROGETTO di AMPLIAMENTO SEDE DI PORTO EMERGENZA e                    
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE                   

tavola grafica  1:200 

  PE_AE _05   PIANTA PIANO TERRA tavola grafica 1:50 

  PE_AE _06   PIANTE LOCALE TECNICO a quota +2.97m e a quota +3.96m tavola grafica 1:50 

  PE_AE _07   PIANTA COPERTURE tavola grafica 1:50 

  PE_AE _08 
  

PIANTE CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI tavola grafica 1:50 

  PE_AE _09   SEZIONI LONGITUDINALI  07-08 tavola grafica 1:50 

  
PE_AE _10 

  
PROSPETTI E SEZIONI LONGITUDINALI  09-10 tavola grafica 1:50 

  
PE_AE _11 

  
PROSPETTI  E SEZIONI TRASVERSALI  01-05-06 tavola grafica 1:50 

  
PE_AE _12 .1 SEZIONE TRASVERSALI  02 tavola grafica 1:25 

  
PE_AE _12 .2 SEZIONE TRASVERSALI  03 tavola grafica 1:25 

  
PE_AE _12 .3  SEZIONE TRASVERSALE 04 tavola grafica 1:25 

  
PE_AE _13   ABACO MURATURE book tavole A3  1:2 

  

PE_AE _14   ABACO STRATIFICAZIONI ORIZZONTALI                                                                                                                     
con NOTE sul PROGETTO  RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE 

book tavole A3  1:5 

  
PE_AE _15 

  
ABACO SERRAMENTI FINESTRE e VETRATE book tavole A3 1:20 

  
PE_AE _16   NODI SERRAMENTI FINESTRE e VETRATE book tavole A3  1:2  1:1 

  
PE_AE _17 

  
ABACO SERRAMENTI PORTE book tavole A3 1:20 

  
PE_AE _18   NODI SERRAMENTI PORTE book tavole A3  1:2  1:1 

  
PE_AE _19 

  
DETTAGLI COSTRUTTIVI  D01/D08-D12/D17 book tavole A3 1:5  1:2 

  
PE_AE _20   DETTAGLIO COSTRUTTIVO D09 

tavola singola 
1:2 

  PE_AE _21 
  

DETTAGLI COSTRUTTIVI   D10  D11 tavola singola 1:2 

  PE_AE _22   DETTAGLIO COSTRUTTIVO D13 
tavola singola  

1:2 

  
PE_AE _23 

  
DETTAGLIO COSTRUTTIVO D14 tavola singola 1:2 

  
PE_AE _24 

  
DETTAGLI COSTRUTTIVI  dal D18a.b.c.d.e.f.g.h  INVOLUCRO LOCALE TECNICO book tavole A3 1:1 1:2 1:5 

  
PE_AE _25 

  
DETTAGLI COSTRUTTIVI   D04 e D15 tavola singola 1:2 

3 PE_SE 
  

STRUTTURALE ESECUTIVO  
    

  
PE_SE _01   PIANTA CARPENTERIA FONDAZIONI tavola grafica 1:50 

  
PE_SE _02   PIANTA CARPENTERIA PIANO TERRA tavola grafica 1:50 

  
PE_SE _03   PIANTA CARPENTERIA COPERTURE tavola grafica 1:50 

  
PE_SE _04   TIPOLOGIE STR - ARMATURE FONDAZIONI tavola grafica  1:50 

  
PE_SE _05   TIPOLOGIE STR - PARETI X-LAM tavola grafica  1:50 

  
PE_SE _06   TIPOLOGIE STR - TELAI COPERTURA LEGNO LAM tavola grafica  1:50 

  
PE_SE _07   TIPOLOGIE STR - TELAI ACCIAIO tavola grafica  1:50 

  
PE_SE _08   DETTAGLI COSTRUTTIVI STRUTTURALI tavola grafica  1:50 1:5 

  
PE_SE _09   RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

relazione/testo 
  

  
PE_SE _10   TABULATI DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

relazione/testo 
  

4 PE_ME 
  

MECCANICO ESECUTIVO 
    

  PE_ME _01 .0  RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI relazione/testo 
  

  PE_ME _01 .1  SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI schede 
  

  PE_ME _01 .2  SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI schede 
  

  PE_ME _01 .3  SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI schede 
  

  PE_ME _01 .4 SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI schede 
  

  PE_ME _01 .5 SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE IMPIANTI MECCANICI schede 
  

  
PE_ME _02   SCHEMA FUNZIONALE schemi   
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PE_ME _03   PIANTA - IMPIANTO PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO tavola grafica  1:50 

  
PE_ME _04   PIANTA - IMPIANTO CDZ E VENTILAZIONE MECCANICA tavola grafica  1:50 

  
PE_ME _05   PIANTA - IMPIANTO CDZ A FAN-COILS tavola grafica  1:50 

  
PE_ME _06   IMPIANTI MECCANICI - LOCALE TECNICO tavola grafica  1:20 

  
PE_ME _07   IMPIANTO IDRICO-SANITARIO tavola grafica  1:50 

  
PE_ME _08   PIANTA - IMPIANTO DI SCARICO tavola grafica  1:50 

5 PE_EE 
  

ELETTRICO ESECUTIVO 
    

  
PE_EE _01   RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI relazione/testo   

  
PE_EE _02   RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI relazione/testo   

  

PE_EE _03   
DISCIPLINARE DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI - IMPIANTI ELETTRICI E 
SPECIALI  relazione/testo   

  
PE_EE _04   QUADRI ELETTRICI relazione/schemi   

  
PE_EE _05   SCHEMI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI schemi   

  
PE_EE _06   IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE tavola grafica 1:100 

  
PE_EE _07   IMPIANTO FORZA MOTRICE, TRASMISSIONE DATI E ANTINTRUSIONE tavola grafica 1:100 

  

PE_EE _08   
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA - PIANTA PIANO 
TERRA E TECNICO tavola grafica 1:100 

  
PE_EE _09   IMPIANTO DI TERRA tavola grafica 1:100 

  
PE_EE _10   IMPIANTO FOTOVOLTAICO PIANO COPERTURA  tavola grafica 1:100 

    

 

   

    

 

   

  

  

ELABORATI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L.50-17.05.2022 
 

  

      
  

  

TAVOLE CON NOTE SUL  PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE   
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato I al 
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(articolo 60, comma 1) 

 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:  

-  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour 

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948; 

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176“Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di 

lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 

conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; 

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di 

lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.  

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la 

sicurezza o la moralità. 

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, 

deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine 

della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 

105) 

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona 

spontaneamente. 

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al 

datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole 

preavviso. 
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Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione 

(impiego e professione) n. 111) 

-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, 

della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della 

disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del 

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 

 

 

Firma, ………………………………………………….. 

 

Data:………………….  

 

Timbro 
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65) 

 

 

 

Ampliamento della sede di Porto Emergenza – 1° e 3° stralcio in 

Comune di Porto Mantovano 

 

 
COMMITTENTE:  
PROVINCIA DI MANTOVA 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA:  
€ … 
IMPORTO CONTRATTUALE:  
€ … 
TITOLI AUTORIZZATIVI:  
… 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
… 
PROGETTISTA:  
… 
DIRETTORE LAVORI:  
… 
DIRETTORE OPERATIVO:  
… 
ISPETTORE DI CANTIERE:  
… 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE:  
… 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI:  
… 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:  
… 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:  
… 
CAPO CANTIERE:  
… 
INIZIO LAVORI:  
../../2020… 
DURATA LAVORI:  
365 giorni 
NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE: … 
NUMERO PREVISTO DI IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE: … 
 
 
 
 

 

Copia informatica per consultazione



  

  

  69/87  

 

Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 

  euro 

1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 834.686,89 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 9.754,49    

T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 844.441,38 

R.a Ribasso offerto in percentuale   

R.b Offerta risultante in cifra assoluta   

3 Importo del contratto (T – R.b)  

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T)  2 %  

4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  

5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  

5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)  %  

5.c Garanzia fideiussoria finale(5.a + 5.b)    

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà(50% di 5.c)  

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)  

6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)  

6.c  per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)  

6.d  per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)  

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)  

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi  

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)  

8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)  

8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)  

8.d  per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)  

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)  

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 50.000,00 

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7 -------- 

11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 365 

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1,00 o/oo  

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo  o/oo  

…… ……………………………………………………………    
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Allegato E - COMPUTO ESTIMATIVO SUDDIVISO PER CATEGORIE OMOGENEE DI 
LAVORI 

 
     Opere Edili  Importi in Euro Incidenza   % 

  Opere Categoria OG1 407.670,70 48,84% 

1 Demolizioni e scavi 16.455,51 1,97% 

2 Strutture in c.a. e acciaio  63.303,69 7,58% 

3 Murature, cartongessi e coibenti 53.812,56 6,45% 

4 Sottofondi e impermeabilizzazioni 17.499,24 2,10% 

5 Coperture 147.247,06 17,64% 

6 Pavimenti e rivestimenti 22.479,43 2,69% 

7 Controsoffitti e tinteggiature 12.354,90 1,48% 

8 Serramenti interni ed esterni 56.512,29 6,77% 

9 Opere esterne 4.409,13 0,53% 

10 Assistenze murarie impianti meccanici 4.467,35 0,54% 

11 Assistenze murarie impianti elettrici 2.026,88 0,24% 

12 Ponteggi 7.102,66 0,85% 

  Opere Categoria OS32     

13 Pannelli in legno X - LAM e strutture lamellari 213.761,11 25,61% 

  Impianti elettrici OS30 101.343,89 12,14% 

14 Impianto distribuzione primaria e secondaria 1.527,05 0,18% 

15 Impianto forza motrice 10.044,78 1,20% 

16 Impianto trasmissione dati 8.642,68 1,04% 

17 Impianti speciali e KNX 18.360,94 2,20% 

18 Impianto di illuminazione ordinaria 22.445,47 2,69% 

19 Impianto di illuminazione di emergenza 3.324,79 0,40% 

20 Impianto fotovoltaico 21.375,36 2,56% 

21 Quadri elettrici 9.019,04 1,08% 

22 Impianto di terra e cavi 6.603,78 0,79% 

  Impianti meccanici OS 28 111.911,19 13,41% 

23 Impianti idrico sanitari 15.795,95 1,89% 

24 Centrale termofrigorifera 34.081,34 4,06% 

25 Impianto di riscaldamento e raffrescamento 33.850,83 4,06% 
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26 Impianto di ventilazione e recupero di calore 11.058,98 1,32% 

27 
Impianto di riscaldamento e raffrescamento     
sala corsi e autorimessa                 

17.122,09 2,05% 

  TOTALE LAVORI A CORPO 834.686,89 100% 

28 Oneri della sicurezza (OG1) 9.754,49   

  TOTALE APPALTO 844.441,38   
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PARTE SECONDA 

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

 

Art. 71 – Oggetto dell'appalto. 

Il presente Capitolato si riferisce alla realizzazione dell’ampliamento della sede di Porto Emergenza in comune di 
Porto Mantovano, già oggetto di precedenti interventi di ristrutturazione, secondo quanto previsto nel Progetto 
Definitivo. 

L’appalto comprende la demolizione del fabbricato esistente, attuale sede delle ambulanze, non più a norma, e la 
realizzazione di un nuovo edificio dove verrà realizzata anche la nuova sede della Guardia Medica ora dislocata 
in altra parte del Comune. Questa nuova sede verrà realizzata in una fase successiva (Stralcio II). Il nuovo 
edificio dovrà quindi essere dotato di tutte le caratteristiche di idoneità statica, energetica e di sicurezza nel 
rispetto delle normative esistenti.  

L'intervento oggetto del presente appalto verrà completato con la sistemazione delle aree esterne, fognature, 
pavimentazioni, opere a verde, comprese le opere necessarie per garantire il rispetto della normativa in 
materia di invarianza idraulica. Tali opere di sistemazione esterna sono tuttavia escluse dal presente appalto e 
costituiranno oggetto di un affidamento successivo, quali opere di sistemazioni future. 

 

Il Progetto nella sua completezza si articola nelle seguenti aree di intervento, ovvero nei tre stralci seguenti: 

1. Stralcio I. Area Emergenza. In quest’area trovano collocazione i seguenti spazi e funzioni: la sala equipaggi 
delle ambulanze, la zona vivande (mensa), la zona riposo, gli uffici, l’area spogliatoi e servizi, la sala corsi e i 
magazzini sporco e pulito. 

2. Stralcio II. Area Guardia Medica. In quest’area sono dislocati i seguenti spazi: ambulatorio, ufficio medico di 
guardia, servizi e magazzini.  

Le due aree Emergenza e Guardia Medica saranno affiancate e comunicanti tra loro. 

3. Stralcio III. Autorimessa automezzi di servizio: ambulanze e auto mediche. 

In questa prima fase delle opere costituenti l'oggetto del presente Progetto Definitivo verranno realizzati gli stralci I e 
III. 

Come già indicato nell’art. 1. 

Art. 72 – Descrizione delle opere. 

I lavori consistono nella esecuzione delle seguenti opere: 

 Demolizione del fabbricato esistente comprendente gli spazi per uffici e l’autorimessa delle ambulanze 

 Costruzione del nuovo edificio completo di finiture ed impianti 
 Sistemazione delle aree esterne mediante la realizzazione di pavimentazione, integrazione delle aree a verde 

e reti fognarie, comprese le opere idrauliche e di fognatura necessarie per la cosiddetta Invarianza Idraulica 
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di cui al Regolamento Regionale del 23.11.2017 n. 7. Queste opere sono escluse dal presente appalto ed 
oggetto di future sistemazioni. 

Il nuovo fabbricato di Porto Emergenza sarà realizzato mediante una struttura portante di travi di legno lamellare e 
pannelli di legno a tavole incrociate del tipo X-Lam, costituente le pareti e la copertura. I Componenti in legno 
lamellare della struttura e i pannelli X – Lam saranno interamente prefabbricati in stabilimento e montati in cantiere 
secondo il programma lavori allegato al progetto di contratto. I pannelli in X – Lam saranno fissati al pavimento a 
livello della platea di fondazione mediante opportuni tirafondi annegati nel getto di calcestruzzo e opportunamente 
protetti contro la risalita dell'umidità dal pavimento sia interno che esterno. Detti pannelli saranno dotati di finiture 
superficiali idonee all’uso cui saranno destinati per le varie zone: uffici, ambulatori, cucina, servizi, locali di deposito. 

Le nuove strutture saranno appoggiate direttamente sulle fondazioni esistenti integrate mediante la costruzione di 
nuove travi in cemento armato, formanti una struttura fondazionale con caratteristiche antisismiche.  

La copertura sarà realizzata mediante pannelli di lamiera in zinco titanio ad elevata resistenza e durabilità, appoggiati 
sempre su pannelli di X – LAM inclinati a falda, su interposti pannelli coibenti. 

L’autorimessa avrà struttura portante in acciaio e copertura in pannelli di lamiera grecata coibentati tipo sandwich, 
con cui verrà realizzata anche la parete di tamponamento lato Nord/Est. 

Area Porto Emergenza. 

Quest’ area sarà costituita dagli spazi seguenti: 

 Zona ingresso e centralino 

 Zona uffici del Centro Emergenza 

 Zona pranzo - cucina e relax 

 Zona servizi igienici  
 Zona corsi di formazione del personale 

 Zone magazzini e depositi 

Autorimessa. 

L’Autorimessa sarà realizzata di fianco alla Zona Emergenza e potrà ospitare fino a sette posti auto/ambulanze su 
doppia fila. 

L’autorimessa sarà dotata di portoni a libro a tutta altezza comandati elettricamente. 

Opere esterne – Opere da realizzarsi nei limiti indicati nella tavola di progetto PE_AE_04.1 PLANIMETRIA GENERALE 
ARCHITETTONICA DI PROGETTO  contenente la suddivisione tra le zone oggetto dell’ appalto e quelle da realizzarsi in 
un secondo tempo (sistemazioni future). 

In particolare sono escluse dall’appalto le seguenti opere esterne: 

 Pavimentazioni esterne, strade e marciapiedi 

 Opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

 Opere a verde 

 Opere necessarie per il rispetto della normativa in tema di invarianza idrologica e idraulica. Rif. Regolamento 
Regione Lombardia n. 7 del 23.11.2017. 
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AVVERTENZA GENERALE  

I contenuti dell’appalto sono definiti dai disegni di progetto esecutivo di cui all’elenco elaborati, dall’Elenco Prezzi 
unitari e dalle specifiche tecniche di seguito riportate. 

In tutte le lavorazioni si intende compreso tutto ciò che pur non risultando espressamente menzionato o indicato, sia 
indicato nei disegni allegati e occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto delle norme 
vigenti. Qualora vi fossero discordanze fra quanto riportato nei disegni di progetto varrà la disposizione più 
favorevole per il Committente. 

In particolare si intendono sempre compresi nei prezzi indicati i seguenti oneri di carattere generale:  

 L’allestimento del cantiere attrezzato compresa la formazione degli accessi, di strade interne, di percorsi, di 
piazzali e piani di lavoro, di opere provvisorie di regimazione e raccolta delle acque, la protezione 
temporanea di impianti esistenti (metanodotti, acquedotti, linee elettriche e telefoniche ecc.), la pulizia 
periodica delle aree di cantiere e la pulizia delle strade afferenti al cantiere, lo smantellamento del cantiere 
ad opere ultimate e in genere di tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori. 

 Le pratiche amministrative e gli oneri per la formazione di accessi al cantiere, per l’installazione del cantiere, 
per l’allacciamento ai servizi: energia elettrica, acqua, smaltimento reflui, ecc. 

 I noli di macchinari e attrezzature: gru, piattaforme,  ecc. 
 Gli oneri per la sicurezza 

 Le assistenze murarie e specialistiche 

 I ponteggi, le puntellazioni, l’armatura e l’aggottamento degli scavi, le opere provvisionali e tutto quanto 
necessario per garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento  (PSC) 

 I tracciamenti di tutte le opere da eseguire 

 I trasporti, il carico e lo scarico, il sollevamento e l’abbassamento di qualunque materiale necessario o 
derivante dalla demolizione e dalla risulta di scavi 

 Il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta da demolizioni e scavo, compresi i 
relativi oneri e tributi 

 Il ripristino a lavori ultimati delle aree, delle infrastrutture, degli impianti e dei manufatti, anche esterne alle 
aree direttamente interessate dai lavori oggetto del presente appalto, ma che siano stati interessati dai lavori 
per transito di mezzi d’opera, o altri interventi dell’appaltatore collegati allo svolgimento dei suoi lavori 

 La pulizia del cantiere e delle vie d’accesso durante i lavori e ad opere ultimate 

 La campionatura preventiva dei materiali e la fornitura delle relative schede tecniche e delle certificazioni di 
conformità di legge 

 Le certificazioni dei materiali, manufatti, apparecchiature, impianti installazioni e montaggi inerenti la 
prevenzione incendi e le norme di sicurezza in generale 

 L’esecuzione di prove sui materiali e sulle strutture (se richiesto dalla DL) con la fornitura delle relative 
certificazioni. 

Si precisa che le quantità eventualmente riportate nelle descrizioni o nei disegni hanno carattere puramente 
indicativo in quanto le opere sono da intendersi compensate a corpo indipendentemente dalle quantità 
effettivamente necessarie per la loro realizzazione. 

 

Art. 73 – Demolizioni 

L’intervento oggetto dell’appalto prevede la demolizione completa degli edifici esistenti consistenti in un fabbricato 
uso servizio ambulanze emergenza in muratura con fondazioni e struttura in elevazione in cemento armato, solaio in 
laterocemento e pareti in laterizio, e da un fabbricato uso autorimessa con struttura metallica con pareti laterali in 
muratura e copertura in pannelli di lamiera sandwich. 
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La demolizione si estende anche ai pavimenti compreso il massetto di sottofondo, fino ad incontrare le travi rovesce 
esistenti che corrono sotto i muri sul lato maggiore dell’edificio. Queste verranno lasciate in opera e integrate con 
travi ortogonali fino a costituire una griglia di fondazione in c.a. sopra la quale verrà gettata una platea continua 
sempre in c.a. Le fondazioni dell’autorimessa saranno invece a plinti sotto le colonne in acciaio che reggono la 
copertura. 

I materiali provenienti dalla demolizione, se giudicati non idonei alla ricostruzione, e dichiarati non riutilizzabili e non 
di interesse del Committente, saranno portati a discarica autorizzata a totale cura e spese dell’Appaltatore. Per la 
gestione dei rifiuti l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D. Lgs. 152 del 2006 e D. Lgs 
205 del 2010  e s.m. i. 

Durante la fese di demolizione l’Appaltatore dovrà porre la massima attenzione a non arrecare danni alle persone e 
alle cose e dovrà attenersi alle prescrizioni del PSC e del POS proprio e dei propri subappaltatori. Dovrà inoltre 
abbattere le polveri che si produrranno durante le fasi di abbattimento dei fabbricati con getti d’acqua allo scopo di 
non apportare inquinamento all’ambiente circostante. I materiali di risulta dalla demolizione dovranno essere ridotti 
nelle dimensioni più idonei per poter essere trasportati nelle discariche autorizzate mediante l’uso dell’apposita 
modulistica prevista dalle norme vigenti, secondo quanto disposto dai decreti soparichiamati. 

Art. 74 – Scavi 

Nell'appalto è prevista la realizzazione di scavi di fondazione per la esecuzione delle seguenti opere: travi rovesce e 
plinti di fondazione, manufatti in c.a. , tubazioni e camerette prefabbricate in c.a., per l'impianto di invarianza 
idraulica da realizzarsi all'esterno del nuovo fabbricato. Sono inoltre da eseguire gli scavi a sezione obbligta pe 
l'esecuzione delle reti di scarico delle acque reflue del fabbricato e per gli allacciamenti dei sottoservizi: acqua 
potabile, gas, energia elettrica, telefoni, ecc. secondo le tavole di progetto allegate. 

Nell'esecuzione degli scavi dovranno essere osservate tutte le precauzioni necessarie per evitare franamenti, sia in 
relazione alla natura del terreno, sia alla presenza e vicinanza di altri manufatti esistenti, mettendo in atto le 
necessarie armature e puntellamenti. 

Qualora gli scavi si eseguano in presenza di acqua, l' ppaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla D.L e dalle 
condizioni di lavoro, all'esaurimento della acqua stessa, con i mezzi che riterrà più opportuni, senza alcun maggior 
compenso rispetto ai prezzi di contratto. L'Appaltatore è inoltre tenuto a evitare l'afflusso di acqua entro gli scavi e 
nel caso in cui ciò si verificasse e tenuto ad eseguire i necessari aggottamenti a totale sua cura e spese. 

Gli scavi saranno eseguiti prevedendo di lasciare in sito il terreno vegetale esistente e il materiale di risulta degli stati  
sottostanti, se giudicato idoneo dalla D.L. , nella misura necessaria ai rinterri e alle sistemazioni esterne previste in 
progetto. 

Tutto il materiale di risulta non riutilizzato dovrà essere allontanato dal sito e trasportato nelle discariche autorizzate 
e con le modalità indicate dal Committente. A tale proposito l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle 
prescrizioni di legge in materia di gestione di terre e rocce da scavo secondo quanto previsto nel  D.Lgs. 152/2006  e 
D.Lgs. 205/2010. 

Art. 75 – Strutture in cemento armato, acciaio e legno  

Generalità 

L’impianto strutturale del nuovo edificio si suddivide in due porzioni una in legno e una in carpenteria metallica. La 
prima è quella dell'edificio destinato ai locali del centro di emergenza ambulanze ed è caratterizzata da un sistema di 
murature portanti in pannelli di X-LAM aventi spessore 160 mm che si ripetono parallelamente al lato più corto 
dell’edificio in una serie di elementi sagomati in modo da dare l’inclinazione alla copertura. Questi elementi sono 
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collegati da travi lamellari, che portano a loro volta la copertura in pannelli di X-LAM, in alcuni punti a sbalzo. Dove le 
campate sono minori e le murature non sono interrotte la copertura poggia direttamente sulle murature in X- LAM. 
La geometria strutturale si ripete nelle fondazioni per le quali si è scelto di mantenere le travi rovesce in cemento 
armato del fabbricato esistente, che corrono parallele al lato lungo del fabbricato, ma estendendole fino alle 
murature che chiudono i due lati corti del nuovo fabbricato. In senso trasversale a quest’ultime, saranno realizzate 
delle travi di collegamento in C.A. di altezza 50 cm sulle quali si imposterà una platea continua. Questo tipo di scelta 
per le opere di fondazione è estremamente vantaggiosa dal punto di vista anti-sismico e consente inoltre un facile e 
diretto collegamento con le murature XLAM tramite cordoli e cravatte di ancoraggio. 

Per la seconda parte dell’edificio  destinata al ricovero delle ambulanze (autorimessa) è stata utilizzata una struttura 
in acciaio con travi e pilastri HEB HEB e/o tubolari. Il solaio è previsto con pannelli sandwich in lamiera di acciaio 
preverniciata e isolamento in poliuretano interno. La struttura è fissata a su plinti di fondazione in CA.  

Normativa di riferimento 

Per i calcoli e l' esecuzione delle opere strutturali in cemento armato, acciaio e legno strutturale si fa riferimento alla 
seguente normativa: 

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica”. 

 Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 

Indicazioni progettuali per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 
1981. 

D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) 

“Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni”. 

 Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in 
contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nelle seguenti norme: 

 Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – 
Suppl. Ord.) 

“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 

Eurocodice 6 - “Progettazione delle strutture di muratura” - ENV 1996-1-1. 

 Eurocodice 3 - “Progettazione delle strutture in acciaio” - ENV 1993-1-1.  

 CNR-DT 206 R1/2018 - “Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture in Legno”. 

 Eurocodice 5 - “Progettazione delle strutture di legno” – UNI EN 1995-1-1. 

 Materiali impiegati e resistenze di calcolo 
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Tutti i materiali strutturali impiegati devono essere muniti di marcatura "CE", ed essere conformi alle prescrizioni del 

"REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011", in merito ai 
prodotti da costruzione.  

Le opere in c.a. saranno realizzate con impiego di calcestruzzi preconfezionati del tipo: 

 CLS C12/15 per sottofondazioni in conglomerato cementizio non strutturale con classe di resistenza C12/15 
(Rck > 15N/mm2) , classe di consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 
mm, conforme alle norme UNI EN 206 – 1, UNI 11104   e DM 14.01.2008 per getti di sottofondazione  
(magrone), non armati gettati senza l'ausilio di casseri e in assenza di acqua. 

 CLS 25/30 per getti di fondazione armate con classe di resistenza C25/30 (Rck >30 N/mm2), classe di 
consistenza S4/S5 diametro massimo aggregato 32 mm conforme alle norme UNI EN 206 – 1, UNI 11104   e 
DM 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (getti di fondazione, plinti, travi rovesce, platee, basamenti 
semplici) gettato con l’ausilio di casseri. 

 CLS 25/30  per getti di murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, con classe di resistenza 
C25/39 (Rck > 30 N/mm2), classe di consistenza S3, classe di esposizione XC1 o XC2, diametro massimo 
aggregato 32 mm;, gettati con l’ausilio di casseri. 

e con impiego di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450 C in barre nervate per cemento armato con 
caratteristiche secondo norma UNI EN 10008 e prodotto con sistemi di controllo di produzione di stabilimento di cui 
al DM 14/01/2008 NTC. 

Per la struttura dell’autorimessa saranno usati profilati, piatti, lamiere, tondi in acciaio di qualità e tipologie secondo 
DM 14/01/2008 – NTC, di cui dovranno essere fornite le relative certificazioni di qualità.  Saranno usati acciai del tipo 
S235, S275 e S355  secondo UNI EN 100025. Le strutture in acciaio dovranno essere preferibilmente di tipo 
prefabbricato in stabilimento e montate in opera mediante bullonatura, escludendo saldature in opera. I manufatti 
dovranno essere forniti in cantiere con una mano di antiruggine e verniciati in opera con applicazione di smalto a 
base di resine sintetiche applicato in due mani. 

Strutture in legno. 

La struttura in legno dell’edificio è costituita da pennelli in legno X – LAM per le pareti di tamponamento e divisorie, 
mentre la copertura è realizzata con travi in legno lamellare e sovrastante tavolato in pannelli di X – LAM. 

 I pannelli in X – LAM per pareti verticali e solaio/tavolato di copertura dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
Dovranno essere composti da tavole di legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con 
certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC o FSC o equivalente, incollati, con colla priva di 
formaldeide, a strati incrociati (strati orientati lungo l’asse o longitudinale o trasversale, a seconda dei calcoli 
statici), con marcatura CE per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di prestazione (DoP) come previsto 
dal regolamento EU n. 305/2011 o, qualora non sussista l’obbligo della marcatura CE, qualificati secondo le NTC in 
vigore. Saranno di classe di resistenza C24 e spessore come da tavole di progetto esecutivo. Sono compresi nel 
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di 
cantiere, dalle istruzioni di montaggio e dall’eventuale piano di manutenzione, forniti dal produttore o dal 
progettista e accettati dalla D.L.. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per l’idonea ferramenta provvisoria necessaria 
per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, 
eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, le viti, gli angolari, le staffe per il fissaggio della struttura, gli 
idonei profili per l’abbattimento acustico, i tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio, 
perfettamente allineati, la nastratura e quant’altro per garantire la perfetta sigillatura all'aria. Per i prodotti pronti 
all’uso, applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo, vernici e impregnanti per il 
legno, salvo i casi in cui vengano richieste limitazioni più restrittive, gli stessi dovranno rispettare almeno le 
caratteristiche e il contenuto massimo ammissibile di composti organici volatili (COV), stabiliti dalla Direttiva 
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2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e ss.mm.ii. Sono compresi nel prezzo gli eventuali piani di lavoro, la 
pulizia finale, gli oneri di smaltimento e/o conferimento ad impianto di recupero, a seconda della tipologia del 
materiale di risulta, come da vigenti normative in materia e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, 
secondo i protocolli stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prezzo dello spessore si intende valido per un range compreso 
tra +5mm. e -4mm. I pannelli dovranno pervenire in cantiere con i tagli e le fresate eseguite in stabilimento 
secondo un progetto costruttivo concordato con il progettista, allo scopo di eliminare o ridurre al massimo le 
lavorazioni in cantiere per passaggio reti impianti e montaggio di impianti elettrici e meccanici, compresi accessori 
quali scatolette per interruttori, prese ecc. 
Le pareti con pannelli in X – LAM potranno essere lasciate a vista o rivestite con tipologie varie in lastre di 
cartongesso come da tavole di progetto esecutivo. In generale la finitura dei pannelli sarà di tipo industriale con o 
senza piallatura delle facce in vista, secondo progetto. 
Nel caso di pannelli in X – LAM lasciati a vista o con finitura del legno eseguita in stabilimento, l'impresa dovrà 
proteggere adeguatamente gli stessi pannelli durante il trasporto in cantiere e il montaggio in opera, allo scopo di 
evitare danneggiamenti delle superfici da eventi meteorologici e da operazioni cantieristiche fino alla consegna 
delle opere finite e collaudate. 
 
Pilastri e travi in legno lamellare in classe GL 24 con le seguenti caratteristiche: 
 
Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, 
proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema 
PEFC o FSC o equivalente, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete con classe di resistenza conforme 
alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli 
statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante . I componenti dovranno avere marcatura CE 
per i prodotti da costruzione e relativa dichiarazione di prestazione (DoP) come previsto dal regolamento EU n. 
305/2011 o, qualora non sussista l’obbligo della marcatura CE, qualificati secondo le NTC in vigore. Per i prodotti 
pronti all’uso, applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo, vernici e impregnanti 
per il legno…, salvo i casi in cui vengano richieste limitazioni più restrittive, gli stessi dovranno rispettare almeno le 
caratteristiche e il contenuto massimo ammissibile di composti organici volatili (COV), stabiliti dalla Direttiva 
2004/42/CE, recepita con D.Lgs. n. 161/2006 e ss.mm.ii.. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi 
trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con lamelle in legno di spessore variabile 33-
40 mm classe C24 incollate con resine del tipo omologato prive di formaldeide, secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti, impregnate con due mani date a pennello o a spruzzo di impregnante idrorepellente 
fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte 
da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della 
categoria A ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della 
realizzazione degli elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio 
alla struttura sottostante eseguita in acciaio S235 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti 
chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre 
compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in 
neoprene, il taglio, lo sfrido, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale 
specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione da parte della D.L di elaborati 
costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, incluse, se presenti, le istruzioni di montaggio e il piano di 
manutenzione. Sono compresi nel prezzo la pulizia finale, la raccolta differenziata del materiale di risulta, gli oneri 
di smaltimento e/o conferimento ad impianto di recupero, a seconda della tipologia del materiale, come da vigenti 
normative in materia e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo i protocolli stabiliti nel C.S.A o 
dalla D.L. 

  

 

ART. 76 – Murature, cartongessi e coibenti 

Sono previste murature in calcestruzzo cellulare tipo GAS BETON con spessori come da progetto esecutivo sulle 
pareti lato confine Ovest e parete divisoria tra edificio emergenza e autorimessa, con le seguenti caratteristiche :  
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Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato 
autoclavato tipo Ytong Climagold o similare con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 
771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle 
dimensioni di 50 cm (L) x 20 cm (H) x 15/25 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale 

300 kg/m3, conducibilità termica 10, dry 0,072 W/mK. I blocchi vengono legati in orizzontale con Malta Collante Ytong, 
classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 19 
kg/m3. I giunti verticali dovranno essere sfalsati di 15-25 cm. Il primo corso è posato con malta bastarda in classe 
min. M5, previa stesura di barriera impermeabile se in presenza di umidità di risalita capillare. Prevedere un giunto 
elastico perimetrale tra muratura e strutture portanti orizzontali e verticali, sp. 1-2 cm sigillato con idoneo materiale 
di riempimento comprimibile e spinottature metalliche/staffe a L ogni 2 corsi. Compreso l’inserimento di tralicci 
piatti Murfor® tipo EFS zincato nel giunto di malta orizzontale ogni 2 corsi per edifici esistenti con solai deformabili. 
La parete dovrà avere resistenza al fuoco di 180 minuti (REI 180). 

Norme di misurazione per pareti, e solai n pannelli in legno X – LAM e cartongesso. 

La misurazione delle superfici di pareti e solai in pannelli in legno tipo X – LAM, cartongessi e relative tinteggiature 
sarà valutata a metro quadrato vuoto per pieno, tolti i vuoti di dimensioni superiori a 2 metri quadrati. 

 
Sono previste diverse tipologie di pareti, contropareti e rivestimenti in lastre di cartongesso, come indicato negli 
elaborati del progetto esecutivo, Abaco delle murature. 

 Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito Knauf spessore 
12,5 mm , dello spessore totale di 105 mm. L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in 
acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, spessore 0,6-0,8-1,0 mm, 
delle dimensioni di: - guide U35 mm, U50 mm , U75 mm– montanti posti ad interasse non superiore a 
600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, 
dello spess. di 3,5 mm. I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 
riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti 
secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà 
realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma UNI EN 520 e conformi alla 
DIN 18180, tipo Knauf, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato 
dall'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco 
A2s1d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. 
Nell'intercapedine verrà inserito un singolo materassino di lana minerale/lana di vetro dello spessore di 
50 mm - 75mm,e densità indicativa 40 kg/mc. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le 
modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del 
produttore. Prezzo al m 2 per altezze fino a 3,00 m. 

 Controparete in lastre di cartongesso avvitate su orditura metallica in lamiera zincata tipo Knauf dello 
spessore complessivo di 75 mm. L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato 
con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, spessore 0,6-0,8-1,0 mm, delle dimensioni 
di: guide U35mm, U50 mm, U75 mm, – montanti posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle 
strutture perimetrali con nastro monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello spess. di 3,5 
mm. I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di 
qualità UNI-EN-ISO 9001-2000. Il rivestimento su un lato dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di 
lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma UNI EN 520 e conformi alla DIN 18180, tipo Knauf, 
collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall'Istituto di 
Bioarchitettura di Rosenheim, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non 
infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine verrà 
inserito un singolo materassino di lana minerale/lana di vetro dello spessore di 50 mm e densità 
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indicativa 40 kg/mc. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle 
teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità per la messa in 
opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore. Prezzo al m 2 per 
altezze fino a 3,00 m. 

 Controparete in lastre di cartongesso come la precedente, ma senza orditura metallica, con le lastre 
incollate ad un pannello di lana di vetro dello spessore di 40 mm, applicata mediante incollaggio alla 
parete da coibentare. La controparete può essere realizzata con una o due lastre di cartongesso tipo 
Knauf marcate CE, a norma UNI EN 520 e conformi alle norme DIN 18180. 

Isolamento a cappotto 

Il rivestimento a cappotto realizzato su pareti esterne in legno tipo X – LAM sarà eseguito con pannelli marcati CE 
secondo la normativa vigente (EN 13165) in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, prodotto con 
materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con 
marcatura CE, Classe 100, conduttività termica W/mK 0,036, resistenza alla compressione kPa 100 di spessore come 
da disegni di progetto. - I pannelli saranno incollati mediante applicazione di malta adesiva monocomponente a base 
di cemento modificata con polimeri speciali per aumentare l’adesione e l’elasticità, classificata R1-PCC secondo la 
norma EN 1504-3. Per l’applicazione come collante sul retro dei pannelli si utilizzerà una spatola dentata su tutta la 
superficie, oppure su tutto il perimetro e punti centrali con cazzuola. Il consumo complessivo sarà di circa 5-6 Kg/mq. 
I pannelli saranno fissati con tasselli in polipropilene rispettando le prescrizioni del produttore, le norme al vento e le 
indicazioni riportate nella certificazione del sistema a cappotto. Le quantità dei tasselli varieranno da un minimo di 6 
fissaggi/mq a 10 fissaggi/mq in funzione del supporto, del vento e dell’altezza dell’edificio. I pannelli dovranno essere 
posati con i lembi perfettamente accostati tra loro senza lasciare vuoti e con i giunti sfalsati in orizzontale. Come 
rasante applicare con spatola liscia sui pannelli una malta a base cemento modificata con polimeri speciali, 
incorporando nello spessore una rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente. Il consumo complessivo sarà di 
circa 5-6 Kg/mq.  Il cappotto dovrà risvoltare attorno alle finestre e porte con uno spessore minimo di cm 6, per dare 
continuità all'isolamento. 
Sul cappotto così posato, previa asciugatura completa dl rasante, sarà applicato un primer con funzione di fissativo e 
successivamente un rivestimento al quarzo plastico per esterni costituito da inerti silicei, resine sintetiche in 
emulsione, pigmenti pregiati ed additivi vari, allo scopo di ottenere un rivestimento con elevata resistenza, essendo 
per natura molto duro. il graffiato ha infatti un elevato grado di tenuta anche agli agenti climatici e atmosferici e 
quindi all’azione degradabile del tempo. e’ perfettamente lavabile con ogni tipo di detersivo.  

 
Isolanti termoacustici 

Gli isolanti termici e acustici a parete o a pavimento saranno realizzati con impiego di materiali certificati come dalle 
seguenti specifiche tecniche. 

Isolamento termico a tetto rovescio o a tetto caldo di coperture piane pedonabili, realizzato con lastre di polistirene 
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica 
W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione 
kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi 
alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi 

tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; negli spessori come da disegni di progetto. 

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso a 
superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla 
compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, bordo 
battentato. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, 
raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori come da disegni di progetto. 
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Isolamento acustico a parete divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con pannelli composti da strato 
interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da 
pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. 
Compresi: tagli e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e 
piani di lavoro. Negli spessori come dai disegni di progetto. 

Art. 77 – Impermeabilizzazioni e sottofondi 

Saranno eseguite idonee impermeabilizzazioni sopra la platea in c.a. posta sotto il fabbricato e sulla coperura piana 
della zona adibita a impianti meccanici. 

Sulle pareti perimetrali esterne le guaine saranno risvoltate verso l'alto sulle medesime pareti in X -LAM allo scopo di 
impedire la risalita dell'acqua e dell'umidità, secondo dettagli costruttivi che dovranno essere predisposti a tale 
scopo da parte della impresa incaricata della fornitura e montaggio delle strutture in legno. 

Le impermeabilizzazioni saranno eseguite secondo le seguenti specifiche tecniche. 

La platea sarà impermeabilizzata mediante la posa in opera di manto impermeabile costituito da doppia membrana 
applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del 
fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.  Membrana bituminosa 
plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 
con destinazioni d'uso idonee all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, 
munita di dichiarazione di prestazione DoP. 
Norma di riferimento / Caratteristiche 
UNI EN 1109 -flessibilità a freddo ≤ -5°C 
EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120° C 
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%) 
Spessore mm 4. 

Sopra la impermeabilizzazione della platea sarà realizzato un sottofondo isolante in calcestruzzo cellulare 
fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di aggregato polimerico eterogeneo 
conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore minimo cm 8. 

 

Art. 78 – Pavimenti e rivestimenti 

I pavimenti in ceramica o in resina saranno posati sopra un massetto in sabbia e cemento con le seguenti 
caratteristiche: massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e pavimenti resilienti o in resina e 
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per 
m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5. 
I materiali ceramici per pavimenti e rivestimenti avranno le seguenti caratteristiche: 
Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato , formate da lastre di granito ceramico, compatte nella massa, 
composte da argille nobili, quarzi, feldspati e ossidi metallici calcinati (senza collanti, resine o additivi), pressate a 450 
kg/cm2 e completamente sinterizzate a una temperatura di 1200 °C.  
I formati sono suddivisi per calibri e scelti secondo standard qualitativi conformi alla normativa EN 14411 – G, 
secondo i seguenti valori medi di tolleranza: 
Lunghezza e larghezza ± 0.3% 
Spessore ± 5.0% 
Rettilineità degli spigoli ± 0.3% 
Ortogonalità ± 0.2% 
Planarità ± 0.2% 
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Dati tecnici: 
Assorbimento d’acqua: < 0,1% 
Resistenza alla flessione: 46-65 N/mm2 
Resistenza all’abrasione profonda: <147 mm3 
Resistenza al gelo conforme alla norma: EN ISO 10545-12 
Resistenza agli attacchi chimici conforme alla norma: EN ISO 10545-13 
Carico di rottura (riferito a spessori rispettivamente di 10 mm – 20 mm): 3000 N - 13000 N 

Pavimento sintetico elastico impermeabile colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con sabbia 
quarzifera, allo scopo di conferire alla superficie caratteristiche antiscivolo. Colore a scelta della D.L. L'impasto 
colorato e le cariche sono mescolate in cantiere con l'aiuto di una piccola betoniera. Consumo impasto circa 3 kg al 
m². Sarà steso a freddo senza giunte, in strati incrociati, su sottofondo appositamente predisposto. 
 
La pavimentazione dell'autorimessa sarà del tipo industriale  a semina o spolvero di granulato sferoidale con 
incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del 
massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Lo spessore del pavimento sarà di cm 15 in 
calcestruzzo C20/25 con superficie lisciata a  elicottero,  armatura con doppio strato di rete elettrosaldata fi 6 mm 
maglia 15x15 cm con sormonti di cm 10. Compresi i tagli a maturazione avvenuta per la realizzazione di giunti di 
dilatazione con maglia di m 4 x 4 riempiti con profili in gomma o pvc. 
 

Art. 79 – Coperture 

La copertura dell'edificio sarà realizzata in lastre di lamiera in zinco titanio tipo Zintek. Verrà impiegata una lamiera 
derivante da lega di zinco, rame e titanio, particolarmente resistente alle intemperie e di grande durata nel tempo, 
dato che la presenza del rame e dello zinco migliorano le prestazioni del materiale base costituito dallo zinco. 
Lo zintek è una lega zinco-rame-titanio di alto pregio qualitativo rispondente alla normativa europea EN 988 Zinco e 
leghe di Zinco-Prescrizioni per prodotti laminati piani e per l’edilizia. In essa sono stabiliti i requisiti per i prodotti 
laminati piani di lega zinco-rame-titanio utilizzati in edilizia e forniti sotto forma di nastri, lamiere o bandelle. 
La lega deve essere prodotta a partire da zinco con titolo 99,995 di Zinco di qualità Z1 secondo la norma europea EN 
1179, con aggiunta di elementi in lega. 

L’aspetto naturale dello zintek sarà di colore grigio lucido da laminazione, omogeneo e brillante. 
Sotto l’azione degli agenti atmosferici la superficie si ricopre di uno strato autoprotettivo che rimane stabile nel 
tempo e gli conferisce un naturale invecchiamento, con un gradevole aspetto estetico color grigio ardesia. 
Il processo di ossidazione può cambiare in modo non uniforme le coordinate cromatiche della superficie con 
conseguenti aree di differenti tonalità di grigio. Questo è solo un processo transitorio, che si conclude con una 
colorazione omogenea su tutta la superficie. 
Comportamento all’azione atmosferica e resistenza alla corrosione 
Lo strato protettivo che si forma in seguito al contatto dello zinco con l’ossigeno e l’acqua consiste in uno strato di 
carbonato basico di zinco che salvaguarda il metallo. Questo è il processo naturale di protezione dello zinco, che gli 
conferisce una lunghissima durata nel tempo.  
Le lastre prepatinate dovranno pervenire in cantiere con la lavorazione di aggraffatura pronte per la messa in opera. 
Lo spessore delle lastre sarà di mm 0,7. 
 
Il pacchetto di copertura sarà così costituito, dal basso verso l'alto: 

 Pannello portante in X – LAM spessore mm 120 

 Freno al vapore tipo USB micro 230/20 top SK , spessore mm 1,06 

 Pannello isolante rigido in lana di roccia, tipo Rockwool Hardrock Energy Plus, isolamento pari a 0,035W/mK, 
densità 110 Kg/mc, resistenza a compressione 30 kPa, spessore mm 80, con listelli interposti a passo m 1,28 
dimensione mm 80x80, fissaggi certificati con viti Performant Strong d. 10 x lunghezza mm 160. 

 Secondo pannello isolante rigido in lana di roccia tipo Rockwool Hardrock Energy Plus isolamento pari a 
0,035W/mK densità 100 kg/mc resistnza a compressione 30 kPa, spessore mm 80. 

 Membrana impermeabile all'acqua traspirante tipo USB Protector Silver top SK spessore mm 0,7 
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 Intercapedine di ventilazione con listelli in legno a passo m 0,80, H = 50 mm x 73 mm, fissaggi certificati tipo 
Viti Isolant d. mm 8 x 200. 

 Tavolato in legno di abete grezzo fugato mm 5 spessore mm 24 

 Strato separatore tipo stuoia a filamenti tipo USB Drenlam light spessore mm 8 

 Laminato tipo Zintek prepatinato aggraffato sp mm 0,7 con aggraffatura angolare H = 25 mm. 
La copertura in zintek sarà completa di canali di gronda, converse, scossalina e mantovane, torrini di esalazione e 
raccordi realizzati sempre in lamiera di zinco titanio spessore mm 0,7, come le lamiere della copertura. 
Sarà inoltre dotata di linea vita tipo “C”, con supporti in acciaio inox fissati sull'aggraffatura della lamiera in zinco 
titanio e paletti di sostegno delle funi in acciaio inox , realizzata secondo la vigente normativa UNI 11560:2014 e EN7 
95:2012. Potranno essere montati, secondo necessità, come indicato nel progetto esecutivo, agganci per attacchi 
antipendolo in acciaio Inox. 
 
La copertura dell'autorimessa sarà realizzata mediante pannelli sandwich precoibentati, autoportanti formati da 
supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con 
procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine 
poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, spessore come da progetto esecutivo, supporto esterno ricavato 
mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e 
preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 
1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante 
struttura. La copertura sarà completa di canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei 
braccioli; converse, scossaline, copertine, in lamiera zincata preverniciata spessore mm 0,8. 
 

Sulla copertura sarà realizzato un parapetto a protezione della zona impianti come da disegni di progetto,  con 
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compreso i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso 
medio indicativo 25 kg/m²). Compreso la preparazione del fondo con una mano di antiruggine  e due mani a finire 
smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano).  
 

Art. 80 – Controsoffitti e tinteggiature 

 
Il controsoffitto in fibra minerale a decoro fessurato spessore mm 15 – 17 è composta da: 
- orditura metallica principale longitudinale realizzata con profilati a forma di T rovesciata sezione 38x24mm e 
spessore 4/10mm, posti ad interasse di 1200mm e sospesi al solaio con pendini in filo d'acciaio diametro 2,5mm 
distanziati tra loro di 600mm; 
- profilati trasversali in lamierino d'acciaio zincato a forma di T rovesciata sezione 38x24mm e spessore 4/10mm, 
posti ad interasse di 600mm perpendicolarmente ai profilati dell'orditura metallica principale e ad essi fissati 
mediante innesti ad incastro; 
- profilati longitudinali in lamierino d'acciaio zincato a forma di T rovesciata sezione 38x24mm e spessore 4/10mm, 
posti fra i profilati dell'orditura metallica principale, parallelamente ad essi, e fissati mediante innesti ad incastro ai 
rpofilati trasversali dell'orditura metallica secondaria; 
- plafonatura realizzata con pannelli in fibra minerale e struttura a vista, dimensioni in pianta di 600x600mm, 
spessore 15mm e densità 345 Kg/mc. Realizzato in classe = di resistenza al fuoco secondo normativa italiana. 
- palofonatura in lastre di cartongesso spessore mm 12,5 appese al solaio, tipo Knauf, secondo indicazioni progettuali  
 

Tinteggiature interne . Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani 
di lavoro interni ed assistenze murarie, con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione acquosa  
Tinteggiature a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. 
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, 
additivi, battericidi, fungicidi:  a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-
0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778). 
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Art. 81 – Serramenti interni ed esterni 
 

Le porte interne dell'edificio potranno essere realizzate in legno o in alluminio con specchiature in pannelli di fibra di 
legno e laminato plastico, secondo le seguenti specifiche tecniche. 
 
Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito 
mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e 
contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo 
anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche 
poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria 
per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-
85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in medium density, laccato. 
 
Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati 
rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 
mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e 
posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.  
 
I serramenti esterni saranno realizzati in alluminio come da seguenti specifiche tecniche. 
Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, 
impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura 
spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in 
EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra 
falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i 
fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del 
serramento. 
I serramenti, completati con i vetri di cui alle specifiche successive, dovranno rispettare in materia di prestazione 
energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 
2007 e s.m.i. 
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: 
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; 
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta 
all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. 
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima 
del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. 
I vetri dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:  
Vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi 
o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto, costituita da doppi vetri con lastra di sicurezza 
stratificata esterna spessore 33.1 (uno strato di PVB 0,38), intercapedine di mm 12 con gas argon e sali igroscopici, 
lastra di sicurezza stratificata basso emissiva interna spessore mm 33.1(uno strato di PVB 0,38). 
Per i portoncini d'ingresso la vetrata sarà sempre di tipo a camera d'aria, ma con vetro esterno del tipo 44.1 (uno 
strato di PVB 0,38) e vetro interno basso emissivo del tipo 55.2 (uno strato di PVB 0,38). Saranno inoltre dotati di 
maniglione antipanico interno a norma UNI/EN 1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori 
per il perfetto funzionamento, completo dei seguenti accessori: carter in alluminio nero, barra tipo push bar in 
alluminio verniciato rosso, scrocco laterale, con comandi esterni maniglia – cilindro per chiusura con chiave. 
 
I serramenti esterni in alluminio dovranno essere dotati di zanzariere a rullo avvolgibile con comando a molla, in fibra 
di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonchè le 
assistenze murarie. 
 
L'edificio dovrà avere serramenti conformi alla normativa antincendio per locali di emergenza sanitaria e per 
autorimessa autoveicoli. Pertanto tutte le uscite dovranno essere dotate di maniglioni antipanico  e di porte REI dove 
necessario secondo il progetto esecutivo aventi le seguenti caratteristiche: 
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Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in 
lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con 
materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o 
tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia 
atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura 
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, 
indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: passaggio netto 
cm 90x200-210 circa. Le porte saranno dotate di maniglione antipanico  come sopra descritto, con o senza comandi 
esterni secondo le indicazioni di progetto. 
 
L'autorimessa per il ricovero delle ambulanze sarà dotata di portoni a libro con chiusure meccanizzate senza guida a 
pavimento, con marcatura CE come da Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 e secondo la Norma 
Prodotto EN 13241-1. Composto da pannelli dello spessore di 52 mm, aventi telaio interno perimetrale in acciaio 
zincato, coibentati con schiuma poliuretanica iniettata con densità pari a 43 kg/mc e rivestiti da lamiera liscia 
preverniciata dello spessore di 7/10, con colori a scelta della DL nelle tinte standard: rosso simil Ral 3000, blu-
genziana simil Ral 5010, verde muschio simil Ral 6005, bianco-grigio simil Ral 9002, alluminio simil Ral 9006, bianco 
simil Ral 9010. Per proteggere la superficie delle ante da eventuali graffiature, dovrà essere applicata una pellicola 
adesiva da togliere durante la fase di posa. La guida superiore e i montanti laterali in acciaio zincato dello spessore di 
25/10 verranno forniti nella versione standard verniciati di colore nero; dovranno essere predisposti per il fissaggio a 
costituire una vera e propria struttura per il portone, permettendo manovre agevolate e garantendo un elevato 
grado di stabilità e tenuta. La perfetta movimentazione delle ante dovrà essere garantita dalle cerniere in lega di 
alluminio di colore nero, complete di perno con sistema anticaduta e da doppio cuscinetto reggispinta; i carrelli 
superiori saranno a tre ruote in nylon antirumore. La chiusura del portone dovrà essere garantita dai cariglioni interni 
completi di aste di chiusura alto e basso con punta rinforzata e scorri asta con protezione in pvc, il tutto in acciaio 
zincato e verniciato nero; la chiusura centrale a pavimento dovrà avvenire tramite ciabatta in pvc. Guarnizioni tra 
anta e anta saranno atte a garantire lo spazio antischiacciamento di 50 mm, saranno in gomma naturale EPDM nera 
antinvecchiamento per consentire la perfetta chiusura. Nella parte superiore e inferiore delle ante saranno fissati dei 
profili in alluminio di colore nero con apposito incastro per inserimento delle spazzole in nylon che permettono la 
perfetta chiusura. I portoni dovranno essere dotati di motorizzazione per l'apertura automatica con funzionamento 
ad uomo presente ( partura con la pressione manuale continua di un pulsante su quadro elettrico a muro da parte di 
una persona) e con telecomando e certificati per il funzionamento secondo le vigenti norme di sicurezza. I portoni 
saranno dotati di oblò come indicato nei disegni di progetto costituito da vetro stratificato di sicurezza mm 5+5 e 
guarnizione in gomma.  
 
Alcuni locali interni dell'edificio saranno illuminati mediante la predisposizione di lucernari a cupola del tipo 
rettangolare o quadrato autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a 
parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. In alternativa potranno essere montate vetrate piane con 
camera d’aria in vetro resistente agli urti e alla grandine. Fissaggio alla base in muratura, metallica, legno o 
prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza 
forarlo. Le dimensioni: risulteranno come da progetto esecutivo, compreso il dispositivo per l'apertura manuale o 
automatica elettrica con apposito telecomando o pulsante a parete, con telaio e controtelaio in metallo, completo di 
cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. 
L'apertura manuale verrà ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento 
telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Nel caso di apertura automatica  sarà compreso il dispositivo per 
l'apertura elettrica, con motore a 220 v con fine corsa salvamotore e relè incorporati. La vetrazione sarà del tipo a 
camera d'aria con spessore delle lastre di mm 4 + 3. 
 

 
 
 
 
 

Copia informatica per consultazione



  

  

  86/87  

Art. - 82 Opere esterne  
(Opere escluse dall’appalto e oggetto di futura sistemazione) 

 
Pavimentazioni esterne 

 
All'esterno del fabbricato lato Piazza dei Marinai sarà demolita e rimossa la pavimentazione attuale in calcestruzzo e 
realizzata una nuova pavimentazione che potrà essere realizzata secondo due tipologie, secondo quanto indicato nei 
disegni di progetto.  Una in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e 
controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 
(carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto di sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo 
strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una 
miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza 
all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. I masselli saranno 
posati su sottofondo in sabbia, con posa a campo unico o a disegno. Compresa, la battitura, la sabbia o la graniglia 
drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure.  
L'altra tipologia potrà essere in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie 
silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Posate su letto di malta di 
cemento dello spessore di 4 cm, di colore grigio. 
L'area pavimentata sarà delimitata da una cordonatura realizzata con cordoli prefabbricati in calcestruzzo 
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli 
adattamenti, la posa a disegno. La sezione sarà di cm 12/15 x 25. 
Altra tipologia di pavimentazione esterna sarà quella denominata “prato verde” costituita da elementi modulari in 
pvc posati su strato di sabbia e riempimento delle celle con terra di coltivo atta alla semina. Tale pavimentazione sarà 
idonea a ricevere traffico auto leggero e pedonale. 
 
Fognature 

 
Le opere esterne comprendono le fognature esterne per lo scarico dei reflui del fabbricato e per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dal piazzale antistante il fabbricato. 
Pertanto sono previste  le seguenti opere. 
Pozzetti prefabbricati in cemento per immissione pluviali, completi di chiusura in conglomerato di cemento, 
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni di cm 
30 x 30 x 40 (H) esterno cm 38 x 54, del peso di kg 63 ciascuno 

Pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, prefabbricati in cemento, completi di anello di fondo, eventuali elementi di 
prolunga, il chiusino completo di telaio o soletta di chiusura,  spessore cm 12 - 15, compreso il calcestruzzo di 
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni. Delle dimensioni interne da cm 40 x 40 a 80 x 80, altezza variabile secondo i 
disegni di progetto esecutivo. 
Saranno inoltre realizzate caditoie per raccolta acque piovane costituite da griglie quadrate concave, in ghisa 
sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. 
Inclusa la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo 
coperchio. 
Le tubazioni di scarico delle acque saranno realizzate con tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di 
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, 
colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m².  
Diametro esterno (De) da mm 110 a mm 160 e spessore (s) da mm 3,2 a mm 4,0. 
Le opere di fognatura saranno completate con l'allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere 
necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche 
autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi 
speciali, nel diametro previsto nei disegni di progetto, il rinterro scavi con misto cementato o misto granulare 
stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento 
necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.   
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Art. 83 . Opere in verde 
(Opere escluse dall’appalto e oggetto di futura sistemazione) 

 

 
L'area libera attorno all'edificio non occupata da impianti, pavimentazione e fabbricato sarà sistemata a verde 
secondo i disegni di progetto, avendo ben cura di mantenere, per quanto consentito dall'esecuzione delle nuove 
opere, le piante esistenti. Per quanto riguarda l'impiego di terreno uso coltivo l'Appaltatore si impegna ad utilizzare il 
materiale esistente in cantiere, sia quello in sito non interessato dai lavori di scavo, sia quello di coltura proveniente  
dall'esecuzione degli scavi di fondazione che dovrà essere depositato in cantiere per il successivo riutilizzo per le 
opere di sistemazione a verde. 
 
Sarà integrato l'attuale dispositivo delle piante esistenti mediante la messa a dimora delle seguenti specie: 
 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, o altre con garanzia d'uso, di pronto effetto, 

prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben 
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, 
fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua , con la 
circonferenza di cm 10 – 12. 

 Arbusti della specie Abelia spp, in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive 
di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca 
adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 
l/m² di acqua. In vaso di diametro: cm 15. 

 
Si effettuerà la preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm e successivi 
passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle 
parti non raggiungibili dalla macchina  
Infine si procederà alla rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una 
fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, 
semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/m² di seme, inclusa irrigazione e materiali 
necessari.  

 
Art. 84 – Opere di invarianza idraulica e idrologica 

(Opere escluse dall’appalto e oggetto di futura sistemazione) 

 

 

L'intervento di cui in oggetto deve rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento Regione Lombardia del 23.11.2017 
n. 7 e s.m.i. in tema di invarianza idraulica e idrologica.  
Scopo dell’intervento in progetto è quello di non aggravare, con l’apporto di maggiori portate provenienti dalle 
precipitazioni meteoriche, la situazione idrica della zona. Si è verificato che sono sufficienti interventi di modifica 
delle aree di deflusso a vantaggio delle aree verdi piuttosto che pavimentate.  Si è trasformata quindi in area verde 
quota parte del parcheggio posto sulla Piazza Marinai come rappresentato in progetto. Tale area sarà munita di 
idonea canaletta di raccolta delle acque meteoriche in eccesso, posta all’imbocco dell’ingresso carraio, oltre a quelle 
disperse nel sottosuolo dalla superficie a prato. 
Le acque provenienti dai pluviali del nuovo edificio vengono invece convogliate in fognatura attraverso idonea 
tubazione in pvc che scarica nella condotta esistente lungo via Papa Giovanni XXIII. 
 
SPECIFICHE TECNICHE E NORMATIVE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI. 
 
Per quanto riguarda le specifiche e le prescrizioni tecniche e normative degli impianti meccanici ed elettrici si 
rimanda agli elaborati tecnico descrittivi del progetto degli impianti relativi ed in particolare ai documenti 
PE_ME_01.0 per gli impianti meccanici e PE_EE_01 degli impianti elettrici. 
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

PROVINCIA DI MANTOVA - REGIONE LOMBARDIA 
 

AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA 

I e lII STRALCIO 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

PROPONENTE 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
Strada Statale Cisa, n°112 -46047 Porto Mantovano (MN) 

 

RTP 
 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

ARCHITETTO VITTORIO DI     TURI 
Casale Setteventi, n°95 

15060 - Silvano d'Orba (AL) 

 

STRUTTURE, ACUSTICA, TERMOTECNICA, IMP. MECC. 

ING. EMANUELE DELLA TORRE 
SUISSE CONSULENCES SAGL 

Via Mastri Ligornettesi, n"24 

CH - 6853 - Ligornetto (Tessin) 

SICUREZZA 

ARCHITETTO CLAUDIO MANFREDDO 
Via Trento, n°43 

16145 - Genova (GE) 

 

IMPIANTI ELETTRICI INVARIANZA  IDRAULICA 

PER. IND. ANTONIO DANESI 
STAIN Engineering S.r.l. 
Viale Verona, n° 190/14 

38123 - Trento (TN) 

ING. ENRICO BONETTO 
ETC Studio 

Via E.Meda, n°1 

3501O - Vigonza (PD) 

 

PROGETTO  ESECUTIVO 

 

  
 

SC – SCHEMA DI CONTRATTO 
 

 

Data Settembre 2022 

 
Scala - 

     Revisione per :"Aggiornamento Prezzi ai sensi del D.L.50 del 17.05.2022" 

 
Codice 

PE             G 
Disciplina 

           E 
Livello di Progettazione 

            10a 
Elaborato   

Nome tavola 
PE_GE_10a 
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROT. N° ____________ REP. N° ____________

CONTRATTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI

AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA - “ 1°  E

3° STRALCIO ”.

    CUP     C33D19000080004   -   CIG : ……………………

IMPORTO CONTRATTUALE EURO ________________________=.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno  duemilaventuno  il  giorno  __________  (__)  del  mese  di

________, in Mantova nella sede del Comune di Porto Mantovano in strada

Cisa 112.

Davanti  a  me  dr.sa  Meli  Bianca,  Segretario  del  Comune  di  Porto

Mantovano e  come tale  autorizzato  a  rogare  gli  atti  ed  i  contratti  che  si

stipulano nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 68 dello Statuto, si sono

costituiti i Sig.ri:

- Architetto Rosanna Moffa nata a Colle Sannita il 05/12/1966, dipendente

del  Comune  di  Porto  Mantovano,  il  quale  agisce  in  nome,  per  conto  e

nell’interesse  dell’Amministrazione  Comunale,  in  qualità  di  Responsabile

Area Tecnica in base al Provvedimento del Sindaco Prot. n. 11100 in data

30/06/2015, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta avente C.F.80002770206

e Part. IVA 00313570202, ai sensi dell’art. 71 dello Statuto;

Sig.  ___________________,  nato  a  _______________,  il  __________  e

________________________________________,  con  sede  a

______________, in __________________, che dichiara di agire in nome e

1
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per  conto  della  medesima  Ditta,  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della

C.C.I.A.A.  di  ________________,  al  n°  _______________  (P.  IVA

___________),  che  nel  prosieguo  del  presente  atto,  per  brevità,  sarà

denominata “Appaltatore”. Gli intervenuti, della cui identità personale sono

certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei

testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che tra la Provincia di Mantova e il Comune di Porto Mantovano è stata

sottoscritta  specifica  Convenzione  per  l’affidamento  alla  Provincia

medesima delle funzioni di stazione unica appaltante, ai sensi dell’art. 33 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

-  che tale Convenzione  è stata  approvata dalla  Provincia di  Mantova con

deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  34/2013  e  successiva

determinazione dirigenziale n. 649 del 06.08.2013 e per il Comune di Porto

Mantovano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2013;

-  che  con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  91  del  30.07.2021  è  stato

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ampliamento della sede

di  Porto  Emergenza  in  Piazza  dei  Mariani  I  e  III  Stralcio”,  dell’importo

complessivo di Euro 750.000,00, di cui Euro 586.344,90 per lavori a corpo,

Euro  8.750,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  Euro

154.905,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con delibera della Giunta Comunale n. ………. del ………………. è

stato approvato l’adeguamento  del progetto  esecutivo relativo ai  lavori  di

“Ampliamento della sede di Porto Emergenza in Piazza dei Mariani I e III

Stralcio”, aggiornato solo negli elaborati interessati dalla revisione prezzi e

2
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recante l’importo complessivo di euro 1.100.000,00, di cui € 834.459,33 per

lavori, € 9.754,49 per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso, per un

totale  di  844.213,82  ed  euro  255.786,18  per  somme  a  disposizione

dell’amministrazione;

-  che  con  determinazione  n.____  del  _____________,  efficace  dal

__________, è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta,

ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lett. d), 59 c. 1 e 60

del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73

lett. C) del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 ed aggiudicazione, ai sensi di

quanto previsto dall’art.  95,  comma 4, lett.  a) del  D.Lgs.  50/2016, con il

criterio  del  prezzo  più  basso,  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara,

determinato mediante ribasso sull'importo dei  lavori posto a base di  gara,

con esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dall’art.

97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte

economiche  presentate,  il  Seggio  di  gara  ha  proposto  l’aggiudicazione  a

favore della Ditta ___________________________(caso di RTI: in qualità

di  mandataria  del  Raggruppamento  temporaneo  di  Imprese  composto  da

_____________________________,come  risulta  dall’atto  costitutivo

sottoscritto  davanti  al  notaio  in  data______________________)  che  ha

offerto un ribasso del ______% sull’importo a base di gara, corrispondente

ad un importo di € _____________=, oltre a € ____________= per oneri per

la sicurezza, per un importo complessivo di € _____________=, da tenere

all’atto della stipulazione del contratto, come da verbale della seduta di gara

svoltasi in data _________;
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- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,

comma  5,  81  comma  1  e  86  del  D.Lgs.  50/2016,  nei  confronti  del

concorrente a favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione hanno dato

esito positivo;

-  che  con  determinazione  n.  _______  del  ___________,  efficace  dal

__________ è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti del in in

Comune, e disposta l’aggiudicazione definitiva;

- che, in data __________, la Ditta ___________________, per mezzo

del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1

del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;

- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica

della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio della comunicazione

antimafia nei confronti della Ditta ______________, come previsto dall’art.

87 del D. Lgs. 159/2011;

- che la Prefettura di _________ tramite la Banca Dati Nazionale

Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data _________,

che a carico della sopracitata ditta ______________ e dei relativi soggetti di

cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause

di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  di  cui  all’art.67  del  D.lgs.

159/2011;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

I summenzionati  contraenti  dichiarano di  riconoscere e  confermare la

premessa  in  narrativa  come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
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contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

L’arch.  Rosanna  Moffa,  in  nome  e  per  conto  del  Comune  di  Porto

Mantovano,  conferisce  alla  Ditta  _________________________________,

con sede a ______________, in __________________, che per mezzo del

Legale  Rappresentante  Sig.  __________________  accetta,  l’appalto  dei

lavori  relativi  all'Ampliamento  della  sede  di  Porto  Emergenza  –  1°  e  3°

stralcio in Comune di Porto Mantovano.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente

contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi  necessari  e

gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

L’importo contrattuale  ammonta ad € _____________= (diconsi  Euro

_______________________________), di cui € _____________________=

(diconsi  Euro _________________) per  lavori  a  base di  gara al  netto del

ribasso  del  _______%  così  come  risulta  da  offerta  economica  ed  €

________________= (__________________) per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso.

L’importo  contrattuale  è  al  netto  dell’I.V.A.  ed  è  fatta  salva  la

liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi dell’articolo 3,

comma  1,  lettera  ddddd),  con  applicazione  del  ribasso  percentuale

sull’importo dei lavori posto a base di gara.

La revisione  dei  prezzi  è  ammessa ai  sensi  dell’art.  29 “Disposizioni

urgenti  in  materia  di  contratti  pubblici”  del  DL  n.  4  del  27/01/2022
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convertito  con  L.  n.  25  del  28/03/2022.  In  ogni  caso  si  rimanda  alla

normativa vigente e ai successivi decreti che verranno emanati in materia e

qualora applicabili.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

L’appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto  la  piena  ed  assoluta

osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato

Speciale  d'Appalto  e  dal  Computo  Metrico  Estimativo,  che  le  parti

dichiarano di conoscere ed accettare quale parte integrante del contratto pur

non essendo allegati.

Si  richiamano  a  far  parte  integrante  del  presente  contratto,  pur  non

essendo ad esso materialmente allegati, anche i seguenti documenti che la

Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono

integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria

eccezione:

a) Il  Capitolato Generale  d’Appalto  dei  lavori  pubblici,  per  gli  articoli  e

commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

b) Gli elaborati grafici progettuali;

c) L’elenco prezzi unitari

d) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

e) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;

f) Le polizze di garanzia;

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP.

n.  145/2000, l’appaltatore  dichiara di  avere domicilio nel  luogo in cui  ha

sede  l’ufficio  di  direzione  lavori,  presso  il  Comune  di  Porto  Mantovano
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strada Cisa 112.

Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte

dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie

dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure

devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del

presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui

deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei

Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà

comunque quella della data della prima convocazione. 

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei

Lavori, il Comune avrà facoltà di risolvere il  contratto e di incamerare la

cauzione,  fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione d’ufficio,  o

tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il

risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a

conferire,  con le modalità previste dall’art.  4 del Decreto Min. LL.PP.  n.

145/2000,  mandato  con  rappresentanza  a  persona  fornita  dei  requisiti  di

idoneità  tecnici  e  morali  per  l’esercizio  delle  attività  necessarie  per

l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’appaltatore  rimane  comunque  responsabile  dell’operato  del  suo
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rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato

presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio

di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si  dà  atto  che  l’appaltatore,  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le

obbligazioni assunte col  presente contratto,  ha costituito, ai sensi dell’art.

103  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  garanzia  definitiva  mediante  cauzione  o

fideiussione  n.  _________,  rilasciata  dalla

_____________________________________________________________,

emessa  in  data  _______________,  per  l'importo  garantito  di  €

____________=, (diconsi Euro _________________________________).

Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma

7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’impresa è in possesso della certificazione

di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO

9000.

Ai  sensi  dell'art.  103,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  la  cauzione

definitiva  prestata,  sarà  progressivamente  svincolata  a  misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo

inizialmente garantito.

L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che

gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del

contratto,  valersi  in tutto o in  parte  di essa.  In caso di inottemperanza  la

reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da  corrispondere

all’appaltatore.
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ART. 9 - Danni 

Sono  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  misure,  comprese  le  opere

provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle

opere,  all’ambiente,  alle  persone  e  alle  cose  nell’esecuzione  dell’appalto.

Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che

penale, tanto verso il Comune quanto verso gli operai o chiunque altro, a

qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione

dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi il Comune ed i

suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore dovrà farne

denuncia  al  Direttore  dei  Lavori  nel  termine  di  5  giorni  da  quello

dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta

la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori

redigendo  procederà  alla  redazione  di  processo  verbale  alla  presenza

dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d)  dell'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte  e  delle  prescrizioni  del

direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore

stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilità civile verso i terzi.
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L’Appaltatore  assume  l’esclusiva  responsabilità  di  danni  a  persone  e

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia

quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori

e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  stazione  appaltante  da  ogni

responsabilità al riguardo. 

A tal fine si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103,

comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  polizza  assicurativa  n.  ______________

rilasciata  dalla  ___________________________________________,  con

decorrenza  __________,  a  copertura  dei  danni  subiti  dal  Comune  per

danneggiamenti  o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche

preesistenti,  verificatesi  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  e  che  tenga

indenne la  stazione  appaltante  da tutti  i  rischi  di  esecuzione  da qualsiasi

causa  determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Come previsto dal disciplinare di gara, la somma assicurata a copertura dei

danni di cui sopra è pari a € 1.000.000,00 cosi distinta: 

Partita 1) per le opere oggetto del contratto, importo pari a € ___________

Partita 2) per le opere preesistenti importo pari a €____________

La  polizza  assicura,  inoltre,  la  stazione  appaltante  contro  la

Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori.  Il  massimale  previsto  per  tale  copertura  assicurativa  è  di  €

500.000,00=.

Detta  polizza  decorre  dalla  consegna  dei  lavori  sino  alla  data  di

emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10

Copia informatica per consultazione



ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad

iniziativa  esclusiva  dell'Appaltatore.  La  violazione  del  presente  divieto,

salvo  diversa  valutazione  del  Responsabile  del  procedimento,  comporta

l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle

opere  nella  situazione  originaria,  non  potendo  in  alcun  caso  vantare

compensi,  rimborsi  o  indennizzi  di  sorta  nei  confronti  della  Stazione

Appaltante. 

Le  varianti  ai  lavori  appaltati  sono  ammesse  esclusivamente  qualora

ricorrano i motivi  e secondo le modalità previste dall’art.  106 del  D.Lgs.

50/2016. 

Nelle  sopracitate  ipotesi  è  in  piena  facoltà  della  Stazione  Appaltante

introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,

non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i

lavori  così  disposti  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  del  presente

contratto. 

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive

spese  le  lavorazioni  che  il  Direttore  Lavori  accerta  eseguite  senza  la

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti  per contratto

ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato

difetti e/o inadeguatezze.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità

dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli
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Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di

esecuzione  dei  lavori  per  controllare  per  mezzo  di  tecnici  di  fiducia  il

regolare andamento degli stessi.

Qualora  siano  riscontrate  difformità,  ne  sarà  data  immediata  notizia,

mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione

Lavori.  L’appaltatore  sarà  obbligato  ad  ottemperare  alle  prescrizioni

impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dal Comune nel corso dell’appalto non

escludono  la  responsabilità  dell’appaltatore  per  vizi,  difetti  e  difformità

dell’opera,  di  parte  di  essa,  o  dei  materiali  impiegati,  né  la  garanzia

dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali

controlli  e  verifiche  non determinano  l’insorgere  di  alcun diritto  in  capo

all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune.

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3

della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei

movimenti  finanziari  relativi  ai  lavori  oggetto  dell’appalto.  In  particolare

detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa,

dedicati,  anche  in  via  non  esclusiva  alle  commesse  pubbliche  e  devono

essere  effettuati  esclusivamente  con lo  strumento  del  bonifico bancario o

postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore  ha  comunicato  al  Comune gli  estremi  identificativi  dei

conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone
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delegate ad operare sugli stessi.

L’appaltatore  si  impegna,  inoltre,  a  comunicare  eventuali  aperture  di

nuovi conti correnti  dedicati,  entro 7 giorni dalla loro accensione nonché,

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sugli stessi.

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,

costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi  di quanto disposto dall’art.  3,  comma 9 della citata legge, il

Comune verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con

i subappaltatori e i subcontraenti  sia inserita, a pena di nullità assoluta, la

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente

articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere al Comune i

suddetti  contratti  o  atti  negoziali  equivalenti,  tramite  un  proprio  legale

rappresentante  o  soggetto  munito  di  apposita  procura.  Dal  canto  loro,  i

subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione

appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o,

nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla

funzione  di  conto  corrente  dedicato  nonché,  nello  stesso  termine,  le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e

sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione

dell’appalto,  esclusivamente  tramite  lo  strumento del  bonifico bancario  o

postale  o  altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire  la  piena
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tracciabilità delle operazioni.. 

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  3,  comma  8  della  citata  legge,

l’appaltatore,  il  subappaltatore o il  subcontraente,  qualora abbiano notizia

dell’inadempimento della  propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità

finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione al Comune e alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo 

Il  pagamento  del  corrispettivo  dell’appalto  sarà  effettuato  con  le

modalità previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si

applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili

alla  fattispecie  in  virtù  della  Circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo

Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dal

Comune  sul  Tesoriere  _________________________________,  a  favore

della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o postale

su conti correnti dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai

fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  i  bonifici  relativi  ad  ogni

transazione posta in essere dal Comune, dall’appaltatore, dal subappaltatore

e dai  subcontraenti,  relativi  al presente appalto, devono obbligatoriamente

riportare i seguenti codici:

CUP: C33D19000080004     -  CIG: …………………….

Parimenti  i  suddetti  codici  dovranno essere riportati  in tutte le fatture

emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.
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Art. 16 – Protocollo d’Intesa per la legalità e la Sicurezza del lavoro

nel settore delle costruzioni

Il  Comune  di  Porto  Mantovano  provvederà  a  comunicare

tempestivamente  al  Prefetto  il  suddetto  elenco  di  imprese  al  fine  di

consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il

ricorso  al  potere  di  accesso  ai  cantieri,  di  cui  all’art.  93  del  D.Lgs.  n.

159/2011.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori  che formano oggetto del presente contratto

l’appaltatore  si  obbliga  ad osservare,  per  i  propri  dipendenti,  le  norme e

prescrizioni  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  zona  stipulati  tra  le  parti

sociali  firmatarie  di  contratti  collettivi  nazionali  comparativamente  più

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori

verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento

all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 – Assunzioni obbligatorie

Si  dà  atto  che  l’appaltatore  ha  dichiarato  di  non  essere  tenuto

all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di

cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme
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che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge

12 marzo 1999 n° 68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, il Comune si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d’opera,

le  suddette  retribuzioni  arretrate  direttamente  ai  lavoratori  secondo  le

modalità previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - Termine per l’ultimazione dei lavori e consegna delle opere 

L’appaltatore  deve  ultimare  i  lavori  contrattuali  nel  termine  di  365

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data

del verbale di consegna. 

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per

iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali  proroghe  rispetto  alla  scadenza  del  termine  contrattuale

potranno  essere  concesse,  ai  sensi  dell'art.  107  comma  5  del  D.Lgs.  n.

50/2016,  su  richiesta  dell'appaltatore,  dal  responsabile  del  procedimento,

sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore

dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i

lavori nel termine fissato.

Agli effetti  di  cui  agli artt.1665 e segg. del C.C. le  parti  convengono

espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di

approvazione  del  certificato  di regolare esecuzione  e  previa  redazione  di

apposito verbale di consegna.

Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del

16

Copia informatica per consultazione



C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 21 - Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione

dell’appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria,

valutata nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della

penale superiore all’importo del 20% dell’ammontare netto contrattuale, la

stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il

contratto. 

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a  tutte  le  spese  previste  dall’art.  32 del  D.P.R.  n.  207/2010,  si

intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore,

tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di

Appalto. 

ART. 23 - Piani di Sicurezza  

Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il progetto esecutivo posto

a base di gara comprende il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di

cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che tale Piano viene

considerato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  come  se  qui

appresso letteralmente trascritto.

Si dà atto, inoltre, che l’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di

Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008

e s.m.i.,  prescritto  dalla  vigente normativa e  dichiarato parte  integrante  e

sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.
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Art.24 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di

avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, della

possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:

………………………. 

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione del

Comune, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di

quanto  stabilito  dal  citato  art.  105  comma  2  del  medesimo  decreto  e

successive m. e i.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del

D.Lgs. 50/2016.

Il  Comune  ha  il  diritto  di  recedere  in  qualunque tempo dal  presente

contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme

contenute nel Codice Civile. 

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà

dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto

salvo  in  ogni  caso  il  risarcimento  dei  danni  tutti  in  capo  alla  stazione

Appaltante  in  ordine  al  completamento  dei  lavori,  nonché  per  ogni  altro

titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri

per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
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ART. 26 - Regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione

come previsto dall'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito

favorevole  delle  opere  eseguite,  la  manutenzione  delle  stesse  grava

esclusivamente  sull'Appaltatore;  ne  discende  che  per  tutto  il  tempo

intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi,

salve le maggiori responsabilità di cui all'art.  1669 c.c., l'Appaltatore si fa

garante  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante  delle  opere  dallo  stesso

realizzate  -  ovvero  in  caso  di  subappalto  delle  opere  realizzate  dal

subappaltatore  -  adoperandosi  per  le  sostituzioni  e/o  ripristini  che  si

rendessero necessari ovvero opportuni.

Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi

dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori,  ha  carattere  provvisorio  e  assume

carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

Per  il  certificato  di  regolare  esecuzione  si  applicano  le  disposizioni

previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235

del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

È  consentita  la  cessione  del  corrispettivo  d’appalto,  da  parte

dell'appaltatore,  secondo le  modalità  previste  dall’art.  106 comma 13 del

D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - Definizione delle controversie

Al  presente  contratto  si  applicano  le  disposizioni  concernenti  la
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procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo

alla  procedura  di  arbitrato  per  la  risoluzione  delle  eventuali  controversie

derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento dell’accordo  bonario,  sono

devolute  all’Autorità  giudiziaria  competente  ed  è  esclusa  la  competenza

arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva

del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede del Comune

di Porto Mantovano.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti

sono  a  carico  dell’appaltatore,  fatta  eccezione  per  l’I.V.A.  che  rimane  a

carico del Comune.

Sono altresì a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto

sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi di operazioni

imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa

fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Al  presente  contratto  si  applica  quanto  disposto  dall’art.  8  del  D.M.

145/2000. 
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ART. 30 - Norma di rinvio

L’appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto  la  piena  ed  assoluta

osservanza  dei  disegni  di  progetto  nonché  delle  norme  del  Capitolato

Generale,  le  cui  disposizioni  s'intendono  espressamente  richiamate  nel

presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello

Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di

riportarsi  espressamente  alle  norme  contenute  nel  D.Lgs.  50/2016  e  nel

D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, e, fino al 31/12/2020,

alla legge n. 55 del 2019, nonché nel Codice Civile.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi

di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

All’appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e

al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il titolare del trattamento è il Comune di Porto Mantovano con sede in

strada Cisa 112.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare

specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

- Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

- Art. 15 - Pagamenti;

- Art. 25 - Risoluzione del contratto;

- Art. 28 - Definizione delle controversie.
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LA DITTA APPALTATRICE

Sig.

* * * *

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho

dato  lettura  alle  parti  contraenti  che,  riconosciutolo  conforme  alla  loro

volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai

sensi  dell’art.  24  del  D.Lgs.  n°  82/2005  Codice  dell’Amministrazione

Digitale (CAD).

Io  sottoscritto,  Segretario  rogante,  attesto  che  i  certificati  di  firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1,

lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.

Io sottoscritto segretario  rogante,  certifico che i  documenti  allegati  in

copia informatica al presente atto sotto le lettere a), b) e c), formati in origine

su  supporto  analogico,  sono  conformi  all’originale  ai  sensi  dell’art.  22,

commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.

Il  presente  atto,  formato  e  stipulato  in  modalità  elettronica  in  unico

originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli

strumenti informatici su n° ___ pagine a video.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Architetto Rosanna Moffa

………………………

LA DITTA APPALTATRICE

………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.sa Bianca Meli
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

PROVINCIA DI MANTOVA - REGIONE LOMBARDIA 
 

AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA 

I e lII STRALCIO 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

PROPONENTE 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 
Strada Statale Cisa, n°112 -46047 Porto Mantovano (MN) 

 

RTP 
 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

ARCHITETTO VITTORIO DI     TURI 
Casale Setteventi, n°95 

15060 - Silvano d'Orba (AL) 

 

STRUTTURE, ACUSTICA, TERMOTECNICA, IMP. MECC. 

ING. EMANUELE DELLA TORRE 
SUISSE CONSULENCES SAGL 

Via Mastri Ligornettesi, n"24 

CH - 6853 - Ligornetto (Tessin) 

SICUREZZA 

ARCHITETTO CLAUDIO MANFREDDO 
Via Trento, n°43 

16145 - Genova (GE) 

 

IMPIANTI ELETTRICI INVARIANZA  IDRAULICA 

PER. IND. ANTONIO DANESI 
STAIN Engineering S.r.l. 
Viale Verona, n° 190/14 

38123 - Trento (TN) 

ING. ENRICO BONETTO 
ETC Studio 

Via E.Meda, n°1 

3501O - Vigonza (PD) 

 

PROGETTO  ESECUTIVO 

 

  
 

CP – CRONOPROGRAMMA 
 

 

Data Settembre 2022 

 
Scala - 

     Revisione per :"Aggiornamento Prezzi ai sensi del D.L.50 del 17.05.2022" 

 
Codice 

PE             G 
Disciplina 

           E 
Livello di Progettazione 

            14a 
Elaborato   

Nome tavola 
PE_GE_14a 
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ID Modalità

attività

Nome attività Durata

1 Impianto di cantiere 15 g

2 Demolizione dei fabbricati 15 g

3 Esecuzione opere di fondazione 15 g

4 Getto cordoli per pareti in X -LAM 5 g

5 Montaggio pareti in X - LAM 30 g

6 Montaggio travi lamellari 10 g

7 Mntaggio pannelli copertura in X - LAM 15 g

8 Montaggio copertura zincotitanio 20 g

9 Montaggio pannelli fotovoltaici in copertura15 g

10 Montaggio strutture in acciaio autorimessa15 g

11 Montaggio copertura autorimessa 21 g

12 Montaggio pareti autorimessa 20 g

13 Murature, cartongessi e coibenti 30 g

14 Sottofondi, pavimenti e rivestimenti 45 g

15 Serramenti esterni 30 g

16 Serramenti interni 25 g

17 Controsoffitti e tinteggiature 33 g

18 Posa reti impianti idraulici e termosanitari 20 g

19 Montaggio impianti termosanitari esterni 20 g

20 Montaggio impianti termosanitari interni 30 g

21 Posa reti impianti elettrici e speciali 25 g

22 Montaggio impianti elettrici e speciali 30 g

23 Colaudi tecnici 10 g

gen feb mar apr

1° trimestre 2° trimestre

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

AMPLIAMENTO DI PORTO EMERGENZA

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

PROGRAMMA LAVORI
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apr mag giu lug ago set ott nov dic

2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

AMPLIAMENTO DI PORTO EMERGENZA

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

PROGRAMMA LAVORI
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dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

AMPLIAMENTO DI PORTO EMERGENZA

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

PROGRAMMA LAVORI
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

AMPLIAMENTO DI PORTO EMERGENZA

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

PROGRAMMA LAVORI

Pagina 4
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

 SETTORE TECNICO 
 LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE 

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI 
MARINAI - PRIMO E TERZO LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
COME REVISIONATO IN BASE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZI AI SENSI 
DELL'ART. 26 COMMA 2, DL 50/2022 DEL 17/5/2022
CUP: C33D19000080004

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione 
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Note: 

Lì, 17/10/2022 LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

  Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI 
MARINAI - PRIMO E TERZO LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
COME REVISIONATO IN BASE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZI AI SENSI 
DELL'ART. 26 COMMA 2, DL 50/2022 DEL 17/5/2022
CUP: C33D19000080004

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione 
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Note: 

Lì, 17/10/2022 LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

 N. 128 del 18/10/2022

Oggetto:  AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI MARINAI 
- PRIMO E TERZO LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COME 
REVISIONATO IN BASE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 
COMMA 2, DL 50/2022 DEL 17/5/2022
CUP: C33D19000080004
. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo 
Comune a partire dal 21/10/2022 e sino al 05/11/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

Porto Mantovano lì, 21/10/2022 

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 128 del 18/10/2022

Oggetto:  AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI 
MARINAI - PRIMO E TERZO LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
COME REVISIONATO IN BASE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PREZZI AI SENSI 
DELL'ART. 26 COMMA 2, DL 50/2022 DEL 17/5/2022
CUP: C33D19000080004
. 

Visto l'art.  134 – III  comma del D. Lgs.  18.08.2000, n.  267 la presente deliberazione pubblicata 
all'Albo  Pretorio  on-line  in  data  21/10/2022 é  divenuta  esecutiva  per  decorrenza  dei  termini  il 
01/11/2022

Porto Mantovano li, 05/11/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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